
 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน 
วาดวยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๓  และมาตรา  ๗๕  แหงพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน   พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  
และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  จึงไดออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  วาดวยมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
ขอ ๓ ในการประกอบกิจการไฟฟา  ผูรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการตามมาตรฐาน 

ทางวิศวกรรมที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบทาย  ๑  หรือการไฟฟานครหลวง
กําหนดตามเอกสารแนบทาย  ๒  หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดตามเอกสารแนบทาย   ๓   
หรือดําเนินการตามมาตรฐานสากลที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  หรือการไฟฟานครหลวง  
หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคใหการยอมรับ  ทั้งนี้  การพิจารณาใชมาตรฐานใดนั้น  ใหพิจารณาจาก
ลักษณะกิจการหรือขอบเขตพื้นที่ประกอบการแลวแตกรณี  เวนแต  จะไดรับการยกเวนการประกอบการ
ตามมาตรฐานดังกลาวจากคณะกรรมการเปนการเฉพาะราย 

ขอ ๔ ในการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ  ผูรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการตามมาตรฐาน 
ที่ปรากฏในเอกสารแนบทาย  ๔  หรือดําเนินการตามมาตรฐานสากลที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ขอ ๕ หากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  หรือการไฟฟานครหลวง  หรือการไฟฟา
สวนภูมิภาคแกไขปรับปรุงมาตรฐานทางวิศวกรรม  ใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กอนประกาศใหมีผลบังคับใชตอไป   

ขอ ๖ ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ดิเรก  ลาวัณยศิริ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



 0 

เอกสารแนบทาย ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ขอมูลมาตรฐานขอมูลมาตรฐานทางวิศวกรรมทางวิศวกรรมเพื่อเพื่อความปลอดภัยความปลอดภัยของ กฟผของ กฟผ..  
 

• มาตรฐานอุปกรณ 

• มาตรฐานการกอสราง 

• มาตรฐานการบํารุงรักษา 

• มาตรฐานอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงาน 
 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
10 สิงหาคม 2552 
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ขอมูลมาตรฐานอุปกรณ 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานอุปกรณที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

1. โรงไฟฟา        

    1.1 เครื่องกล        

1 Combustion Gas Turbine ANSI, JIS, DIN, NFPA, NEC, NEMA, ASME     
2 Steam Turbine ANSI, JIS, DIN, NFPA, NEC, NEMA, ASME     
3 Runner IEC      
4 Steam Generator, HRSG ASME, DIN, JIS, AISC, AISI, AMCM, ANSI, ASTM, AWS, EEI, FM, IEEE, NEC, NEMA, NFPA     
5 Condensers and heat exchangers HEI, ASME     
6 Cooling Tower CTI, ACI, ASTM, IEEE, NEMA, SSPC, ANSI     
7 Pump and Piping and valves and accessories, safety valve ANSI, ASME, ASTM, AFBMA, API, NEMA, NFPA, IEEE, EEI, UL, FM, DIN, JIS, AWWA     
8 Fans (FD/ID) ANSI, ASME, ASTM, IEEE, EEI, AMCA, NEMA     
9 Air Compressor ANSI, ASME, ASTM, NEMA, IEEE, EEI, AMCA, AGMA, HEI     

10 Heating, Ventilation and Air Conditioning System ASHRAE, AMCA, ARI, ASTM, IEEE, NEC, UL     
11 Emergency Diesel Generator DEMA, AGMA, ANSI, ASME, ASTM, NFPA, SAE, NEMA, IEEE     
12 Water Treatment & Waste Water  ANSI, ASME, ASTM, AFBMA, API, NEMA, NFPA, IEEE, EEI, UL, FM, DIN, JIS, VDE, SAMA, 

NESC, ISA, IEC 
    

13 Cranes CMAA, DIN, ANSI, AGMA, AISC, ASTM, AWS, IEEE, NEC, NEMA     
14 Fuel/Ash Handling System DIN, JIS, ASME     
15 Fire Fighting System NFPA     
16 Tank Farms API, AWWA, ASTM     
17 Gas, Fuel Oil Pip ANSI, ASTM     
18 Turbine ASTM, AWS, ISO, IEC     
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ขอมูลมาตรฐานอุปกรณ 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานอุปกรณที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

19 Inlet Valve ASME, ASTM, AWS, ISO     
20 Power house Crane CMAA, HMI, ASTM, AWS, ISO     
21 Gate USBR, ASTM, AWS, ISO     
22 Penstock USBR, ASTM, AWS, ISO, AWWA     

    1.2 ไฟฟา        

23 Generator  IEC     
24 Excitation System IEC, IEEE     
25 Transformer IEC, ANSI, ASTM     
26 Electric motor IEC     
27 Switchgear &  Bus Ducts IEC, ANSI, IEEE     
28 Emergency Diesel Generator IEC     
29 DC System IEC, IEEE     
30 Power Control System IEC, ISA, TIS, IEEE     
31 Lighting System IEC, TIS, IEEE     
32 Communication System IEC, IEEE     
33 Fire Detection System NFPA, EIT     
34 CEMS (Continuous Emission Monitoring System) USE EPA     
35 AAQMS (Ambient Air Quality and Meteorological System) USE EPA     
36 Protective Relay and Metering System IEC, ANSI, IEEE     
37 Switchyard Equipment IEC, IEEE, NEMA     
38 Cathodic Protection System NACE, BS     
39 Governor IEC, ASME, IEEE, MEMA, ISO     
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ขอมูลมาตรฐานอุปกรณ 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานอุปกรณที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

40 Motor ANSI, IEC, EIT, ASTM, ISO, IEEE, NEMA     
41 Control system ANSI, IEEE, IEC, ISO     
42 Protective Relay and Metering ANSI, IEEE, ISO     
43 Medium Voltage Switchgear ANSI, IEEE, IEC, ISO     
44 Station Auxiliary ANSI, IEEE, IEC, ICEA, ISO     

    1.3 โยธา        

45 Access Walkways, Stair, Handrails, and Ladders OSHA     
46 Wheel and Crawler Loads AASHTO, AISC, ACI, ANSI     
47 Materials       

  47.1 Concrete ASTM, TIS     
  47.2 Reinforcing Steel/ Prestressing Strand ASTM, TIS     
  47.3 Admixtures ASTM, TIS     

48 Pile Load Test ASTM     
49 Precast Concrete Spun Pile TIS     
50 Solid Square Pile TIS     
51 Bored Pile EIT     
52 Steel Sheet Piles ASTM     
53 Structural Steel       

  53.1 Materials ASTM, JIS, TIS, AWS     
  53.2 Design AISC, RCSC, EIT     

54 Corrosion-Resistant Steel ASTM     
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ขอมูลมาตรฐานอุปกรณ 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานอุปกรณที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

55 Miscellaneous Metal Works       
  55.1 Cold-Formed Steel Design AISI     
  55.2 Steel Grating – Materials NAAMM, US Federal Specification     
  55.3 Kickplate – Materials ASTM, OSHA     
  55.4 Handrail – Materials ASTM, OSHA     
  55.5 Anchor Bolts and Embedded Shapes – Materials and Design ASTM, AISC, ACI     
  55.6 Metal Deck Form – Materials and Design ASTM, ASCE, AISI     
  55.7 Stairs – Materials ASTM     
  55.8 Ladders – Materials ASTM     

56 Metal works ASTM, JIS, AWS, TIS, ASTM, NAAMM, OSHA, AISC, ASCE, AISI     
57 Fire proofing work NFPA, ASTM, THAI LAW     
58 Drainage/Sanitary/Plumbing ASTM, JIS, TIS     
59 Dam USBR, US ARMY CROPS OF ENGINEERS, ACI, TIS     
60 Appurtenance structure USBR, US ARMY CROPS OF ENGINEERS     
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ขอมูลมาตรฐานอุปกรณ 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานอุปกรณที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

2. ระบบสงไฟฟา        

1 เสาไฟฟาและฐานราก ACI     
2 สายสง AISC, ANSI, ASCE, ASME, ASTM, AWS, EEI, IEC, IEEE, IFI, ISO, NEMA, TISI     
3 Gas Circuit Breaker ANSI, IEEE, IEC     
4 Oil Circuit Breaker ANSI, IEEE, IEC     
5 Current Transformer ANSI, IEEE, IEC     
6 Voltage Transformer ANSI, IEEE, IEC 

สถิติการทดสอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
    

7 Molded Case Circuit Breaker JIS C, NEMA AB     
8 Capacitor Voltage Transformer ANSI, IEC 

สถิติการทดสอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
    

9 Transformer ANSI, IEEE      
10 Protective Relay and Metering ANSI, IEEE, ISO     
11 Medium Voltage Switchgear ANSI, IEEE, IEC, ISO     
12 Station Auxiliary ANSI, IEEE, IEC, ICEA, ISO     
13 Switchyard Equipment IEEE, IEC, NEMA, ISO     
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ขอมูลมาตรฐานอุปกรณ 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานอุปกรณที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

3. ศูนยควบคุมระบบไฟฟา        

1 อุปกรณคอมพวิเตอร ISO, FCC, UL     
2 RTU และระบบสือ่สารขอมูล 

                                  protocol: 
                modem, comm line: 

 
CDC, IEC 
ITU 

    

3 ระบบเครือขาย IEEE, OSI, ITU     
4 ฐานขอมลู DBMS, ANSI SQL      
5 Software BSD, IEEE, ANSI  

BSD, IEEE POSIX (UNIX) 
Compiler: ANSI 

 - คูมือของบริษทั  
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

1. โรงไฟฟา        

1 Boiler ASME, NFPA - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องอปุกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549 

- กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน และภาชนะ
รับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 

- The Thai Meteorological Department, Ministerial Regulations concerning Earthquake Resistant 
Design (B.E. 2550), The Ministerial Regulations No.6 (B.E. 2527) 

  

2 Civil  EIT, UBC, ASCE, ANSI, OSHA, 
AISC, ACI, AASHTO, CRSI, PCA, 
PCI, ASTM, TIS  

  

3 Safety related issues OSHA     
4 Turbine ANSI, ASME, ASTM     
5 Governor ASME, ASTM     
6 Inlet valve ASME     
7 Power house crane ASTM, AWS, ISO, CMAA     
8 Gate AWS, ASTM     
9 Penstock AWS, ASTM     

10 Pump ANSI, ASME, AWS, DIN, JIS     
11 Motor ANSI, NEMA, ASTM     
12 Piping and valves and accessories ANSI, ASME, AWS, NEMA, ASTM     
13 Generator ANSI, IEEE, IEC     
14 Excitation system IEC, IEEE     
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

15 Control system IEC, IEEE, ANSI     
16 Transformer IEC, ASTM     
17 Protective Relay and Metering ANSI, IEEE     
18 Medium Voltage Switchgear IEEE, IEC     
19 Station Auxiliary ANSI, IEEE     
20 Switchyard Equipment IEEE, IEC, NEMA     
21 Dam USBR, US ARMY CROPS OF 

ENGINEERS, ACI, TIS 
    

22 Appurtenance structure USBR, US ARMY CROPS OF 
ENGINEERS 

    

23 งานสํารวจและทดสอบ วิศวกรรมปฐพีระบบสง ASTM, AASHTO, DIN, ISO     
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) และฉบบัที ่17 (พ.ศ. 2543) 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลว. 27 ธ.ค. 2548, พ.ศ. 2546, ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2539), พ.ศ. 2547 
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2542) และฉบับที่ 3  
     (พ.ศ. 2539) 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ลว.21 พ.ย. 2534 
- พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

24 ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (ตอ) - พระราชบัญญัติอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติปรมาณูเพื่อสันต ิพ.ศ. 2504 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงไฟฟาพลังความรอน, โรงไฟฟาพลังความ
รอนรวม และโรงไฟฟาพลังน้ํา มีกฏหมายดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ที่
เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา ดานเดนิเครื่อง ดาน
บํารุงรักษาและดานโรงงานซอมสรางชิ้นสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องการประกอบกิจการโรงงาน 
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
- พระราชกฤษฎกีากําหนดโรงงานควบคุม 2540 เรื่องโรงงานควบคุม 
- พระราชบัญญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมวัตถอุันตราย 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เรื่องควบคมุอาคาร 
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542    
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
- ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที่ 22 (พ.ศ. 

2528) ลว. 31 พ.ค. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง วาดวยการจัดทํา
รายงานผลวิเคราะหปริมาณสารพษิ พ.ศ. 2528 

- ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหองปฎิบัตกิารวิเคราะหของเอกชน พ.ศ. 2528 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน พ.ศ. 2525 
- กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 
- กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการตรวจแกพนกังาน

ตรวจ แรงงาน พ.ศ. 2547 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบัภาวะแวดลอม (สารเคมี)  
     พ.ศ. 2520 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่มอีันตรายจากการตกจากที่สูง 
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

25 โรงไฟฟาพลังความรอน, โรงไฟฟาพลังความ
รอนรวม และโรงไฟฟาพลังน้ํา มีกฏหมายดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ที่
เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา ดานเดนิเครื่อง ดาน
บํารุงรักษาและดานโรงงานซอมสรางชิ้นสวน 
(ตอ) 

วัสดุกระเด็น ตกหลน และการพังทลาย พ.ศ. 2534 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัย

ในการทํางาน สําหรับลูกจาง พ.ศ. 2534 
- กฎกระทรวงกาํหนดสาขาวิชาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
- กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
- กฎกระทรวง เรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา 
- มอก. 18000,  ISO 14001 , มาตรฐาน MSM 

26 โครงสรางอาคารโรงไฟฟา และอาคารประกอบ
ในสวนของความมั่นคงปลอดภัยทางดาน

วิศวกรรมโยธา 

ASTM, ACI, AASHTO, JIS, 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ 

- มาตรฐานงานดานตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารโรงไฟฟา 
- มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

  

27 โครงสรางเขื่อน อางเก็บน้าํ และอาคารประกอบ 
ในสวนของความมั่นคงปลอดภัยทางดาน

วิศวกรรมโยธา 

ICOLD Guidelines, 
SEED MANUAL 

- คําสั่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ ค.47/2550 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย
ของเขื่อน 

- มาตรฐานงานดานตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารโรงไฟฟา 
- Safety of Existing Dams : Evaluation and Improvement, National Research Council (NRC), USA 

  

28 คุณภาพน้าํหมอน้าํ/ไอน้ํา 
น้ําปอนหมอน้ํา 
น้ําบริสุทธิ์ 

ตามมาตรฐานผูผลิต (Manufacturer) 
EPRI 'S 

- Manufacturer Instruction Manual   

29 คุณภาพน้าํทิ้งจากโรงไฟฟา มาตรฐานการระบายน้ําที่มีคุณภาพ

ต่ําลงทางน้าํชลประทาน, 
- คําสั่งกรมชลประทานที ่883/2532 เรื่อง การปองกันและการแกไขการระบายน้าํที่มีคุณภาพต่ําลงทางน้ํา

ชลประทาน และทางน้ําที่เชื่อมตอกับทางน้ําชลประทาน ลว. 19 ธ.ค. 2532 (ภาคผนวก ฎ ) 
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

    มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที ่3 (2539) ลว. 3 ม.ค. 2539 เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม ราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 13 ง. ลว. 13 ก.พ. 2539 (ภาคผนวก จ.) 

  

30 คุณภาพน้าํทิ้งจากอาคาร กําหนดมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด 
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลว. 7 พ.ย. 2548 เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง. ลว. 29 
ธ.ค. 2548  

  

31 อากาศจากปลองโรงไฟฟา  การกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอย

ทิ้งอากาศเสียของโรงไฟฟา, 
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคมุการปลอยทิ้ง

อากาศเสียของโรงไฟฟา ประกาศ 25 ธ.ค. 2538 ราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 9 ง. ลว. 30 ม.ค. 2539    
  

    ประกาศระทรวงวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ลว. 2 ธ.ค. 2542 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) เรื่อง

การกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาเกา ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอน
พิเศษที่ 108 ง. ลว. 27 ธ.ค. 2542   

  

      - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจาก
โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา 

  

32 เสียง   - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดบัเสียง
โดยทั่วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่องคาระดับเสียงรบกวน 
- กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกบัความรอนแสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดคาระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการ

ประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2548 

  

33 
 

Steam Generator , HRSG 
 

ASME, NFPA - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549 
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

33 Steam Generator , HRSG (ตอ) - กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตม ที่ใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน และภาชนะ
รับแรงดัน ในโรงงาน พ.ศ. 2549 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑการตรวจทดสอบความปลอดภัย หมอไอน้าํหรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนที่มีความดันตางจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548 

- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. 2547 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้าํ พ.ศ. 2549 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบัหมอน้าํ พ.ศ. 2534 

หมายเหตุ : 

   ขอ 24 - 33 เปนกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ กฟผ. ใชเปนมาตรฐานการกอสราง 
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

2. ระบบสงไฟฟา        

1 สายสง  AASHTO, ASTM, ACI, AISC, ANSI, 
ASCE, ASME, AWS, BS, EIT, DIN, 
JIS, NEMA, TIS, UL, EEI, IEC, 
IEEE, ISO 

    

2 Grounding Material ANSI, IEEE     
3 ลูกถวย ANSI, IEC, ASTM     
4 Insulator ANSI, IEC, ASTM     
5 Grounding IEEE, ANSI, IEC, ASTM       
6 หมอแปลง Transformer ASTM, ANSI, IEC, ISO      
7 Breaker NEMA, IEC, ANSI     
8 Relay Protection IEEE, NEC, ICEA     
9 Reactive Compensator NEMA, IEC, ANSI     

10 Lightening Arrester NEMA, IEC, ANSI     
11 GIS NEMA, IEC, ANSI     
12 Ground Wire (OPGW) ใชมาตรฐานผูผลติ     
13 มาตรวัดไฟฟา IEEE, NEC, IEC     
14 การสงขอมูล IEEE, NEC, IEC     
15 Tele Protection IEEE, NEC, IEC     
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

16 งานกอสรางระบบสงไฟฟา   - กฎหมายความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
- กฎหมายความปลอดภัยตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
- กฎหมายคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
- กฎหมายควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
- คูมือบริหารความปลอดภัยในการทาํงาน (EGAT SMS) 

  

17 เขตเดินสายไฟฟาของโครงการระบบสง

ไฟฟาแรงสูงพาดผานพืน้ทีท่ี่คณะรฐัมนตร ี
เห็นชอบกาํหนดใหเปนพื้นที่ลุมน้าํ 1B หรือ 
พื้นทีป่า เพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม ตามมาตรการ
ในการใชพื้นที่ในประเทศไทย ตองดําเนินการ
ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน (IEE) 

  - ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนด ประเภท และขนาดโครงการ 
หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจดัทํารายงาน การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 

  

18 คุณภาพน้าํผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้าํผิวดิน - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้าํ
ผิวดิน ราชกิจจานเุบกษา เลม 111 ตอนที ่16ง ลว. 24 ก.พ. 2537 

  

19 
 
 
 
 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการดําเนินการของ

ระบบสง 
 
 
 
 

  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2540 (ม.26, 30, 35) 
- พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติความรับผดิการละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

19 มาตรฐานความปลอดภัยในการดําเนินการของ

ระบบสง (ตอ) 
- พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 แกไขโดย พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 
- พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ม.4, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 49) 
- กฎหมายแรงงาน 

หมายเหตุ : 

   ขอ 16 - 19 เปนกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ กฟผ. ใชเปนมาตรฐานการกอสราง 
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ขอมูลมาตรฐานการกอสราง 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการกอสรางที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

3. ศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

1 การออกแบบศูนยควบคุมระบบไฟฟา   - ใชระบบ Dual Redundant ของอปุกรณเพื่อเพิ่มความพรอมใชงานของศูนยควบคุมระบบไฟฟา 
- มีศูนย Back up ในกรณีทีศู่นยที่ใชงานอยู ใชงานไมได 

  

2 การเตรียมความพรอมรองรับเหตุฉกุเฉิน NERC - มีแผนรองรบัเหตุการณฉุกเฉิน และการซอมรับมือสถานการณ   
3 มาตรการปองกันการรบกวนและการโจมตีระบบ

คอมพิวเตอร ศูนยควบคุมผาน Internet 
NERC-CIP     

4 มาตรฐานการควบคุมระบบไฟฟา   - คูมือประกอบการควบคุมระบบกําลงัไฟฟาของ กฟผ. , Grid code,  SPP Grid Code   
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ขอมูลมาตรฐานการบํารงุรักษา 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการบํารุงรักษาที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

1. โรงไฟฟา        

1 งานประเมินอายุโรงไฟฟา ASTM-D4243, IEC450, IEEE, ASME, TRD - Work Instruction สําหรับงานประเมินอายุที่เหลอืของอุปกรณโรงไฟฟา   
2 งานประเมินสภาพโรงไฟฟา ASTM-D4243, IEC450, IEEE, ASME, TRD - Work Instruction สําหรับงานประเมินสภาพอุปกรณโรงไฟฟา   
3 การบริหารจัดการงานบํารุงรักษาตามวาระ 

(Turnaround Management) 
  - คูมือการบริหารจดัการงานบํารุงรักษาตามวาระ 

     (Turnaround Management) 
  

4 Reliability Centered Maintenance (RCM) SAE JA 1011, 1999 
MSG-3 
IEC 60300-3-11 

- คูมือระบบงาน RCM   

5 โรงไฟฟาพลังความรอน/พลังความรอนรวม       
  5.1 Boiler  ASME Section VII Recommended 

guidelines for the care of power  
boiler National Board Inspection Code, 
ASME CDS-1 2006 Controls and  
Safety Devices for Automatically 
 Fired Boilers 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกบั
หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการตรวจทดสอบ
ความปลอดภัยหมอไอน้ําหรอืหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน

ที่มีความดนัตางจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548 
- กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน เกี่ยวกับรังสี
ชนิดกอไอออน พ.ศ. 2547 

- ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ํา สําหรับหมอน้าํ 
พ.ศ. 2549 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบั
หมอน้ํา พ.ศ. 2534 
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ขอมูลมาตรฐานการบํารงุรักษา 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการบํารุงรักษาที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

6 Steam Turbine and Gas Turbine       
  6.1 งานบาํรุงรักษา   - คูมือผูผลติ   
  6.2 การตรวจวัดการสั่นสะเทือน (Vibration)  และการประเมิน      
    6.2.1 Shaft Vibration ISO 7919-2:2001    
    6.2.2 Casing Vibration ISO 10816-2:1996    
  6.3 งานซอม Cooling Tower CTI    

7 โรงไฟฟาพลังน้ํา      
  7.1 Hydro Turbine IEC 41 

NEMA No. MG 5.2 
- คูมือผูผลติ   

  7.2 Governor Performance Test IEC 41 - คูมือผูผลติ   
  7.3 Stationary Crane ASME B30.2-2005 

ASME B30.17 
ASME B30.10-1999 
ASME B30-9 
CMAA No.70-2004 

- คูมือผูผลติ   

    มาตรฐาน กฟผ. - ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกบัปนจั่น 

แบบฟอรมความ

ปลอดภัยในการทาํงาน

เกี่ยวกับปนจัน่ชนดิอยู

กับที ่(คป.1) 
  7.4 Diving Work NAUI, PADI - กฎกระทรวง เรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกบั
งานประดาน้ํา 
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ขอมูลมาตรฐานการบํารงุรักษา 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการบํารุงรักษาที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

2. ระบบสงไฟฟา        

1 Tower      
2 สายสง       
3 Overhead Ground Wire      
4 Hardware & Fitting      
5 Grounding Material      
6 ลูกถวย                           แผนการบาํรุงรักษาของ กฟผ.   
7 Insulator      
8 Grounding      
9 หมอแปลง Transformer      

10 Breaker      
11 Relay Protection ANSI, IEEE    
12 Reactive Compensator      
13 Lightening Arrester      
14 GIS      
15 Ground Wire (OPGW)                           แผนการบาํรุงรักษาของ กฟผ.   
16 มาตรวัดไฟฟา      
17 การสงขอมูล     
18 Tele Protection      
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ขอมูลมาตรฐานการบํารงุรักษา 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 
     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานการบํารุงรักษาที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

3. ศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

1 อุปกรณคอมพวิเตอร      
2 RTU และระบบสือ่สารขอมูล 

                                  protocol: 
                modem, comm line: 

     

3 ระบบเครือขาย                           แผนการบาํรุงรักษาของ กฟผ.   
4 ฐานขอมลู                     (preventive maintenance/collective maintenance)   
5 Software      
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

ขอมูลมาตรฐานอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงาน 

(โรงไฟฟา / ระบบสงไฟฟา / ศูนยควบคุมระบบไฟฟา) 

     

ลําดับที่ รายการ มาตรฐานอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงานที่ใช คูมือ/ระเบียบ หมายเหตุ 

1 อุปกรณที่ใชเชือ่มตอกับระบบโครงขายพลังงาน ใชมาตรฐานเดียวกับระบบสงไฟฟา - Grid Code  และ ขอกําหนดเกี่ยวกบัการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
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ภาคผนวก 
  

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 
ACI American Concrete Institute 
AFBMA Anti-Friction Bearing Manufacturers Association 
AGMA American Gear Manufacturers Association 
AISC American Institute of Steel Construction 
AISI American Iron and Steel Institute 
AMCA Air Moving and Conditioning Association 
AMCM  Air Moving and Conditioning Manufacturers 
ANSI American National Standard Institute 
API American Petroleum Institute 
ARI Air Conditioning and Refrigeration Institute 
ASCE American Society of Civil Engineers 
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASNT American Society for Nondestructive Testing 
ASTM American Society of Testing Material 
AWS American Welding Society 
AWWA American Water Works Association 
BEI British Electricity International London 
BS British Standard 
BSD Berkeley Software Distribution  
CDC Control Data Center 
CIP Critical Infrastructure Protection 
CMAA  Construction Management Association of America 
CRSI Concrete Reinforcing Steel Institute 
CTI Cooling Technology Institute 
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ภาคผนวก 
  

DBMS Database Management System 
DEMA Diesel Enegine Manufacturers Association 
DIN German Institute for Standardization 
EEI Edison Electric Institute 
EIT Engineering Institute of Thailand under H.M. the King’s Patronage 
EPRI Electric Power Research Institute 
FCC Federal Communications Commission  
FM Factory Mutual 
HEI Heat Exchanger Institute 
HI Hydraulic Institute 
HMI Hoist Manufacturers Institute 
ICEA Insulated Cable Engineers Association 
ICOLD The International Commission on Large Dam (องคการเขื่อนใหญระหวางชาติ) 
IEC International Electrotechnical Commission 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IES Illuminating Engineering Society 
IFI Industrial Fasteners Institute 
IGCI Industrial Gas Cleaning Institute 
ISA Instrument Society of America 
ISO International Standardization and Organization 
ITU International Telecommunication Union  
JIS Japanese Industrial Standard 
MEMA Motor&Equipment Manufacturers Association 
NAAMM National Association of Architectural Metals Manufacturers 
NACE National Association of Corrosion  Engineers 
NAUI The National Association of Under Water Instructors 
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ภาคผนวก 
  

NEC National Electrical Code 
NEMA National Electrical Manufacturers Association 
NERC North American Electricity Reliability Corporation 
NESC National Electrical Safety Code 
NFPA National Fire Protection Association 
OSHA Occupational Safety and Health Administration 
OSI Open System Interconnection 
PADI Professional Association of Diving Instructors 
PCI Precast/Prestressed Concrete Institute 
PFI Pipe Fabrication Institute 
POSIX The Portable Operating System Interface  
RCSC Research Council on Structural Connections 
SAE  Society of Automotive Engineers 
SAMA Scientific Apparatus Makers Association 
SEED Safety Evaluation of Existing Dams U.S. Department of Interior Bureau of Reclamation 
SQL Structured Query Language 
SSPC Steel Structures Painting Council 
TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association 
TIS Thai Industrial Standards 
UBC Uniform Building Code 
UL Underwriters’ Laboratories 
US EPA U.S. Environmental Protection Agency 
USBR  United States Bureau of Reclamation 
VDE  Verbandes Deutscher Elektrotechniker 

 



เอกสารแนบทาย ๒ 

 

 

การไฟฟานครหลวง 
 

 

มาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการไฟฟา 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 
  หนา 

 

1. มาตรฐานอุปกรณ (Material Standard)  (มาตรา 72)        1   

     

2. มาตรฐานการกอสราง(Construction  Standard)  (มาตรา 72)                    

2.1 ระบบสงไฟฟา 69 และ 115 kV                       2 

2.1.1 ระบบสงเหนือดิน (Overhead line)                           
2.1.2 ระบบสงใตดิน (Underground Cable) 

2.2 ระบบจําหนายไฟฟา            3 

2.2.1 ระบบจําหนายเหนือดิน (Overhead line) 
2.2.2 ระบบจําหนายใตดิน (Underground Cable) 

 

3. มาตรฐานของอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา  (มาตรา 73)     4   

                      

     4. มาตรฐานการใชงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Standard)  (มาตรา 74)   4  

 

5. คําอธิบายอักษรยอ             5  

 



 

 

1. มาตรฐานอุปกรณ (Material Standard) 
 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) 

1 หมอแปลงไฟฟา (Transformer) มอก. - 
2 สายไฟฟา (Conductor) มอก. - 
3 สวิตซเกียร (Switchgear) IEC - 
4 เครื่องวัดหนวยไฟฟา (Revenue meter) IEC, ANSI - 
5 หมอแปลงเครื่องมือวัด (Instrument transformer) IEC, ANSI - 
6 รีเลย (Relay) IEC - 
7 ฟวสคัทเอาท (Distribution Fuse Cutout) ANSI - 
8 สวิตซใบมีด (Disconnecting Switch) ANSI - 
9 ลูกถวย (Insulator) มอก. - 
10 สายใตดิน (Underground cable) มอก. - 
11 อุปกรณประกอบสายใตดิน (Cable accessories) IEC, IEEE - 
12 ตัวตอ (Connector) IEEE - 
13 คาปาซิเตอร (Capacitor bank) IEC - 
14 กับดักเสิรจ (Surge arrester) IEC - 
15 สถานีขนาดเล็ก (Unit Substation) IEC - 
16 สวิตซ (Load Break Switch) IEC - 

 

หนา 1 



 

 

2. มาตรฐานการกอสราง  (Construction  Standard) 
 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) 

2.1 ระบบสงไฟฟา 69 และ 115 kV 

 

2.1.1 ระบบสงเหนือดิน (Overhead line) 

1 มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยทางไฟฟา NESC , IEC, OSHA, NFPA 70 E, BS - 

2 การคํานวณระยะหางเสาและแรงลม NESC , ACSE, BS   - 
3 การเลือกใชลูกถวยตามระดับมลภาวะ IEC, NESC, IEEE, ANSI - 
4 ระบบ Grounding IEEE , BS USA Utility Practice 
5 ระบบ Lightning Protection IEEE, BS - 
6 พิกัดกระแสสายเปลือย IEEE  - 
7 การติดตั้งอุปกรณ (เชน air break switch ฯลฯ) NESC , IEC, OSHA, NFPA 70 E, BS ขอแนะนําของผูผลิต 

2.1.2  ระบบสงใตดิน (Underground Cable) 
1 มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยทางไฟฟา NESC , IEC, OSHA USA Utility Practice 

2 การทดสอบสายเคเบิล IEC   - 
3 การคํานวณแรงดึงสายเคเบิล IEEE   - 
4 ระบบ Grounding IEEE   - 
5 การคํานวณพิกัดกระแสสายเคเบิล IEC , IEEE - 
6 การออกแบบบอพักสาย NESC  USA Utility Practice 
7 การติดตั้งอุปกรณ (เชน surge arrester, Terminator, RMU ฯลฯ) NESC , IEC, OSHA ขอแนะนําของผูผลิต 

หนา 2 



 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) 

2.2 ระบบจําหนายไฟฟา 

2.2.1 ระบบจําหนายเหนือดิน (Overhead line) 
1 ระยะหางที่ปลอดภัยในการกอสรางทางไฟฟา NESC, IEC,   วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  - 
2 โครงสรางเสาและการคํานวณแรงลม NESC ,ASCE - 
3 การปองกันฟาผา IEEE, BS - 
4 การคํานวณขนาดกระแสของสายไฟ IEC, IEEE  - 
5 การเลือกใชอุปกรณตามระดับมลภาวะ IEC, NESC, IEEE, ANSI - 
6 การติดตั้งทางไฟฟาภายนอกอาคาร, การติดตั้งอุปกรณ เชน หมอแปลง, โหลดเบรค

สวิตช, คาปาซิเตอร ฯลฯ 
NESC, IEC,   วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ขอแนะนําของผูผลิต 

7 การตอลงดิน IEEE, NESC   USA Utility Practice 
8 การติดตั้งทางไฟฟาภายในอาคาร, การคํานวณขนาดกระแสของโหลด, การเลือก

ขนาดอุปกรณปองกันและสายไฟ NEC, IEC, วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย   - 
2.2.2 ระบบจําหนายใตดิน (Underground Cable) 

1 มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยทางไฟฟา  NESC , IEC, OSHA, NFPA 70 E, BS - 

2 การทดสอบสายเคเบิล IEC  - 
3 การคํานวณแรงดึงสายเคเบิล IEEE  - 
4 ระบบ Grounding IEEE   - 
5 การคํานวณพิกัดกระแสสายเคเบิล IEC , IEEE - 
6 การออกแบบบอพักสาย NESC  USA Utility Practice 
7 การติดตั้งอุปกรณ (เชน surge arrester, Terminator, RMU ฯลฯ) NESC , IEC, OSHA, NFPA 70 E, BS  ขอแนะนําของผูผลิต 
8 
  

การออกแบบระบบไฟฟาทั่วไป 
(การคํานวณโหลด สายปอน แรงดันตก กระแสลัดวงจรฯลฯ) 

IEC , IEEE, NEMA USA Utility Practice 
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3. มาตรฐานของอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา  
 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) 

1 มาตรฐานของอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ 
1) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก(Small Power Producer : SPP) 
2) ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก(Very Small Power Producer : VSPP) 
3) ผูใชไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟา 
4) ผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น 

 

- 1.ระเบียบ กฟน. วาดวยขอกําหนดการใชบริการระบบ
โครงขายไฟฟา พ.ศ.2551 
2.ระเบียบ กฟน. วาดวยขอกําหนดการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟา พ.ศ.2551 
3.ระเบียบ กฟน. วาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบ
โครงขายไฟฟา พ.ศ.2551 
 

 

4. มาตรฐานการใชงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Standard) 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) 

1 การบํารุงรักษา สายสง 
1.1 สายสงใตดินและอุปกรณเกี่ยวของ 
1.2 สายสงเหนือดนิและอุปกรณเกี่ยวของ 

- 1. คูมือบํารุงรักษาตามมาตรฐานผูผลิต(Manufacturers) 
ของอุปกรณแตละชนิด 
2. คูมือการปฏิบัติงานตาม ISO9001.2000 

2 การบํารุงรักษา อุปกรณสถานียอย - 1. คูมือบํารุงรักษาตามมาตรฐานผูผลิต(Manufacturers) 
ของอุปกรณแตละชนิด 
2. คูมือการปฏิบัติงานตาม ISO9001.2000 

3 การบํารุงรักษา สายปอน 
3.1 สายปอนใตดินและอุปกรณเกี่ยวของ 
3.2  สายปอนเหนือดินและอุปกรณเกี่ยวของ 

- 1. คูมือบํารุงรักษาตามมาตรฐานผูผลิต(Manufacturers) 
ของอุปกรณแตละชนิด 
2. คูมือการปฏิบัติงานตาม ISO9001.2000 
3. คูมือเทคนิคการบํารุงรักษาเชิงปองกัน กฟน. 
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5. คําอธิบายอกัษรยอ  

มอก. = มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

NESC = National Electrical Safety Code 

IEC = International Electro technical Commission 

OSHA = Occupational Safety and Health Administration 

NFPA = National Fire Protection Association 

BS = British Standard 

ACSE = American Society of Civil Engineers 

IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ANSI = American National Standards Institute 

NEMA = National Electrical Manufacturers Association 
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มาตรฐานทางวิศวกรรม ในการประกอบกิจการพลังงาน 
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1. มาตรฐานอุปกรณและมาตรฐานการกอสราง            

1.1 มาตรฐานอุปกรณ (Material Standard)  

 a. มาตรฐานอุปกรณระบบผลิตไฟฟา           1  

 b. มาตรฐานอุปกรณระบบสงไฟฟา 115 kV          1 

c. มาตรฐานอุปกรณระบบจําหนายไฟฟา (ระบบแรงต่ํา, 22 kV และ 33 kV)       2 

1.2 มาตรฐานการกอสราง(Construction  Standard)  

 a. มาตรฐานการกอสรางระบบผลิตไฟฟา          5              

b. มาตรฐานการกอสรางระบบสงไฟฟา 115 kV                      

i  ระบบสงเหนือดิน (Overhead line)           6 
ii  ระบบสงใตดิน (Underground Cable)          6 

c. มาตรฐานการกอสรางระบบจําหนายไฟฟา (ระบบแรงต่ํา, 22 kV และ 33 kV)                 

i ระบบจําหนายเหนือดิน (Overhead line)          7 
ii ระบบจําหนายใตดิน (Underground Cable)         7 

  2. มาตรฐานการทดสอบ สําหรับระบบสงไฟฟา และ ระบบจําหนายไฟฟา        9 

  3. มาตรฐานการบํารุงรักษา             10 

  4. มาตรฐานของอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา         11 
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1. มาตรฐานอุปกรณและมาตรฐานการกอสราง 
 

1.1 มาตรฐานอุปกรณ (Material Standard) 

 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) หมายเหตุ 

a. ระบบผลิตไฟฟา 

1. เครื่องกําเนิดไฟฟาใชตนกําลังจากเครื่องยนตดีเซล IEC , NEMA , BS  , VDE ,  DIN , UL ตามมาตรฐานสากลที่ใชกัน

ในปจจุบัน ในกลุมประเทศ
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

 

2. เครื่องกําเนิดไฟฟาใชตนกําลังจากกังหันพลังน้ําที่แปลงสภาพพลังงานจากความตาง

ระดับของน้ําจากที่สูงไหลลงที่ต่ํา 
IEC, BS, AWWA ตามมาตรฐานสากลที่ใชกัน

ในปจจุบัน ในกลุมประเทศ
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

 

3 เครื่องกําเนิดไฟฟา (ALTERNATER) มอก. ,ISO,IEC   

4 สายไฟฟา มอก.   

b. ระบบสงไฟฟา 115 kV 

1 ON-LOAD TAP-CHANGING POWER TRANSFORMERS FOR 115 kV SUB-
TRANSMISSION SUBSTATION 

IEC , TIS    

2 ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR, ALUMINIUM-ALLOY STRANDED 
CONDUCTOR, ALUMINIUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED 

TIS  
 

  

3 UNDERGROUND POWER CABLE OF RATED VOLTAGE 115 kV IEC     

4 115 kV CIRCUIT-BREAKER IEC     

1 



   

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) หมายเหตุ 

5 115 kV POLE-MOUNTED LOAD BREAK SWITCHES IEEE     

6 115 kV DISCONNECTING SWITCH  IEC    

7 AIR BREAK SWITCHES FOR INSTALLATION ON 115 kV 50 Hz 
TRANSMISSION LINE 

IEC , ANSI, NEMA       

8 115 kV LIGHTNING ARRESTER (SURGE ARRESTER) IEC, ANSI   

9 COMPOSITE SUSPENSION INSULATORS FOR 115 kV OVERHEAD 
TRANSMISSION LINE 

IEC, ANSI, ASTM     

10 INSULATORS ANSI, TIS     

11 115 kV INDUCTIVE VOLTAGE TRANSFORMERS IEC     

12 115 kV CURRENT TRANSFORMER IEC     

13 115 kV UNDER GROUND POWER CABLE IEC,ISO 9001   

14 115 kV GAS INSULATED SWITCHGEAR IEC,ISO/IEC   

c. ระบบจําหนายไฟฟา (ระบบแรงต่ํา, 22 kV และ 33 kV) 

1 SINGLE-PHASE TRANSFORMERS FOR 22 kV and 33 kV 50 Hz 
DISTRIBUTION SYSTEMS 

TIS 
 

  

2 THREE-PHASE TRANSFORMERS FOR 22 kV and 33 kV 50 Hz 
DISTRIBUTION SYSTEMS  

TIS       

3 ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR, ALUMINIUM-ALLOY STRANDED 
CONDUCTOR, ALUMINIUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED  

TIS   
 

  

4 SPACED AERIAL CABLES OF RATED VOLTAGES 22 kV AND 33 kV ICEA , TIS     

5 UNDERGROUND POWER CABLES OF RATED VOLTAGES 22 kV AND 33 kV IEC     

2 



   

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) หมายเหตุ 

6 REMOTE CONTROLLED SWITCHES, OUTDOOR TYPE, FOR 22 kV and 33 kV 
50 Hz DISTRIBUTION SYSTEM 

IEC     

7 SINGLE-POLE HIGH-VOLTAGE DISCONNECTING SWITCHES FOR 
INSTALLATION ON DISTRIBUTION CIRCUITS 

IEC, ANSI, NEMA      

8 THREE-PHASE AUTOMATIC CIRCUITS RECLOSERS, OUTDOOR TYPE,FOR 
22 kV and 33 kV, 50 Hz DISTRIBUTION SYSTEM 

ANSI      

9 HIGH-VOLTAGE DISTRIBUTION FUSE CUTOUTS AND FUSE LINKS ANSI   

10 HIGH VOLTAGE SURGE ARRESTERS IEC     

11 22 kV-INDOOR METAL CLAD AIR INSULATED SWITCHGEAR IEC       

12 22 kV and 33 kV– GAS INSULATED SWITCHGEAR  IEC    

13 INSULATORS ANSI , TIS     

14 INSTRUMENT TRANSFORMERS IEC     

15 LV CABLES WITH ALUMINIUM CONDUCTOR AND PVC INSULATION, 
FOR OVERHEAD LINE 

TIS   
 

  

16 LV CABLES WITH COPPER CONDUCTOR, XLPE INSULATION, AND PVC 
JACKET, FOR SERVICE DROP 

ICEA     
 

  

17 LOW TENSION FUSE-SWITCHES IEC     

18 LOW TENSION H.R.C. FUSES TIS, IEC     

19 SINGLE-PHASE WATT-HOUR METERS IEC,   TIS    

20 THREE-PHASE WATT-HOUR METERS IEC , TIS     

21 STATIC METERS IEC, ANSI     
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ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) หมายเหตุ 

23 INSTRUMENT TRANSFORMER IEC   

24 EARTHING SYSTEM IEC,IEEE,TIS   

25 AUTOMATIC SWITCHING CAPACITOR BANK IEC,IEEE   

26 CONTROL AND WIRING IEC,NEMA WC5/ICEAS,TIS   

27 NEUTRAL GROUND RESISTANCE IEC   

28 SURGE ARRESTER IEC   

29 DISCONNECTING SWITCH IEC   

30 SWITCHYARD SYSTEM IEC,ASTM,ANSI,TIS   

31 AIR INSULATED SWITCHGEAR IEC   

32 22&33 kV GAS INSULATED SWITCHGEAR IEC   

33 COMPACT SWITCHGEAR IEC   

34 POWER TRANSFORMER IEC   

35 AC&DC DISTRIBUTION BOARD IEC   

36 BATTERY AND BATTERY CHARGER IEC,IEEE   

37 22&33 kV UNDER GROUND POWER CABLE IEC,ISO 9001   
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1.2 มาตรฐานการกอสราง  (Construction  Standard) 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) หมายเหตุ 

a. ระบบผลิตไฟฟา 

1. เครื่องกําเนิดไฟฟาใชตนกําลังจากเครื่องยนตดีเซล(โรงไฟฟา) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของที่ประกาศใชใน

ประเทศไทย 
-พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522-2550 
-พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
เรื่องกําหนดใหโรงไฟฟาเปน

แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง

ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย

ออกสูสิ่งแวดลอม พ.ศ.2538 
-ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา

พ.ศ.2538 
-ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

ไมใชแลว พ.ศ.2548 
-ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องกําหนดคาปริมาณของสารเจือ

ปนในอากาศที่ระบายออกจาก

โรงงานผลิต สง หรือจําหนาย
พลังงานไฟฟา พ.ศ.2547 
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ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) หมายเหตุ 

2. เครื่องกําเนิดไฟฟาใชตนกําลังจากกังหันพลังน้ําที่แปลงสภาพพลังงานจากความตาง

ระดับของน้ําจากที่สูงไหลลงที่ต่ํา 
ตามกฏหมายที่เกี่ยวของที่ประกาศใชใน

ประเทศไทย 

-พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522-2550 
-พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
-ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

ไมใชแลว พ.ศ.2548 
 

 

b. ระบบสงไฟฟา 115 kV 

        i ระบบสงเหนือดิน (Overhead line) 

1 มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยทางไฟฟา EIT , NESC     

2 การคํานวณระยะหางเสาและแรงลม NESC       

3 การเลือกใชลูกถวยตามระดับมลภาวะ IEC    

4 ระบบ Grounding IEEE      

5 ระบบ Lightning Protection EIT    

6 พิกัดกระแสสายเปลือย TIS    

7 การติดตั้งอุปกรณ (เชน air break switch ฯลฯ)  - ขอแนะนําของผูผลิต  

        ii ระบบสงใตดิน (Underground Cable) 

1 มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยทางไฟฟา EIT,  NESC    

2 การทดสอบสายเคเบิล IEC      
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ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) หมายเหตุ 

3 การคํานวณแรงดึงสายเคเบิล IEEE      

4 ระบบ Grounding IEEE      

5 การคํานวณพิกัดกระแสสายเคเบิล IEC     

6 การออกแบบบอพักสาย NESC  worley recommend (บริษัทที่ปรึกษา) 

7 การติดตั้งอุปกรณ (เชน surge arrester, Terminator, RMU ฯลฯ) -  ขอแนะนําของผูผลิต  

c. ระบบจําหนายไฟฟา (ระบบแรงต่ํา, 22 kV และ 33 kV) 

        i ระบบจําหนายเหนือดิน (Overhead line) 

1 ระยะหางที่ปลอดภัยในการกอสรางทางไฟฟา EIT, NESC, IEC    

2 โครงสรางเสาและการคํานวณแรงลม NESC  พรบ. ควบคุมอาคาร  

3 การปองกันฟาผา EIT  Allegany Power  

4 การคํานวณขนาดกระแสของสายไฟ IEC, TIS    

5 การเลือกใชอุปกรณตามระดับมลภาวะ IEC    

6 การติดตั้งทางไฟฟาภายนอกอาคาร, การติดตั้งอุปกรณ เชน หมอแปลง, โหลดเบรค
สวิตช, คาปาซิเตอร ฯลฯ 

NESC ขอแนะนําของผูผลิต 
 

7 การตอลงดิน EIT, IEEE       

8 การติดตั้งทางไฟฟาภายในอาคาร, การคํานวณขนาดกระแสของโหลด, การเลือก
ขนาดอุปกรณปองกันและสายไฟ EIT, NEC, IEC      

 

        ii ระบบจําหนายใตดิน (Underground Cable) 

1 มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยทางไฟฟา EIT, NESC     
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ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) หมายเหตุ 

2 การทดสอบสายเคเบิล IEC     

3 การคํานวณแรงดึงสายเคเบิล IEEE     

4 ระบบ Grounding IEEE      

5 การคํานวณพิกัดกระแสสายเคเบิล IEC      

6 การออกแบบบอพักสาย NESC  worley reccommed (บริษัทที่ปรึกษา) 

7 การติดตั้งอุปกรณ (เชน surge arrester, Terminator, RMU ฯลฯ)  - ขอแนะนําของผูผลิต  

8 
  

การออกแบบระบบไฟฟาทั่วไป 
(การคํานวณโหลด สายปอน แรงดันตก กระแสลัดวงจรฯลฯ) 

EIT    
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2. มาตรฐานการทดสอบ สําหรับระบบสงไฟฟา และ ระบบจําหนายไฟฟา 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manaul) หมายเหตุ 

1 มิเตอร kwh   SD - กบร. ผบร.2-07   

2 มาตรฐานการทดสอบหมอแปลงในระบบจําหนาย   คูมือแนะนําการใชและบํารุงรักษา   

3 Instrument Transformer IEC, ANSI, มอก. คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับหมอแปลง พ.ศ.2533   
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3. มาตรฐานการบํารุงรักษา 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manaul) หมายเหตุ 

3.1 ระบบสงไฟฟา 

1 Circuit Breaker 115 KV, 22 KV, 33 KV IEC 62271-100 ISO 9000   
2 Power Transformer IEC 60214, IEC 165 1995 

VDE 0370/84 
ISO 9000   

ระบบจําหนายไฟฟา 

1 การตรวจสอบบํารุงรักษาคาปาซิเตอรแรงสูงตามวาระ   SD - กบร. ผบร.2-07 เอกสารควบคุม ISO 

2 การตรวจสอบบํารุงรักษา Load Break Tool   คูมือแนะนําการใชและบํารุงรักษา คูมือกองฝกอบรม  

3 มิเตอร kwh IEC,ANSI, TIS     

4 บํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลัง IEC,ANSI Transformer Instruction Manaul   

5 บํารุงรักษาหมอแปลงในระบบจําหนาย IEC คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับหมอแปลง พ.ศ.2533   

6 บํารุงรักษา AVR.   คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับหมอแปลง พ.ศ.2533   
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4. มาตรฐานของอปุกรณที่ใชเชือ่มตอกับระบบโครงขายไฟฟา 

ลําดับ

ที่ 

รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ (Manual) 

1 มาตรฐานของอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ    1.ระเบียบ กฟภ.. วาดวยขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ.2551 

  1) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก(Small Power Producer : SPP)   2.ระเบียบ กฟภ. วาดวยขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ.2551 

   2) ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)    3.ระเบียบ กฟภ. วาดวยขอกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ.2551 

   3) ผูใชไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟา     

   4) ผูประกอบกิจการไฟฟารายอื่น     
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หมายเหตุ (คําอธิบายอักษรยอ) 

ANSI  = American National Standards Institute 

AASTM  = American Society of Testing and Materials 

EIT  = The Engineering Institute of Thailand  

ICEA  = Insulated Cable Engineers Association 

IEC  = International Electrotechnical Commission 

IEEE  = Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISO  = The International Organization for Standardization 

NEC  = National Electrical Code 

NEMA  = National Electrical Manufactures Association 

NESC  = National Electrical Safety Code 

TIS  = Thai Industrial Standards 

VDE  = Verband Deutscher Electrotechniker e.V. 
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เอกสารแนบทาย ๔ 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกจิการกาซธรรมชาต ิ

ตามพระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
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1. มาตรฐานอุปกรณ (Material Standard) 

 

ลําดับ

ที่ 

รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

เครื่องกล 
1 Line pipe and Piping ANSI, API, ASME, ASTM, BSI, DIN, EN, JISC - 
2 Flanges and Fittings ANSI, API, ASME, ASTM, BSI, DIN, EN, JISC, MSS - 
3 Valve and Accessories ANSI, API, ASME, ASTM, BSI, DIN, EN, JISC, MSS - 
4 Control valve, Regulator and Accessories  ANSI, API, ASME, ASTM, DIN, EN, IEC, ISA, JISC - 
5 Shut off valve and Accessories ANSI, API, ASME, ASTM, DIN, EN, JISC - 
6 Safety relief valve and Accessories  ANSI, API, ASME, ASTM, DIN, EN, GPA, GPSA, JISC - 
7 Rules for Construction of Pressure vessels. ASME  - 
8 Gas turbine (for Diver) ANSI, API, ASME , DIN, JISC, IEC, ISO, NFPA, NEME - 
9 Gas compressor and Pump ANSI, API, ASME , DIN, GPA, GPSA, JISC, NFPA, NEME - 

10 Condenser and Heat exchangers   ASME, GPA, GPSA, HEI - 
11 Air compressors  ANSI, API, ASME, ASTM, HEI, NEMA - 
12 Heating, Ventilation and Air condition system ARI, ASHRAE, ASTM, IEEE  - 
13 Emergency diesel or Gas generator AGMA, ASME, ASTM, IEEE, NFPA, NEMA, SAE  - 
14 Water treatment & Waste water API, ASME, ASTM, DIN, JISC, EEI, IEC, IEEE, ISA, NFPA, NEMA, 

NESC, SAMA, VDE 
- 

15 Cranes AGMA, AISC, ASTM, AWS, DIN, IEEE, NEC, NEMA - 
16 Fire fighting system NFPA - 
17 Storage tank, Drum API, ASTM, AWWA, DIN, EN, JISC - 
18 Filter, Filter separator ANSI, API, ASME, ASTM, BIS, DIN, EN, GPA, GPSA, JISC - 
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ลําดับ

ที่ 

รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

    
    

โยธา 
1 Access walkways, Stair, Handrails, and Ladders  OSHA - 
2 Wheel and Crawler loads AISC, ANSI - 
3 Materials   
 3.1 Concrete ASTM, TIS - 
 3.2 Reinforcing Steel/Prestressing strand ASTM, TIS - 
 3.3 Admixtures ASTM, TIS - 
4 Pile load test ASTM - 
5 Precast concrete spun pile TIS - 
6 Solid square pile TIS - 
7 Bored pile EIT - 
8 Steel sheet piles ASTM - 
9 Structural steel   
 9.1 Materials ASTM, AWS, JISC, TIS - 
 9.2 Design AISC, EIT, RCSC - 

10 Corrosion-Resistant steel ASTM - 
11 Miscellaneous metal works   

 11.1 Cold-Formed steel design AISI - 
 11.2 Steel grating-Materials US Federal specification - 
 11.3 Kick plate-Materials ASTM, OSHA - 
 11.4 Handrail-Materials ASTM, OSHA - 
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ลําดับ

ที่ 

รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

 11.5 Anchor bolts and Embedded shapes-Materials and Design ACI, AISC, ASTM - 
 11.6 Metal deck form – Materials and Design AISI, ASCE, ASTM - 
 11.7 Stairs - Materials ASTM - 
 11.8 Ladders - Materials ASTM - 

12 Metal works  AISC, AISI, ASCE, ASTM, AWS, JIS, OSHA, TIS - 
13 Fire proofing work ASTM, NFPA, Thai Law - 
14 Drainage/Sanitary/Plumbing ASTM, JISC, TIS - 

เครื่องมือวัด 
1 Measuring and Controlling instrumentation  ANSI, API, ASTM, DIN, EN, ISA, JISC  - 
2 Standard for the Protection of Electronic computer data processing equipment ANSI, API, EN, IEEE, ISA, NFPA  - 
3 General standards for Industrial control and Systems API, DIN, IEEE, EN, ISA, JISC, NEMA  - 

4 Functional safety for Safety related systems API, DIN, IEC, EN, ISA, JISC  - 
ไฟฟา 

1 Electrical apparatus for Explosive atmospheres API, BSI, EN, IEC, ISA, NFPA, NEC  - 
2 Electrical apparatus for General use API, BSI, EN, IEC, ISA, NFPA, NEC - 
3 Polyolefin insulated communication cables for outdoor use API, ASTM, BSI, EN, ICEA, NEC  - 
4 Degrees of protection provided by enclosures  IEC, EN, NEMA - 
5 Power quality standards , Electromagnetic compatibility (EMC) and Test 

method 
CSA, EN, IEC, IEEEE, NEC - 

6 Lightning protection AS, BSI, EN, IEC, NFPA, NEC, ILPA - 
7 Tests on Hollow insulators for use in Electrical equipment IEC, BSI, EN - 
8 Electrical insulation API, ASTM, BSI, EN, IEC, IEEE, NEC - 
9 Wiring colors API, BSI, EN, DIN, JISC, IEC, ISA, NFPA, NEC - 
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ลําดับ

ที่ 

รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

10 Conductors of insulated cables API, BSI, DIN, EN, JISC, ICEA, IEC, NEC - 
11 Fire-resisting characteristics of electric cables and Test method API, ASTM, BSI, DIN, EN, JISC, IEC, ISA, NEC - 
12 Guide to the dimensional limits of circular conductors API, CENELEC, DIN, EN, JISC, IEC, ISA, NEC - 
13 Extruded solid dielectric insulated power cables for rated voltages from 1 kV 

up to 30 kV. 
DIN, EN, JISC, IEC, ICEA, NEC - 

14 Fuses (Low  - High Voltage) CEC, DIN, EN, JISC, IEC, IEEE, NFPA, NEC - 
15 Switchgear and Control gear assemblies (Low  - High Voltage) CENELEC, DIN, EN, JISC, IEC, NEC - 
16 Power transformers (Low  - High Voltage) API, ASTM, DIN, EEMAC, EN, JISC, IEC, IEEE, NEC - 
17 Mineral insulating oils for transformers & Switchgear (Specification and Test 

method) 
API, ASTM , BSI, DIN, EN, JISC, IEC,IEEE - 

18 High-Voltage test techniques - Partial discharge measurements ASTM, BSI, DIN, EN, JISC, IEC, NEC - 
19 Uninterruptible power systems (UPS) BSI, DIN, EN, JISC, IEC, IEEE, ISO, NEC - 

 

2. มาตรฐานการกอสราง  (Construction  Standard) 

 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

1 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ANSI, ASME, BSI, DIN, EN, JISC, CSA - 

2 สถานีควบคุมกาซธรรมชาติ ANSI, ASME, BSI, DIN, EN, JISC, CSA - 
3 การออกแบบเบื้องตนระบบทอสงกาซและอุปกรณ  PTT’s Design Concept Manual  - 
4 Line pipe, Piping, Pipe and Fittings, Valve and accessories ANSI, ASME, ASTM, AWS, DIN, EN, JISC, NEMA - 
5 Pressure vessels. ASME - 
6 Gas turbine (for Diver) API, ANSI, ASME, ASTM, DIN, EN, JISC - 
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ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

7 Gas compressor and Pump ANSI, API, ASME, AWS, DIN, EN, JISC - 
8 Measurement  AGA , API, ISA, ISO - 
9 Compressibility factor of  Natural gas  AGA, ISO - 

10 Installation of Instruments & Controls API, ASTM, DIN, EN, JISC, ISA  - 
11 Electrical installations  API, BSI, EN, IEC, ISA, NFPA, NEC   
12  Instrument installations AGA, API, ASTM, DIN, EN, JISC, ISA - 

  
3. มาตรฐานการตอเชื่อม 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

1 ขอกําหนดการเชื่อมตอทอสงกาซธรรมชาติสายประธาน API  - 
2 ขอกําหนด PTT - SP - P - 000 - 62 : Hot tapping of Natural gas pipeline 

specification 

- 

- 
3 Safe hot tapping practices in the Petroleum & Petrochemical industries. API  - 
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4. มาตรฐานการใชงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Standard) 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

1 Management system integrity of Gas pipeline ASME   - 
2 Control of external corrosion on Underground or Submerged metallic 

pipeline system ระบบ CP และ Criteria 
NACE  - 

3 การประเมินสภาพ Corrosion และการกําหนดความแข็งแรงทอที่เหลือ ASME  - 

4 การบํารุงรักษาระบบอุปกรณไฟฟา ANSI, API, BSI, DIN, EN, IEEE, ISA, ISO, NEMA, JISC - 
5 การบํารุงรักษาระบบอุปกรณเครื่องมือวัด AGA, ANSI, API, BSI, DIN, IEEE, ISA, ISO, NEMA, JISC - 

 

5. มาตรฐานการซอมทอ (Repair Standard) 

ลําดับที่ รายการ (Item) มาตรฐานที่ใช (Standard) คูมือ/ระเบียบ 

(Manual) 

1 Repair of pressure equipment and Piping EN, ASME   - 
2 Petroleum and Natural gas industries - Fixed steel offshore structures ISO  - 
3 Recommended practice for Planning, Designing and Constructing fixed 

offshore platforms - Working stress design 
API  - 
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6. คําอธิบายอักษรยอ  

ACI  = American Concrete Institute. 

AGA  = American Gas Association. 

AGMA  =  American Gear Manufacturers Association. 

AISC  = American Institute of Steel Construction.  

ANSI  = American National Standard Institute. 

API  = American Petroleum Institute. 

ASME  = American Society of Mechanical Engineers. 

ASTM  = American Society for Testing and Materials. 

ASCE   = American Society of Civil Engineers. 

ASHRAE  = American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 
ARI   = Air-Conditioning and Refrigeration Institute. 

AWWA   = American Water Works Association. 

AWS  = American Welding Society. 

AS  = Australian Code. 

BSI  =  British Standards Institution.  

CENELEC  = European Committee for Electrotechnical Standardization. 

CSA  = Canadian Standards Association. 

DIN  =  Deutsches Institut fur Normung. 
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EIT  = The Engineering Institute of Thailand.  

EN  = European Standard. 

GPA  = Gas Processors Association. 

GPSA  = Gas Processors Suppliers Association.  

JISC  =  Japanese Industrial Standards Committee. 

IEC  = International Electrotechnical Commission. 

IEEE  = Institute of Electronic and Electrical Engineers. 

ICEA  = Insulated Cable Engineer Association Collection. 

ILPA  = International Lighting Protection Association. 

IP  = Institute of Petroleum. 

ISA  = Instrument Society of America. 

ISO  = International Standard Organization. 

MHI  = Manufactured Housing Institute.  

MSS  = Manufactures Standardization Society. 

NACE  = National Association of Corrosion Engineers. 

NEMA  = National Electrical Manufacturing Association. 

NFPA  = National Fire Protection Association. 

TIS   = Thai Industrial Standards.  

OSHA  = Occupational Safety and Health Administration. 

RCSE  = Research Council on Structural Connections. 

SAE   = Society of Automotive Engineers. 
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SIS  = Standards Institution of Sweden. 

SSPC  = Steel Structures Painting Council. 

VDE  = Verband Deutscher Elektrotechnikere 

UL   = Underwriters Laboratories 


