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1. บทนํา 

กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทําแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) เป็นแผนหลักในด้านการ
พัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซ่ึงแผนดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้
มีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือ
วันท่ี 19 มิถุนายน 2555 

หลังจากมีนโยบายของรัฐบาลใหม่เม่ือช่วงปลายปี 2557 คณะอนุกรรมการพยากรณ์และ
จัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศจึงได้มีการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยชุดใหม่ เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยท่ีปรับตัว และแผนการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ตามนโยบายรัฐบาล รวมท้ังการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซ่ึงจะส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม ดังนั้น
จึงมีการจัดทําแผน PDP2015 เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึน กระทรวงพลังงาน
ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ โดยจัดทําเป็น 5 แผนหลัก ได้แก่ (1) แผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน 
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของ
ไทย และ (5) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง ท้ังนี้ การจัดทําแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ และ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน PDP2015) จะให้ความสําคัญใน
ประเด็นดังนี้ (1) ด้านความม่ันคงทางพลังงาน (Security) ต้องตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้า
เพ่ือรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อัตราเพ่ิมของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วน
เชื้อเพลิง (Fuel diversification) ท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 
ต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจยอมรับได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาค
เศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และ (3) ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการ
ผลิตไฟฟ้า จากการปลดปล่อยของโรงไฟฟ้า 

แผน PDP2015 ได้เน้นการเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า การลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 
การจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน  การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนวียน รวมท้ัง
การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ระบบจําหน่ายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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การจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับนี้ กระทรวงพลังงานได้เปิดให้มี
การรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละภูมิภาคหลายครั้ง ซ่ึงได้รวบรวมข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์และนํามาประกอบการจัดทําแผนฯ จากนั้นจึงได้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่าง
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) เม่ือวันท่ี 8 และ 28 
เมษายน 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ฉบับนี้ ได้
ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจาก คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เม่ือวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแผน PDP2015 ใน
การประชุมฯ ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบ
มติ กพช. ดังกล่าว เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
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2. บทสรุป 

ตามท่ีภาครัฐมีนโยบายใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan: PDP2015) พร้อมท้ังจัดทําแผนอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้สอดคล้องกัน ต่อมาเม่ือวันท่ี 
15 ธันวาคม 2557 กพช. ได้เห็นชอบกรอบการจัดทําแผนดังกล่าว โดยยึดหลัก ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคงทางพลังงาน (Security) ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้า และใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย รวมท้ังมีความเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
พ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 

2. ด้านเศรษฐกิจ  (Economy)  ต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และคํานึงการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ  

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบท่ีเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า 

ในการจัดทําแผน PDP2015 ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง
จัดทําและประมาณการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวท่ีร้อยละ 3.94 ต่อปี และในส่วนของการบูรณาการกับ
แผนพลังงานท่ีเก่ียวข้อง คาดว่าผลการเพ่ิมประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้า
ลดลงประมาณ 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 นอกจากนั้น ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพ้ืนท่ี โดยจะมีการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เช่น ลม 
แสงอาทิตย์ พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า ให้รองรับการส่งเสริม
พลังงานทดแทนเป็นรายพ้ืนท่ี ตลอดจนพัฒนาระบบ Smart Grid เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากนโยบายดังกล่าวได้กําหนดกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของ
แผน PDP2015 ในปี 2579 ดังนี้  

ประเภทเช้ือเพลิง 
ณ ปี 2557 

ประมาณร้อยละ 
ณ ปี 2569 

ประมาณร้อยละ 
ณ ปี 2579 

ประมาณร้อยละ 
ซ้ือไฟฟ้าพลังน้ําต่างประเทศ 7 10 - 15 15 – 20 
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด             
(รวมลิกไนต์) 

20 20 - 25 20 – 25 

พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังน้ํา) 8 10 - 20 15 – 20 
ก๊าซธรรมชาติ 64 45 - 50 30 – 40 
นิวเคลียร์ - - 0 – 5 
ดีเซล/น้ํามันเตา 1 - - 
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 2.1 สถานภาพปัจจุบัน 

 ความต้องการไฟฟ้า  
ในปี 2557 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของระบบ กฟผ. เกิดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี  23 

เมษายน 2557 เวลา 14.26 น. ท่ี 26,942.1 เมกะวัตต์ ท่ีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส เพ่ิมข้ึนจากความ
ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดปี 2556 เท่ากับ 344.0 เมกะวัตต์  เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.29 

กําลังผลิตไฟฟ้า 
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2557 กําลังผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศไทย เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ 

แยกได้เป็นกําลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภท Firm (ในระบบ กฟผ.) จํานวน 34,668 เมกะวัตต์ รับซ้ือ
ไฟฟ้าจาก SPP Non-firm จํานวน 915 เมกะวัตต์ รับซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP จํานวน 2,029 เมกะวัตต์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

แบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้า 
- พลังความร้อนร่วม   21,145  เมกะวัตต์  ร้อยละ  56.2 
- พลังความร้อน     7,538  เมกะวัตต์  ร้อยละ  20.0 
- พลังงานหมุนเวียน     8,476  เมกะวัตต์  ร้อยละ  22.5 
- กังหันแก๊ส เครื่องยนต์ดีเซล      153  เมกะวัตต์  ร้อยละ    0.5 
- สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย     300  เมกะวัตต์  ร้อยละ    0.8 

รวม    37,612  เมกะวัตต์ 

แบ่งตามผู้ผลิตไฟฟ้า 
- กฟผ.    15,482  เมกะวัตต์  ร้อยละ  41.2 
- เอกชนรายใหญ่ (IPP)  13,167  เมกะวัตต์  ร้อยละ  35.0 
- เอกชนรายเล็ก (SPP)      4,530  เมกะวัตต์  ร้อยละ  12.0 
- เอกชนรายเล็กมาก (VSPP)      2,029  เมกะวัตต์  ร้อยละ    5.4 
- ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ    2,404  เมกะวัตต์  ร้อยละ    6.4 

รวม    37,612  เมกะวัตต์ 

ระบบส่งไฟฟ้า 
ระดับแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานในระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วย 500 กิโลโวลต์ 230 

กิโลโวลต์ 132 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ ท่ีความถ่ี 50 เฮิร์ทซ์ โดย ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 
2557 สายส่งไฟฟ้ามีความยาวท้ังสิ้น 32,526.99 วงจร-กิโลเมตร  แยกเป็นระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 
4,167.17 วงจร-กิโลเมตร แรงดัน 230 กิโลโวลต์ 14,605.12 วงจร-กิโลเมตร แรงดัน 132 กิโลโวลต์ 8.70 
วงจร-กิโลเมตร แรงดัน 115 กิโลโวลต์ 13,703.93 วงจร-กิโลเมตร แรงดัน 69 กิโลโวลต์ 19.00 วงจร-
กิโลเมตร และแรงดัน 300 กิโลโวลต์ (HVDC) 23.07 วงจร-กิโลเมตร และจํานวนสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ 
กฟผ. รวมท้ังสิ้น จํานวน 213 สถานี ประกอบด้วยสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ จํานวน 11 สถานี 
สถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ จํานวน 71 สถานี และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ จํานวน 131 
สถานี  ท้ังนี้มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า (พิกัดหม้อแปลง) รวมท้ังสิ้น 88,461.44 เมกะโวลต์แอมแปร์ 
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 2.2 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

 การจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ สศช. ได้จัดทําประมาณการ 
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2557 - 2579 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี  ใช้
อัตราการเพ่ิมของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี และมีการประยุกต์ใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) 
โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากับ 89,672 ล้านหน่วย รวมท้ังได้พิจารณากรอบ
ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) สําหรับภาคการผลิตไฟฟ้าในปี 2579 ซ่ึง
จะมีกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบจํานวน 19,634.4 เมกะวัตต์ 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีใช้ในการจัดทําแผน PDP2015 เม่ือรวมผลของแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแล้ว  ในช่วงปี 2557 – 2579 ความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี ในปี 2579 ค่า
พยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศมี
ค่าประมาณ 326,119 ล้านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามลําดับ 

 

พ.ศ. 
PDP2010 Rev3 PDP2015 เปล่ียนแปลง (%) 

พลังไฟฟ้าสูงสดุ 
(เมกะวัตต)์ 

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย) 

พลังไฟฟ้าสูงสดุ 
(เมกะวัตต)์ 

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย) 

พลังไฟฟ้าสูงสดุ 
(เมกะวัตต)์ 

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย) 

2559 31,809 210,619 30,218 197,891 -1,591 -12,728 
2569 46,003 304,548 40,791 267,629 -5,212 -36,919 
2573 52,256 346,767 44,424 291,519 -7,832 -55,248 
2579 - - 49,655 326,119 - - 

 
 2.3 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) 

  ตามมติ กพช. เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015) ไว้ดังนี้ 

1. ให้ความสําคัญกับความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือให้มีความม่ันคงครอบคลุม
ท้ังระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจําหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี 

2. นโยบายการกระจายเชื้อเพลิง เพ่ือลดความเสี่ยงการพ่ึงพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง  
• ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก 
• เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด 
• จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของกําลังผลิตไฟฟ้าในระบบ 
• ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
• จัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผนตามเดิม 
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3. กําลังผลิตไฟฟ้าสํารอง (Reserve margin) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ของความต้องการพลัง
ไฟฟ้าสูงสุด 

4. นโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะ
ดําเนินการตามสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีมีข้อผูกพัน (Commit) แล้ว 

 
 2.4 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015) 

จากสมมุติฐานข้างต้น แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579 
(PDP2015) สรุปได้โดยสังเขปเป็นดังนี้ เม่ือสิ้นแผนฯในปลายปี 2579 จะมีกําลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 
70,335 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยกําลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ 
กําลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 57,459 เมกะวัตต์ มีการปลดกําลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายุ ในช่วงปี 
2558 - 2579 จํานวน 24,736 เมกะวัตต์  

  กําลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558 - 2579 
- กําลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2557 37,612  เมกะวัตต์ 
- กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 57,459  เมกะวัตต์ 
- กําลังผลิตไฟฟ้าท่ีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579 -24,736  เมกะวัตต์ 
- รวมกําลังผลิตไฟฟ้าท้ังสิ้น ณ สิ้นปี 2579 70,335  เมกะวัตต์ 

 
 กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 เท่ากับ 57,459 เมกะวัตต์ แยกตามประเภท

โรงไฟฟ้า ดังนี้ 
  

 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 21,648 เมกะวัตต์ 
 - ในประเทศ 12,105 เมกะวัตต์ 
 - ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 9,543 เมกะวัตต์ 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ 2,101 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ัน 4,119 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 17,478 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 12,113 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 7,390 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2,000 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 1,250 เมกะวัตต์ 
 - ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 1,473 เมกะวัตต์ 

รวม  57,459 เมกะวัตต์ 
 
ตามแนวทางการจัดทําแผน PDP2015 ท่ีให้ความสําคัญกับความม่ันคงระบบไฟฟ้า โดยให้

ครอบคุมระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจําหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี จึงพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาส
และมีความเสี่ยงสูง ท่ีจะเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จึงพิจารณา ใน 2 พ้ืนท่ี 
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พิจารณาความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ ความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติม 3 โรง ในช่วงปี 2562 - 
2567 ดังนี้ 

– ปี 2562 โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 800 เมกะวัตต์ 
– ปี 2564 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องท่ี 1 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,000 เมกะวัตต์ 
– ปี 2567 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องท่ี 2 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,000 เมกะวัตต์ 

พิจารณาความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในภาคกลาง และกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ มีปริมาณสูงคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ปัจจุบันต้องพ่ึงพา
การส่งไฟฟ้าภาคอ่ืนๆ ทําให้มีความเสี่ยงด้านความม่ังคง ประกอบกับโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจะหมดอายุลง มีผล
ให้กําลังผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีลดลง ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ี ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์การของ
ประเทศ และมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจําเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเพ่ือรักษา
ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงปี 2562 - 2568 ดังนี้ 

– ปี 2562 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน เครื่องท่ี 1-5 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ 
และโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องท่ี 1-2 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์  

– ปี 2565 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ชุดท่ี 1-2 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ 
– ปี 2566 โรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทน ชุดท่ี 1-2 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ 
– ปี 2568 โรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทน ชุดท่ี 3 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ 

 2.5 แผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า 

โครงการและแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะดําเนินการในช่วงเวลาตามแผน 
PDP2015 ประกอบด้วย โครงการต่างๆ ดังนี้ 

- โ ค ร ง ก า ร พัฒนา ร ะบบส่ ง ไฟ ฟ้ า เ พ่ื อ ส นอ งคว าม ต้อ งก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึ น 
จํานวน 9 โครงการ 

- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า จํานวน 7 โครงการ 
- โครงการปรับปรุ งและขยายระบบส่ ง ไฟฟ้า ท่ี เสื่ อมสภาพตามอายุการ ใช้ ง าน 

จํานวน 5 โครงการ 
- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเ พ่ือรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า จํานวน 9 โครงการ 

(เพ่ือรองรับการซ้ือไฟฟ้าจาก IPP, SPP และซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ) 
- โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid) 
- โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) 

 

ซ่ึงโครงการพัฒนาระบบส่งท้ังหมดนี้ เป็นโครงการแผนงานท่ี กฟผ.ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างจํานวน 13 โครงการ และเป็นโครงการแผนงานท่ี กฟผ. มีแผนศึกษาเพ่ือขออนุมัติอีกจํานวน 19 
โครงการ 
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3. นโยบายพลังงานของประเทศ 

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
รัฐบาล ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนโยบายต่างๆ 11 ด้าน ซ่ึงนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ระบุไว้ใน 
ข้อ 6. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะยาวให้ดําเนินการให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ท้ังจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และจากพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน และ ข้อ 8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
ประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้ํา และการจัดการขยะ 

ดังนั้น คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ จึงได้
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2573 (PDP2010 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ของรัฐบาล แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มปรับตัว รวมท้ังการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 

ในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ได้
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2557 โดยให้มีระยะเวลาของแผน PDP2015 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคนแห่งชาติ (สศช.) พร้อมท้ังให้จัดทํา
แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้มีกรอบเวลาของแผน
เช่นเดียวกับแผน PDP2015 

กระทรวงพลังงานจึงได้มีแนวนโยบายท่ีจะบูรณาการแผนพัฒนาพลังงานเข้าด้วยกัน (Energy 
Development Plans Integration) ท้ังหมด 5 แผน ได้แก่ (1) แผน PDP2015 (2) แผน EEDP (3) แผน 
AEDP (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือให้การ
บริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 

แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ดังกล่าวสรุป
ได้ ดังนี้ 
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3.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) 

ภาครัฐเล็งเห็นว่าในอนาคตปัญหาเรื่องราคาพลังงาน การแย่งชิงทรัพยากรพลังงานระหว่าง
ประเทศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงเป็นผลพวงของการผลิตและใช้
พลังงาน จะเป็นปัญหาท่ีจะมีความรุนแรงยิ่งข้ึนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 
2579) จัดทําข้ึนโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศในระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 20 
ปี โดยต้ังเป้าลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เม่ือเทียบ
กับปี 2553 (ดังรูปท่ี 3.1) ท้ังในภาพรวมพลังงานของประเทศ (ความร้อนและไฟฟ้า) และในรายภาค
เศรษฐกิจท่ีมีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่
อาศัย  

2) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และให้บรรลุ
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานท่ีต้ังไว้ตามข้อ 1) รวมท้ังกําหนดมาตรการและแผนงานเพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
 รูปท่ี 3.1 เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 

เพ่ือกําหนดแนวนโยบายและแนวทางการดําเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศใน
ระยะยาว กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) โดยปรับค่าพ้ืนฐาน
และสมมติฐานอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในอนาคต 
โดยการปรับเป้าหมายเดิมท่ีจะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เม่ือเทียบกับปี 
2553 หรือประมาณ 56,142 พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ (ktoe) แต่เม่ือพิจารณาท่ีปีฐาน ปี 2556 ความเข้ม
การใช้พลังงานลดลงจากปี 2553 แล้วประมาณ 4,442 ktoe ดังนั้นการดําเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 
2579 จะเป็นการผลักดันมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลประหยัดพลังงานครบตามเป้าหมายอีกประมาณ 
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51,700 ktoe โดยประมาณร้อยละ 15 เป็นส่วนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็น 7,641 ktoe หรือ
เทียบเท่า 89,672 ล้านหน่วย (GWh) และประมาณร้อยละ 85 เป็นส่วนการลดการใช้พลังงานความร้อน 
คิดเป็น 44,059 ktoe ตามรูปท่ี 3.2 

Ktoe 

 
รูปท่ี 3.2 เป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2579 

ท้ังนี้ยังได้ปรับปรุงและทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงานใน 4 ภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ บ้านท่ีอยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และขนส่ง เพ่ือให้แผนมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนจึงได้กําหนด 6 แนวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี้  

1) ยกเลิก / ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน โดยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 

2) มาตรการทางภาษี  ลดภาษี และใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีมีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เร่งรัดการสนับสนุนมาตรการด้านการเงิน ด้วยเงินให้เปล่าและเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือให้มี
การเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และให้คําปรึกษาในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร  (Building Energy Code) และโรงงาน 
โดยกระทรวงพลังงาน ต้องประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือผลักดันให้เป็นมาตรการบังคับ 

5) รณรงค์ด้านพฤติกรรม และการปลูกจิตสํานึกการใช้พลังงานให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ 

6) กําหนดให้ผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้ลูกค้า 
(Energy Efficiency Resources Standard: EERS) 

จากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีมีท้ังหมด 34 มาตรการ เม่ือพิจารณาตาม
แนวทางข้างต้น เฉพาะมาตรการด้านไฟฟ้าจะประกอบด้วย 6 มาตรการ ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีมีศักยภาพและมี
โอกาสดําเนินการได้สําเร็จ กล่าวคือ ณ ปี 2579 จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้ารวมได้ท้ังสิ้น 89,672 ล้าน
หน่วย ตามตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 เป้าหมายแผน EEDP ณ ปี 2579 ด้านไฟฟ้า จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า)   
(ล้านหน่วย : GWh) 

มาตรการ ท่ีอยู่อาศัย อุตสาหกรรม อาคาร รวม 
  อาคารธุรกิจ อาคารรัฐ (GWh) 

1.มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม - 10,814 5,654 3,180 19,648 

2.มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (BEC) - - 11,975 1,711 13,686 
3.มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

และติดฉลากอุปกรณ์ (HEPs & MEPs) 8,936 6,226 7,609 989 23,760 

4.มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน - 9,133 5,941 - 15,074 

5.มาตรการส่งเสริม LED 3,354 3,303 3,711 1,264 11,632 
6.มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการ 

ประหยัดพลังงานสําหรับผู้ผลิตและ 
จําหน่ายพลังงาน (EERS) 

1,343 2,367 2,162 - 5,872 

รวม 13,633 31,843 37,052 7,144 89,672 

 

จากเป้าหมายการประหยัดพลังงานดังกล่าว สามารถแบ่งผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าราย
มาตรการรายปีสรุปได้ ดังตารางท่ี 3.2 และผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ารายภาคเศรษฐกิจรายปี ดังตารางท่ี 
3.3 

ตารางท่ี 3.2 แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) (พ.ศ. 2558 - 2579)  (ล้านหน่วย : GWh) 

มาตรการ 
เป้าหมายผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

2559 2564 2569 2574 2579 
1.มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม 1,802 6,992 11,669 14,738 19,648 
2.มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (BEC) - 770 2,719 6,402 13,686 
3.มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

และติดฉลากอุปกรณ์ (HEPs & MEPs) 857 3,446 8,163 14,776 23,760 

4.มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน 905 5,133 9,691 11,564 15,074 

5.มาตรการส่งเริม LED 160 1,862 4,909 8,129 11,632 
6.มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการ

ประหยัดพลังงานสําหรับผู้ผลิต 
และจําหน่ายพลังงาน (EERS) 

- - 870 3,085 5,872 

รวม 3,724 18,203 38,021 58,694 89,672 
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ตารางท่ี 3.3 แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) (พ.ศ. 2558 – 2579) แบ่งตามภาคเศรษฐกิจ  (ล้านหน่วย : GWh) 

ภาคเศรษฐกิจ 
เป้าหมายผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

2559 2564 2569 2574 2579 
ภาคอุตสาหกรรม 2,174 9,420 17,497 22,845 31,843 

ภาคธุรกิจ 853 5,156 12,687 22,406 37,052 

ภาคบ้านอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 395 1,914 4,877 8,760 13,633 

ภาครัฐ 302 1,713 2,960 4,683 7,144 

รวม 3,724 18,203 38,021 58,694 89,672 

 

3.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 

กระทรวงพลังงานได้มีแนวทาง และข้อพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP)  ดังนี้ 

"พลังงานทางเลือก" "พลังงานทดแทน" "พลังงานหมุนเวียน" ศัพท์ต่างๆ เหล่านี้เริ่มเข้ามามี
บทบาทในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานทางเลือก
บางชนิดยังมีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลักประเภทอ่ืนๆ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน
เทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังน้ํา เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งท่ีส่งผลให้
ประเทศไทยจําเป็นต้องหันมาพิจารณาการใช้พลังงานทางเลือกคือ ปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ซ่ึงส่วนใหญ่คือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเกิดจากกระบวนการสันดาปของเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรม
ประเภทใด ไม่เว้นอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ท่ีต้องอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ดังนั้น รัฐบาลแต่ละสมัยมีความพยายามในการผลักดันแผน AEDP ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
เพ่ือการก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) และเป็นแบบอย่างของสังคมโลกท่ีกล่าวถึง
ประเทศไทยว่าเป็นประเทศท่ีมีความมุ่งม่ันให้มีการใช้พลังงานทดแทน โดยให้มีการใช้พลังงานทางเลือกใน
การผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาศัยมาตรการจูงใจให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจากภาคเอกชน ระยะแรก มีการกําหนด
ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) สําหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ทําให้มีนักลงทุนสนใจ
เป็นจํานวนมากเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าได้ทําการยื่นคําร้องเสนอขายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าต่างๆ  ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงมาตรการจูงใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้าน
ราคารับซ้ือไฟฟ้าเป็น Feed-in Tariff (FiT) ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนแต่ละ
ชนิดมากข้ึน และกําหนดกรอบระยะเวลาการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีชัดเจน 

ในอดีต แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2573 (PDP2010 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี 3) ได้พิจารณาตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ ตาม
แผน AEDP ซ่ึงมีกรอบการดําเนินงานระหว่างปี 2555 - 2564 เพ่ือทดแทนพลังงานท่ีได้จากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ร้อยละ 25 ใน 10 ปี นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ผลกระทบค่าพลังงานไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้าของ
แผน AEDP ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้ แต่
เท่าท่ีผ่านมานั้น เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นจึงมีผู้สนใจลงทุนเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ
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พลังงานทดแทนในบางพ้ืนท่ี บางช่วงเวลามากกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทําให้มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ส่งผลกระทบท้ังในการดําเนินการพิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟ้าและความพร้อมของระบบไฟฟ้า 

สําหรับนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐในปัจจุบัน (2558) 
มุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร ซ่ึง
เป็นเหตุให้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นหลัก โดยมียุทธศาสตร์
ในการส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ได้แก่ พลังงานจากขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นอันดับแรก ซ่ึง
ศักยภาพคงเหลือในปัจจุบัน สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะได้อีกประมาณ 500 เมกะวัตต์ และจากชีวมวลได้
อีกประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ และมีการประสานงานร่วมกับนโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีจะต้องการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกอ้อยและปาล์ม และเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังจาก 3.5 ตันต่อไร่ต่อ
ปี เป็น 7 ตันต่อไร่ต่อปี ซ่ึงสามารถเพ่ิมศักยภาพเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าได้อีก 1,500 เมกะวัตต์ แต่ข้อ
สําคัญต้องมีผลผลิต (Productivity) ท่ีดี มิเช่นนั้นจะเป็นภาระกับผู้ใช้ สําหรับแนวคิดการจัดสรรปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ เป็นเชิงพ้ืนท่ีรายภูมิภาคและรายจังหวัด (RE 
Zoning รายจังหวัด) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในอนาคตท่ีอาจจะสามารถแข่งขัน
ได้กับการผลิตไฟฟ้าจาก LNG ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าท่ีเกิดการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งและการ
ลดการนําเข้าพลังงานจากฟอสซิล ท้ังนี้ จะทําการเพ่ิมสัดส่วนการการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจาก
ปัจจุบันท่ีร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมี
กําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมเท่ากับ 19,634.4 เมกะวัตต์ ตามตารางท่ี 3.4 

ตารางท่ี 3.4 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2579 หน่วย : เมกะวัตต์ 

ปี แสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ํา ขยะ ชีวมวล 
ก๊าซ 

ชีวภาพ 
พืช

พลังงาน 
รวม 

2557 1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 2,541.8 311.5 - 7,490.4 1/ 

2579 6,000.0 3,002.0 3,282.4 500.0 5,570.0 600.0 680.0 19,634.4 1/ 

หมายเหตุ : 1/ กําลังผลิตติดต้ัง 

ในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2579 (PDP2015) 
ปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเริ่มมีความสําคัญ ดังนั้นการผนวกแผน AEDP เข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของ PDP2015 จึงเริ่มข้ึน โดยมีแนวคิดท่ีจะนําเอาหลักทฤษฎีพ้ืนฐานด้านระบบไฟฟ้ามาประยุกต์ทํา
แผน AEDP กล่าวคือระบบไฟฟ้ากําลังประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า ซ่ึงมีการเชื่อมต่อถึงกันหมด ระบบผลิตไฟฟ้าจะส่งพลังไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าไปยังระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยต่อไป  แต่เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงเชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าโดยตรง เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ี และบาง
ช่วงเวลาท่ีผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการไฟฟ้าน้อยกว่าพลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล
ย้อนกลับเข้ามาระบบส่งไฟฟ้า จะส่งผลต่อความม่ันคงระบบไฟฟ้าในอนาคตโดยรวม 
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 ดังนั้น จึงมีแนวคิดท่ีจะกําหนดปริมาณการเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแผน 
AEDP โดยจะพิจารณาจากศักยภาพด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1.  ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน หรือ ระบบผลิตไฟฟ้า เป็นการหา
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพ้ืนท่ีว่า บริเวณใดบ้างท่ี
มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้า เพ่ือใช้กําหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมท้ังด้านปริมาณพลังไฟฟ้าและ
ระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืนๆ เพ่ือรองรับปริมาณพลังไฟฟ้าดังกล่าว ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

 2. ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า เป็นการหาขีดความสามารถในการรับซ้ือปริมาณพลังไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้ตามแต่ละสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือใช้กําหนดเป็นจุดเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) โดยความสามารถในการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
พิจารณาจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าของแต่ละสถานีไฟฟ้าแรงสูงนั้นๆ และปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีมี
อยู่แล้วในระบบ เพ่ือลดความสูญเสียในการส่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 

 3.  ศักยภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้า เป็นการพิจารณาความเหมาะสมระหว่างปริมาณความ
ต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าและปริมาณการรับซ้ือพลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในแต่ละจุดจ่ายไฟฟ้า ซ่ึงกระจายอยู่
ท่ัวประเทศ แต่เนื่องจากปัจจุบัน พลังงานท่ีได้จากพลังงานหมุนเวียนมีราคาสูงกว่าพลังงานท่ีได้จาก
โรงไฟฟ้าหลักของระบบไฟฟ้า เม่ือปริมาณพลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้มีมากกว่าความต้องการไฟฟ้าในขณะนั้น 
ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลย้อน ซ่ึงหากเป็นการไหลย้อนจากจุดจ่ายไฟฟ้าใกล้ๆ กัน ความสูญเสียระบบ
ไฟฟ้าจะมีค่าไม่มากนัก แต่เม่ือใดท่ีเป็นการไหลย้อนจากจุดจ่ายไฟฟ้าเข้าไปยังระบบส่งไฟฟ้า ซ่ึงการส่งข้าม
ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. มีระยะทางไกลมากกว่าระยะทางระหว่างจุดจ่ายไฟฟ้า ส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียในระบบไฟฟ้ามากกว่า อย่างไรก็ตามความสูญเสียในระบบไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนซ่ึงมีราคาสูง ดังนั้นจึงควรมีการบริหารจัดการไม่ให้เกิดเหตุการณ์
กระแสไฟฟ้าไหลย้อนดังกล่าว จากหน่วยท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ซ่ึงก็คือ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 อย่างไรก็ตาม แนวทางการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต นับว่ามีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้แผน AEDP ให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องมีหน่วยงานท่ีเข้ามากํากับการดําเนินการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน AEDP และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ กล่าวคือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) เป็นผู้รับผิดชอบ รวมไปถึงแนวทางการปรับแผน AEDP ให้สอดคล้องกับสภาพ
ระบบไฟฟ้าของประเทศ เช่น ปริมาณความต้องการไฟฟ้าของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณการรับซ้ือ
ไฟฟ้าตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผน เป็นต้น ซ่ึงหากดําเนินการได้ตามแผน AEDP ก็คาดหวังได้ว่า 
ภาคเอกชนคงได้รับความชัดเจนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของสังคมโลกในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อไป 
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3.3 หลักการและแนวทางการดําเนินการกับ SPP ประเภทสัญญา Firm 
ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในป@ 2560 U 2568 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห*งชาติ (กพช.) ได%มีมติเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2558 
เห็นชอบหลักการและแนวทางการดําเนินการกับ SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะ
สิ้นสุดอายุสัญญาในปY 2560 � 2568 รายละเอียดดังนี้ 

1. หลักการพิจารณาดําเนินการกับ SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration 
ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญาในป@ 2560 U 2568 

การมี SPP ระบบ Cogeneration ท่ีสามารถผลิตไฟฟ4าและไอน้ําได%อย*างต*อเนื่องในพ้ืนท่ีเดิมท่ี
มีความต%องการใช%ไฟฟ4าและไอน้ําอย*างหนาแน*น จะส*งผลดีกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป<นลูกค%าไฟฟ4าและ 
ไอน้ําของ SPP ระบบ Cogeneration ทําให%สามารถดําเนินการได%อย*างต*อเนื่อง โดยไม*ต%องลงทุนเพ่ิมใน
การติดต้ัง Boiler เพ่ือผลิตไอน้ําใช%เอง นอกจากนี้ การก*อสร%างโรงไฟฟ4าใหม*ในพ้ืนท่ีเดิมหรือบริเวณ
ใกล%เคียงท่ีเดิมยังสามารถดําเนินการได%ง*ายและรวดเร็วเนื่องจากเป<นท่ียอมรับของชุมชน และมีความพร%อม
ด%านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต*างๆ แล%ว ซ่ึงทําให%สามารถลดต%นทุนในการก*อสร%างจากการใช%ระบบ
สาธารณูปโภคเดิมได% อย*างไรก็ดีเพ่ือให%การส*งเสริม SPP ระบบ Cogeneration เกิดประโยชน�สูงสุด จึงควร
พิจารณาดําเนินการกับ SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปY 2560 
� 2568 ดังนี้ 

1.1 การต*ออายุสัญญาโรงไฟฟ4า SPP ระบบ Cogeneration ท่ีเป<นเทคโนโลยีเก*าและมี
ประสิทธิภาพตํ่า ควรมีการเจรจาเพ่ือปรับปรุงอัตรารับซ้ือไฟฟ4าใหม*ให%มีความเหมาะสมและเป<นธรรมต*อ
ผู%ใช%ไฟฟ4า เนื่องจากผู%ประกอบการได%รับผลตอบแทนในส*วนของการลงทุนก*อสร%างโรงไฟฟ4าคืนท้ังหมดแล%ว 
ดังนั้นราคารับซ้ือไฟฟ4าท่ีปรับปรุงใหม* ควรจะสะท%อนต%นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ4าเท*านั้น 

1.2 ในกรณีท่ีมีการก*อสร%างโรงไฟฟ4า SPP ระบบ Cogeneration ใหม* ควรส*งเสริมให%เกิดการ
ผลิตไฟฟ4ารูปแบบกระจายศูนย� (Distributed Generation: DG) เพ่ือลดความสูญเสียการส*งพลังงานไฟฟ4า
ในระบบส*งและระบบจําหน*ายไฟฟ4า เพ่ือให%การส*งเสริมการผลิตไฟฟ4าด%วย SPP ระบบ Cogeneration เกิด
ประโยชน�สูงสุด โดย 

(1) ควรกําหนดให%โรงไฟฟ4า SPP ระบบ Cogeneration มีพ้ืนท่ีต้ังอยู*ในนิคมอุตสาหกรรม 
สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ*มโรงงานขนาดใหญ*ท่ีมีการใช%ไฟฟ4าและไอน้ําหรือน้ําเย็นปริมาณมากเท*านั้น 

(2) ควรกําหนดปริมาณการขายไฟฟ4าเข%าระบบไม*ให%มากเกินความจําเป<น โดยควรมีการ
ปรับรูปแบบสัญญา SPP ระบบ Cogeneration ท่ีมีการกําหนดปริมาณการขายไฟฟ4าลงให%น%อยท่ีสุด และ
ให%สอดคล%องกับความต%องการไฟฟ4าและไอน้ําของลูกค%าในนิคมอุตสาหกรรม 

(3) ควรมีระเบียบท่ีมีความรัดกุมสามารถกํากับดูแลโรงไฟฟ4า SPP ระบบ Cogeneration 
ให%ดําเนินการผลิตไฟฟ4าและไอน้ํา เป<นไปตามวัตถุประสงค�ของการผลิตไฟฟ4าด%วยระบบ Cogeneration 
โดยมีประสิทธิภาพการใช%เชื้อเพลิงปฐมภูมิสูงกว*าโรงไฟฟ4าขนาดใหญ* ซ่ึงมีการก*อสร%างใหม*และมีการผลิต
ไฟฟ4าอย*างเดียว 
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2. แนวทางการดําเนินการกับ SPP ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญา 
ภายในปี 2560 – 2568 

2.1 กลุ่มท่ี 1 : SPP ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญาภายในปี 2560 – 2561 
เห็นควรให้ได้รับการต่ออายุสัญญาเดิมออกไปอีก 3 - 5 ปี โดยรับซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจากการขายให้กับ
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบของ กฟผ. ในปริมาณท่ีน้อยสุด ด้วยสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
เนื่องจาก SPP กลุ่มนี้ ไม่สามารถเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ทัน
ภายในระยะ 2 - 3 ปี ท้ังนี้ จะต้องมีการปรับปรุงอัตรารับซ้ือไฟฟ้าใหม่ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้า สะท้อนต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเดินโรงไฟฟ้าเท่านั้น และเม่ือสิ้นสุดการขยายสัญญาแล้ว ให้
ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในลักษณะเดียวกับกลุ่มท่ี 2 โดยมีอายุสัญญาไม่เกิน 20 ปี และกําหนด
ราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าท่ีรับซ้ือจากโรงไฟฟ้า IPP 

2.2 กลุ่มท่ี 2 : SPP ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญาภายในปี 2562 – 2568 
เห็นควรให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง เฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าและไอน้ําหรือน้ําเย็นปริมาณ
มากเท่านั้น โดยโรงไฟฟ้าใหม่จะต้องมีขนาดกําลังการผลิตเหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้ไอน้ําของ
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมโดยมีอายุสัญญาไม่เกิน 20 ปี และกําหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าท่ีรับซ้ือ
จากโรงไฟฟ้า IPP และรับซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจากการขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบของ 
กฟผ. ในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของกําลังการผลิตตามสัญญาเดิมท่ีเคยขายเข้าระบบ ด้วย
สัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ท้ังนี้ จะต้องมีการปรับปรุงระเบียบให้มีความรัดกุมสามารถกํากับดูแล
โรงไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration ให้ดําเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน้ําเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration โดยมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงปฐมภูมิสูงกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ซ่ึงมีการก่อสร้างใหม่ และมีการผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว  
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4. การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

4.1 สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 

 ในปี 2557 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. เกิดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 23 
เมษายน 2557 เวลา 14:26 น. ท่ี 26,942.1 เมกะวัตต์ ท่ีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส เพ่ิมข้ึนจากความ
ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในปี 2556 จํานวน 344.0 เมกะวัตต์ หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.29 ซ่ึงความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในปี 2556 อยู่ท่ี 26,598.1  
เมกะวัตต์  สําหรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของระบบ กฟผ. ในปี 2557 มีค่าเท่ากับ 177,580 
ล้านหน่วย ซ่ึงสูงกว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของระบบ กฟผ. ปี 2556 ท่ีมีค่าเท่ากับ 173,535 
ล้านหน่วย โดยเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวน 4,045 ล้านหน่วย หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.33 

 สําหรับค่าประมาณการความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของประเทศในปี 2557 (ณ เวลา
เดียวกันกับ ระบบ กฟผ.) มีค่าเท่ากับ 27,633.5 เมกะวัตต์ เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จํานวน 549.0 เมกะวัตต์ 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.03 และความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศของปี 2557 มีค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 
2556 จํานวน 5,338.8 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.01 

4.2 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 

เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (Power Development 
Plan: PDP2015) เพ่ือให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมท้ังจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี 2558 – 2579 
เช่นเดียวกับแผน PDP2015 

เพ่ือให้เป็นไปตามมติของ กพช. คณะทํางานจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ได้ทําการ
ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว เพ่ือจัดทําแผน PDP2015 โดยพิจารณาศักยภาพและ
เป้าหมายของแผน AEDP และแผน EEDP พ.ศ. 2558 – 2579 การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าของประเทศ (Thailand Load Forecast) นั้น จะต้องให้สอดคล้องกับการคาดการณ์การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยได้พิจารณาถึงโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในอนาคต และนโยบายของรัฐเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการใช้
พลังงาน รวมถึงพิจารณาผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) และแผนการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 
ร่วมด้วย โดยได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และ
ได้รับความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2558  

ค่าพยากรณ์ชุดดังกล่าว ได้จัดทําตามความต้องการใช้ไฟฟ้ากรณีปกติ (Business as usual : 
BAU) จะสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2557 - 2579 ซ่ึงจัดทําและประมาณ
การโดย สศช. เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 (กรณีฐาน) โดยเฉลี่ยท่ีร้อยละ 3.94 เทียบอัตราเฉลี่ยในแผนเดิม
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ท่ีร้อยละ 4.49 พิจารณาการเติบโตของประชากร ชุมชนเมือง (Urbanization) และการเติบโตของจํานวน
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายเศรษฐกิจ (Sector) และจัดทําโดยใช้แบบจําลอง End-Use model และ Econometrics 
model ซ่ึงจัดทําแบบจําลองโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีสมมติฐานในการจัดทําค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าดังนี้ 

สมมติฐานการจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 

1) พยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าระดับจําหน่าย ใช้แบบจําลองการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า  เ พ่ือการอนุ รั ก ษ์พลั ง งานในระยะยาว ท่ี ไ ด้ปรับปรุ ง โ ดย คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กุมภาพันธ์ 2557) ในแบบจําลองดังกล่าวได้แบ่งการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าตามเขตของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ กลุ่มท่ีอยู่
อาศัย กลุ่มธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆนั้น มี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง แปรผันตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จํานวนประชากร  

2) ใช้ข้อมูลค่าจริง 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม) ของปี 2557 และประมาณการ 2 เดือน 
(พฤษจิกายน – ธันวาคม) เป็นฐานในการพยากรณ์ฯ ปี 2557 

3) ใช้ค่าประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2557 - 2579 จาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 ซ่ึงได้
รวมโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความชัดเจนและคาดว่าจะเกิดข้ึนจริงเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้น
โครงการลงทุนระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างข้ันตอนการศึกษาความ
เหมาะสม และยังไม่มีความชัดเจนในการดําเนินการ) โดยค่าประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 
2557 - 2579 เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 3.94 รายละเอียดตาม ตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว โดย สศช.  (2 ก.ย. 57) 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

GDP 2.0 4.0 4.4 4.7 4.3 4.1 4.2 4.2 4.1 4.0 4.1 4.0 
             

ปี 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579  

GDP 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8  

4) พยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า โดยวิธี Load Profile ตามลักษณะ
การใช้ไฟฟ้าปี 2556 

5) พิจารณารวมความต้องการไฟฟ้าของรถไฟฟ้า BTS และ MRT รวมท้ังโครงการรถไฟฟ้า
อีก 10 สายท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างในค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า แต่ไม่รวมความต้องการไฟฟ้าสําหรับ
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง หากในอนาคตนโยบายด้านคมนาคมมีความชัดเจนยิ่งข้ึน จะนํามาพิจารณา
เพ่ิมภายหลัง 
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6) พิจารณาแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) ท่ีมีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานข้ัน
สุดท้ายต่อ GDP  ลงร้อยละ 30 จากปี 2553 เน้นดําเนินการใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ อุตสาหกรรม 
อาคาร ท่ีอยู่อาศัย และภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถแยกตามประเภทผู้ใช้
ไฟฟ้าได้ดัง ตารางท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.2 เป้าหมายแผน EEDP ณ ปี 2579 ด้านไฟฟ้า จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า) 
(ล้านหน่วย : GWh) 

มาตรการ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม 
อาคาร 

รวม 
อาคารธุรกิจ อาคารรัฐ 

1. การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม (SEC) - 10,814 5,654 3,180 19,648 

2. มาตรการพลังงานในอาคาร (BEC) - - 11,975 1,711 13,686 
3. เกณฑ์มาตรการประสิทธภิาพอุปกรณ์ 

(HEPs & MEPs) 
8,936 6,226 7,609 989 23,760 

4. การสนับสนุนด้านการเงิน - 9,133 5,941 - 15,074 

5. มาตรการส่งเสริม LED 3,354 3,303 3,711 1,264 11,632 
6. มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัด

พลังงานสําหรับผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงาน (EERS) 
1,343 2,367 2,162 - 5,872 

รวม 13,633 31,843 37,052 7,144 89,672 

7) พิจารณาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) มีเป้าหมายเพ่ิม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2579 ให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย ซ่ึงมี
หลักการสําหรับภาคการผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

7.1) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง ขยะ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ือสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน แบ่งเป็น 

-  โรงไฟฟ้าขยะมีกําลังผลิตติดต้ัง 500 MW  
-  โรงไฟฟ้าชีวมวล 
� กําลังผลิตติดต้ัง 2,500 MW จากศักยภาพเชื้อเพลิงในปัจจุบัน 
� กําลังผลิตติดต้ัง 1,500 MW จากพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมตามนโยบายการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7.2) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค โดย Zoning ให้

สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน 
7.3) ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และลม เม่ือต้นทุนสามารถแข่งขันได้กับการผลิตไฟฟ้าจาก 

LNG 
7.4) มาตรการส่งเสริมโดยใช้วิธีการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) 

 การนําแผน AEDP ผนวกเข้ามาเป็นหนึ่งในสมมติฐานการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ จําเป็นต้องคํานึงถึงข้อจํากัดในหลายๆด้าน ได้แก่ 
ศักยภาพด้านเชื้อเพลิง ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึงข้อจํากัดด้านระบบส่งไฟฟ้าและระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงปัจจุบันระบบส่งไฟฟ้าไม่ได้ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้า เพ่ือรองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
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ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายใหม่ อีกท้ังการปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนจาก
ระบบจําหน่ายเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า จะมีผลกระทบโดยตรงกับการบริหารการส่งจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อาจส่งผลให้ความสูญเสียในระบบไฟฟ้าเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นแผน AEDP ท่ีจะ
นํามาใช้ในการจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ในครั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทําแผน AEDP และได้นําเสนอต่อท่ีประชุม กพช. ได้รับความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 
15 ธันวาคม 2557 โดยเป้าหมายท่ีปี 2579 จะมีกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวม 19,634.4     
เมกะวัตต์  ดังตารางท่ี 4.3  

ตารางท่ี 4.3 เป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ณ ปี 2579 
หน่วย : เมกะวัตต์ 

ประเภทพลังงาน Plant Factor (%) เป้าหมายรวม 1/ 
  พลังงานแสงอาทิตย์ 

   - Ground Mount  
   - Rooftop 

 
16 
15 

6,000.0 

  พลังงานลม 18 3,002.0 
  พลังงานนํ้า 

    - ≤ 10 เมกะวัตต์ 
    - >  10 เมกะวัตต์ 

 
44 
- 

3,282.4 
376.0 

2,906.4 
  พลังงานขยะ  70 500.0 
  ชีวมวล 70 5,570.0 

  ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสีย/ของเสีย) 70 600.0 

  ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 78 680.0 

รวมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 19,634.4 

หมายเหตุ : 1/ กําลังผลิตติดต้ัง 

 
 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า จําเป็นต้องทราบถึงปริมาณความต้องการไฟฟ้าท้ังหมดของ
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย รวมถึงแหล่งท่ีมาของพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงปัจจุบันนอกจาก กฟผ. เป็นผู้ส่งจ่ายไฟฟ้าให้
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายแล้ว ยังมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซ่ึงเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กประเภทเครื่องยนต์ดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในท่ีห่างไกลท่ีระบบส่งไฟฟ้า
ของ กฟผ. ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีดังกล่าวได้ เนื่องจากการพยากรณ์จะต้องทราบถึงความต้องการไฟฟ้าใน
ทุกๆ จุดของระบบไฟฟ้า ได้แก่  

- การใช้ไฟฟ้า (Consumption) 
- ความต้องการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย (Distribution Requirement) 
- ความต้องการไฟฟ้า ณ จุดขายของ กฟผ. 
- ความต้องการไฟฟ้าในระบบ ของ กฟผ. 
- ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 
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 แผน AEDP ได้ประมาณการกําลังผลิตติดต้ังของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท้ังประเทศ รวมถึง
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีขายไฟฟ้าโดยตรงให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย เพ่ือนํามาพิจารณาหักลบความ
ต้องการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย เพ่ือนําไปพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระบบ กฟผ. และความต้องการไฟฟ้า
ของประเทศ โดยแผน AEDP ได้ประมาณการกําลังผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 
ประเภทพลังงานหมุนเวียน ดังตารางท่ี 4.4  

ตารางท่ี 4.4 กําลังผลิตติดต้ังสะสมโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนของ VSPP พพ. และ PEA 
       หน่วย : เมกะวัตต ์

ปี แสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ํา ขยะ ชีวมวล 
ก๊าซ

ชีวภาพ 
พืช

พลังงาน 
รวม 

2559 3,390 66 70 100 337 1,842 - 5,805 
2564 3,816 118 80 141 411 2,956 24 7,547 
2569 4,237 224 115 264 491 3,687 259 9,279 
2574 4,741 401 137 311 552 4,347 363 10,852 
2579 5,262 1,069 168 321 600 5,050 630 13,100 

 การจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว ได้ดําเนินการจัดทําเป็น 2 
กรณี เพ่ือนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

1) กรณี BAU (Business as Usual) เป็นค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในกรณีปกติ ซ่ึงจะ
เป็นค่าพยากรณ์ท่ีมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานใหม่แฝงอยู่บางส่วน เนื่องจาก ตัวแบบการพยากรณ์ฯ จะใช้
ข้อมูลสถิติผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ณ ปี 2556 เป็น Coefficient ซ่ึงจะมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
แฝงอยู่ มีผลทําให้ ณ ปี 2579 การใช้ไฟฟ้ากรณี BAU สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน เท่ากับ 27,282 ล้านหน่วย มีผลทําให้ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ณ สิ้นสุดแผน หรือปี 
2579 มีค่าเท่ากับ 59,300 เมกะวัตต์ มีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี 

2) กรณีฐาน (Base Case) เป็นค่าพยากรณ์ฯ ท่ีครอบคลุมมาตรการอนุรักษ์พลังงานใหม่ไว้
ท้ังหมด กล่าวคือ สามารถดําเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสําเร็จตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน 
โดย ณ สิ้นแผน ปี 2579 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 89,672 ล้านหน่วย (ตามสมมติฐานข้อท่ี 6) หรือลด
ความเข้มการใช้ไฟฟ้าต่อ GDP (Energy Intensity) จากปี 2553 ลงร้อยละ 24 หากพิจารณาท่ีระดับ 
Generation ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ณ สิ้นสุดแผน หรือปี 2579 เท่ากับ 49,655 เมกะวัตต์ 
มีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.7 ต่อปี จะสามารถลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 9,543           
เมกะวัตต์ รายละเอียดตามตารางท่ี 4.5 ถึงตารางท่ี 4.9 

ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณี BAU และกรณีฐาน 

ปี 
(1) กรณี BAU (2) กรณีฐาน ความแตกต่าง (2) – (1) 

เมกะวัตต ์ ล้านหน่วย เมกะวัตต ์ ล้านหน่วย เมกะวัตต ์ ล้านหน่วย 
2559 30,304 198,439 30,218 197,891 -86 -548 
2564 36,993 242,623 35,775 234,654 -1,218 -7,969 
2569 43,755 287,748 40,791 267,629 -2,964 -20,119 
2574 50,991 336,680 45,438 298,234 -5,554 -38,446 
2579 59,300 393,335 49,655 326,119 -9,645 -67,216 



ตารางที่ 4.6 สถิติและพยากรณ�ความต�องการไฟฟ�าสําหรับจัดทําแผน PDP
(PDP2015 : กรณีฐาน)

พลังไฟฟ�าสูงสุด พลังงานไฟฟ�า โหลด Intensity

ป< เพ่ิม เพ่ิม แฟกเตอร� หน>วย
เมกะวัตต� % ล�านหน>วย % % พันบาท

ค�าจริง : NET Generation

2555 26,418.3  2,310  9.58  175,925.1  15,109  9.40  75.81  33.34  
2556 27,084.5  666  2.52  177,543.8  1,619  0.92  74.63  32.88  
2557 27,633.5  549  2.03  182,882.6  5,339  3.01  75.34  33.17  

ค�าพยากรณ% : NET Generation

2558 29,051  1,418  5.13  190,285  7,403  4.05  74.77  33.11  
2559 30,218  1,167  4.02  197,891  7,605  4.00  74.76  32.98  
2560 31,385  1,167  3.86  205,649  7,758  3.92  74.80  32.75  
2561 32,429  1,045  3.33  212,515  6,867  3.34  74.81  32.46  
2562 33,635  1,206  3.72  220,503  7,987  3.76  74.84  32.35  
2563 34,808  1,173  3.49  228,238  7,736  3.51  74.85  32.09  
2564 35,775  967  2.78  234,654  6,416  2.81  74.88  31.67  
2565 36,776  1,001  2.80  241,273  6,619  2.82  74.89  31.29  
2566 37,740  964  2.62  247,671  6,398  2.65  74.92  30.88  
2567 38,750  1,010  2.68  254,334  6,663  2.69  74.93  30.48  
2568 39,752  1,002  2.59  260,764  6,430  2.53  74.88  30.04  
2569 40,791  1,039  2.61  267,629  6,865  2.63  74.90  29.67  
2570 41,693  903  2.21  273,440  5,812  2.17  74.87  29.16  
2571 42,681  988  2.37  279,939  6,499  2.38  74.87  28.74  
2572 43,489  807  1.89  285,384  5,445  1.95  74.91  28.26  
2573 44,424  935  2.15  291,519  6,135  2.15  74.91  27.82  
2574 45,438  1,013  2.28  298,234  6,715  2.30  74.93  27.41  
2575 46,296  858  1.89  303,856  5,622  1.89  74.92  26.90  
2576 47,025  729  1.58  309,021  5,164  1.70  75.02  26.36  
2577 47,854  829  1.76  314,465  5,444  1.76  75.02  25.84  
2578 48,713  859  1.79  320,114  5,649  1.80  75.02  25.35  
2579 49,655  942  1.93  326,119  6,005  1.88  74.97  24.88  

อัตราเพ่ิมเฉล่ีย

2555F2559 & 1,390  4.62  & 7,934  4.24  & 33.09  
2560F2564 & 1,111  3.43  & 7,353  3.47  & 32.24  
2565F2569 & 1,003  2.66  & 6,595  2.66  & 30.44  
2570F2574 & 929  2.18  & 6,121  2.19  & 28.24  
2575F2579 & 843  1.79  & 5,577  1.80  & 25.83  
2557F2579 & 1,001  2.67  & 6,511  2.68  & 29.04  

หมายเหตุ รวมไฟฟ+าท่ีซ้ือจาก VSPP  9 มกราคม 2558
ข7อมูลป; 2557 เป=นค�าเบ้ืองต7น

เมกะวัตต� ล�านหน>วย
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ตารางที่ 4.7 สถิติและพยากรณ�ความต�องการไฟฟ�าในระบบ กฟผ.
(PDP2015 : กรณีฐาน)

พลังไฟฟ�าสูงสุด พลังงานไฟฟ�า โหลด

ป< เพ่ิม เพ่ิม แฟกเตอร�

เมกะวัตต� % ล�านหน>วย % %
ค�าจริง : NET Generation

2555 26,121.1  2,220.9  9.29  173,205.1  14,334.6  9.02  75.49  
2556 26,598.1  477.0  1.83  173,535.4  330.3  0.19  74.28  
2557 26,942.1  344.0  1.29  177,580.5  4,045.0  2.33  75.04  

ค�าพยากรณ% : NET Generation
2558 28,271  1,329  4.93  182,575  4,995  2.81  73.72  
2559 29,219  948  3.35  187,080  4,505  2.47  73.09  
2560 30,303  1,084  3.71  191,697  4,617  2.47  72.21  
2561 31,269  966  3.19  193,771  2,074  1.08  70.74  
2562 32,408  1,139  3.64  197,335  3,564  1.84  69.51  
2563 33,459  1,051  3.24  203,321  5,986  3.03  69.37  
2564 34,382  923  2.76  208,385  5,064  2.49  69.19  
2565 35,336  954  2.77  213,640  5,255  2.52  69.02  
2566 36,294  958  2.71  218,846  5,206  2.44  68.83  
2567 37,097  803  2.21  224,018  5,172  2.36  68.94  
2568 37,931  834  2.25  228,767  4,749  2.12  68.85  
2569 38,894  963  2.54  233,887  5,120  2.24  68.65  
2570 39,729  835  2.15  237,859  3,972  1.70  68.35  
2571 40,652  923  2.32  242,373  4,514  1.90  68.06  
2572 41,385  733  1.80  245,990  3,617  1.49  67.85  
2573 42,239  854  2.06  250,824  4,834  1.97  67.79  
2574 43,161  922  2.18  256,091  5,267  2.10  67.73  
2575 43,917  756  1.75  260,160  4,069  1.59  67.62  
2576 44,543  626  1.43  263,700  3,540  1.36  67.58  
2577 45,253  710  1.59  267,296  3,596  1.36  67.43  
2578 46,030  777  1.72  271,204  3,908  1.46  67.26  
2579 46,891  861  1.87  275,325  4,121  1.52  67.03  

อัตราเพ่ิมเฉล่ีย

2555F2559 & 1,244  4.10  & 6,041  3.32  &
2560F2564 & 1,033  3.31  & 4,261  2.18  &
2565F2569 & 902  2.50  & 5,100  2.34  &
2570F2574 & 853  2.10  & 4,441  1.83  &
2575F2579 & 746  1.67  & 3,847  1.46  &
2557F2579 & 907  2.50  & 4,443  2.03  &

 9 มกราคม 2558

เมกะวัตต� ล�านหน>วย
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ตารางที่ 4.8  ค>าพยากรณ�การผลิตและจําหน>ายไฟฟ�า
(PDP2015 : กรณีฐาน)

ความต�องการไฟฟ�าที่ผลิตสุทธิ ความต�องการไฟฟ�าที่ผลิตสุทธิ การจําหน>ายไฟฟ�าของ กฟผ.

ป< (รวม VSPP) ระบบ กฟผ. กฟน. กฟภ. ลูกค�าตรง กฟผ. รวม

เมกะวัตต� ล�านหน>วย เมกะวัตต� ล�านหน>วย เมกะวัตต� ล�านหน>วย เมกะวัตต� ล�านหน>วย เมกะวัตต� ล�านหน>วย เมกะวัตต�  1/ ล�านหน>วย
2555 26,418 175,925 26,121 173,205 8,424 49,992 16,682 116,025 685 3,353 25,791 169,370
2556 27,084 177,544 26,598 173,535 8,638 49,624 17,294 116,793 761 3,113 26,693 169,530
2557 27,633 182,883 26,942 177,580 8,646 50,044 17,724 120,200 986 3,360 27,357 173,604
2558 29,051 190,285 28,271 182,575 8,973 51,504 18,778 123,167 767 3,192 28,518 177,862
2559 30,218 197,891 29,219 187,080 9,225 53,145 19,378 125,872 768 3,232 29,371 182,249
2560 31,385 205,649 30,303 191,697 9,493 54,815 20,134 128,635 783 3,283 30,410 186,733
2561 32,429 212,515 31,269 193,771 9,753 56,411 20,780 128,964 804 3,386 31,336 188,762
2562 33,635 220,503 32,408 197,335 10,021 58,094 21,564 130,685 822 3,459 32,407 192,238
2563 34,808 228,238 33,459 203,321 10,256 59,744 22,232 134,592 837 3,522 33,325 197,859
2564 35,775 234,654 34,382 208,385 10,453 60,959 22,884 138,259 852 3,586 34,189 202,804
2565 36,776 241,273 35,336 213,640 10,654 62,175 23,567 142,091 865 3,651 35,085 207,917
2566 37,740 247,671 36,294 218,846 10,856 63,409 24,251 145,880 879 3,716 35,987 213,005
2567 38,750 254,334 37,097 224,018 11,093 64,687 24,798 149,592 894 3,790 36,785 218,069
2568 39,752 260,764 37,931 228,767 11,323 65,971 25,369 152,871 909 3,839 37,601 222,681
2569 40,791 267,629 38,894 233,887 11,537 67,280 26,102 156,708 923 3,884 38,561 227,872
2570 41,693 273,440 39,729 237,859 11,746 68,502 26,690 159,321 937 3,932 39,373 231,755
2571 42,681 279,939 40,652 242,373 11,945 69,635 27,382 162,547 950 3,979 40,277 236,161
2572 43,489 285,384 41,385 245,990 12,137 70,708 27,993 165,377 963 4,025 41,093 240,110
2573 44,424 291,519 42,239 250,824 12,297 71,641 28,659 169,137 976 4,071 41,932 244,849
2574 45,438 298,234 43,161 256,091 12,467 72,617 29,387 173,280 989 4,115 42,844 250,012
2575 46,296 303,856 43,917 260,160 12,616 73,455 29,979 176,387 1,002 4,160 43,596 254,002
2576 47,025 309,021 44,543 263,700 12,765 74,294 30,516 178,974 1,014 4,205 44,296 257,473
2577 47,854 314,465 45,253 267,296 12,915 75,139 31,080 181,610 1,027 4,249 45,021 260,998
2578 48,713 320,114 46,030 271,204 13,066 75,994 31,688 184,543 1,039 4,293 45,794 264,830
2579 49,655 326,119 46,891 275,325 13,230 76,915 32,358 187,618 1,051 4,337 46,639 268,869

อัตราการเพิ่มเฉลี่ย(ร�อยละ)
2555 F 2559 4.62 4.24 4.10 3.32 3.20 3.03 3.91 3.42 &1.83 1.17 3.51 3.26
2560 F 2564 3.43 3.47 3.31 2.18 2.53 2.78 3.38 1.90 2.09 2.10 3.08 2.16
2565 F 2569 2.66 2.66 2.50 2.34 1.99 1.99 2.67 2.54 1.62 1.61 2.44 2.36
2570 F 2574 2.18 2.19 2.10 1.83 1.56 1.54 2.40 2.03 1.40 1.16 2.13 1.87
2575 F 2579 1.79 1.80 1.67 1.46 1.20 1.16 1.94 1.60 1.22 1.06 1.71 1.46

หมายเหตุ 1/ พลังไฟฟ+าสูงสุด Non&coincident  9 มกราคม 2558
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ตารางท่ี 4.9
เปรียบเทียบค>าพยากรณ�ความต�องการไฟฟ�า (รวมไฟฟ�าที่ซื้อจาก VSPP)

(1) (2)
PDP2010 Rev.3 PDP2015

ป< (พฤษภาคม 2555) (9 มกราคม 2558) (2)F(1)
เมกะวัตต� ล�านหน>วย เมกะวัตต� ล�านหน>วย เมกะวัตต� ร�อยละ ล�านหน>วย ร�อยละ

2558 30,231 200,726 29,051 190,285 &1,180 &3.90 &10,441 &5.20
2559 31,809 210,619 30,218 197,891 &1,590 &5.00 &12,728 &6.04
2560 33,264 219,616 31,385 205,649 &1,879 &5.65 &13,967 &6.36
2561 34,593 227,760 32,429 212,515 &2,164 &6.25 &15,244 &6.69
2562 35,869 236,408 33,635 220,503 &2,234 &6.23 &15,905 &6.73
2563 37,326 246,164 34,808 228,238 &2,518 &6.74 &17,925 &7.28
2564 38,726 255,591 35,775 234,654 &2,951 &7.62 &20,937 &8.19
2565 40,134 265,039 36,776 241,273 &3,358 &8.37 &23,766 &8.97
2566 41,567 274,672 37,740 247,671 &3,827 &9.21 &27,001 &9.83
2567 43,049 284,640 38,750 254,334 &4,300 &9.99 &30,305 &10.65
2568 44,521 294,508 39,752 260,764 &4,768 &10.71 &33,744 &11.46
2569 46,003 304,548 40,791 267,629 &5,212 &11.33 &36,919 &12.12
2570 47,545 314,925 41,693 273,440 &5,852 &12.31 &41,485 &13.17
2571 49,115 325,470 42,681 279,939 &6,433 &13.10 &45,530 &13.99
2572 50,624 335,787 43,489 285,384 &7,135 &14.09 &50,403 &15.01
2573 52,256 346,767 44,424 291,519 &7,832 &14.99 &55,247 &15.93
2574 45,438 298,234  &  &  &  & 
2575 46,296 303,856  &  &  &  & 
2576 47,025 309,021  &  &  &  & 
2577 47,854 314,465  &  &  &  & 
2578 48,713 320,114  &  &  &  & 
2579 49,655 326,119  &  &  &  & 

 9 มกราคม 2558

แตกต>าง
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5.  แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579  
(PDP2015) 

 5.1 สถานภาพปัจจุบัน 
 ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2557 กําลังผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศไทย เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ 

แบ่งเป็นกําลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภท Firm (ในระบบ กฟผ.) เท่ากับ 34,668 เมกะวัตต์ รับซ้ือไฟฟ้า
จาก SPP ประเภท Non-firm เท่ากับ 915 เมกะวัตต์ และรับซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP เท่ากับ 2,029 เมกะวัตต์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กําลังผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้า 
- พลังความร้อนร่วม   21,145  เมกะวัตต์  ร้อยละ  56.2 
- พลังความร้อน     7,538  เมกะวัตต์  ร้อยละ  20.0 
- พลังงานหมุนเวียน     8,476  เมกะวัตต์  ร้อยละ  22.5 
- กังหันแก๊ส เครื่องยนต์ดีเซล      153  เมกะวัตต์  ร้อยละ    0.5 
- สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย     300  เมกะวัตต์  ร้อยละ    0.8 

รวม    37,612  เมกะวัตต์ 
กําลังผลิตไฟฟ้าแบ่งตามผู้ผลิตไฟฟ้า 
- กฟผ.    15,482  เมกะวัตต์  ร้อยละ  41.2 
- เอกชนรายใหญ่ (IPP)  13,167  เมกะวัตต์  ร้อยละ  35.0 
- เอกชนรายเล็ก (SPP)      4,530  เมกะวัตต์  ร้อยละ  12.0 
- เอกชนรายเล็กมาก (VSPP)      2,029  เมกะวัตต์  ร้อยละ    5.4 
- ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ    2,404  เมกะวัตต์  ร้อยละ    6.4 

รวม    37,612  เมกะวัตต์ 

พลงัความรอ้นรว่ม
20,839 MW

60.1%

พลงัความรอ้น, 
7,538 MW, 

21.7%

กังหันแก๊สและ
เครือ่งยนตด์เีซล

124 MW
0.4%

สายสง่เชือ่มโยง
มาเลเชยี
300 MW
0.9%

พลงันํา้ไทย
3,444 MW

9.9%

พลงันํา้ลาว
2,105 MW

6.1%

ชวีมวล,อืน่ๆ
318 MW
0.9%

5,867 MW
16.9%

246  MW

175  MW

180  MW

12  MW

-

14  MW

288  MW

SPP 
Non-Firm
915 MW

ระบบ กฟผ. (34,668 MW)

705 MW

188 MW

973 MW

43 MW 11 MW
58 MW

47 MW

5 MW

ระบบไฟฟ้าประเทศไทย 37,612 MW
ระบบ กฟผ. 34,668 MW
SPP Non-Firm (RE+ Cogen) 915 MW
VSPP (RE + Cogen) 2,029 MW

กําลงัผลติ SPP Non-Firm

พลงังานหมนุเวยีน

VSPP
2,029 MW

กําลงัผลติ  VSPP

เศษวัสดเุหลอืใช ้

พลังน้ํา
Co Gen.

พลังงานลม

แสงอาทติย์

ชวีมวล

แสงอาทติย์

ก๊าซชวีภาพ

ชวีมวล

ขยะ พลังงานลม
พลังน้ํา

Co Gen
Diesel

อืน่ๆ
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5.2 กรอบการจัดทําแผนพัฒนากําลังไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579  
         (PDP2015) 
  ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 
2557 ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power 
Development Plan: PDP2015) โดยให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมท้ังจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี 2558 - 2579 
สอดคล้องกับ PDP2015 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) การจัดทําแผน PDP2015 
ดังกล่าว จะให้ความสําคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

  1.  ด้านความม่ันคงทางพลังงาน (Security) ต้องตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิง (Fuel diversification) 
ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงการพ่ึงพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง 

  2.  ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
(Efficiency) การวางแผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า จะต้องคํานึงถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาค
เศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและการลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  

  3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมีเป้าหมายในการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปลายแผนได้ 

5.3 แนวทางการจัดทําแผน PDP2015 
1. การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาวสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (GDP) ปี 2557 – 2579 ซ่ึงจัดทําและประมาณการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 (กรณีฐาน) โดยเฉลี่ยท่ีร้อยละ 3.94 (ซ่ึงจะ
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยในแผนเดิมท่ีร้อยละ 4.49)  

2. แผนอนุรักษ์พลังงาน ได้นํามาปรับปรุงความต้องการใช้ไฟฟ้ากรณีปกติ (BAU) โดยคํานึงถึง
แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ซ่ึงจะปรับลดความเข้มการใช้
พลังงานให้ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับปี 2553 โดยในส่วนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า คิดเป็น 89,672      
ล้านหน่วย  

3. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development 
Plan: AEDP) โดยมีการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบันท่ีร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 
20 ของปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมของประเทศในปี พ.ศ. 2579 คิดเป็นกําลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนรวม 19,634.4 เมกะวัตต์ 

4. แนวทางการจัดสรรกําลังผลิตไฟฟ้าและกําหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงในแผน PDP2015 
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4.1 ให้ความสําคัญกับความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือให้มีความม่ันคง
ครอบคลุมท้ังระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจําหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี 

4.2 นโยบายการกระจายเชื้อเพลิง เพ่ือลดความเสี่ยงการพ่ึงพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง 
และคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถยอมรับได้ โดยไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว โดย 

- ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก 
- เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด เนื่องจาก

เป็นเชื้อเพลิงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าท่ีค่อนข้างต่ํา อีกท้ังมีปริมาณสํารองสูงเม่ือ
เทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน 

- จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศโดยคํานึงถึงศักยภาพที่สามารถจัดหาได้และมีราคาท่ี
เหมาะสม โดยกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้านหลายๆ ประเทศ ไม่
เกินร้อยละ 20 ของกําลังผลิตไฟฟ้าในระบบ 

- ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยการพิจารณาสัดส่วนไฟฟ้าท่ีผลิต
จากพลังงานหมุนเวียนจําเป็นต้องคํานึงถึงความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าร่วมด้วย 

- จัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผนตามเดิม เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงท่ีต้นทุนถูก 
สะอาด และช่วยลดโลกร้อน โดยให้มีการศึกษาโดยเฉพาะด้านเทคนิค ความ
ปลอดภัย สถานท่ีตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนเข้าใจต่อประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง 

4.3 กําลังผลิตไฟฟ้าสํารอง (Reserve margin) จะยังคงกําหนดไว้ เช่นเดียวกับแผน 
PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 คือไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 

4.4 นโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะ
ดําเนินการตามสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีมีข้อผูกพัน (Commit) แล้ว สําหรับโรงไฟฟ้า SPP ท่ีจะหมดอายุ
สัญญา จะส่งเสริมเฉพาะโครงการท่ีจําเป็นต้องผลิตไฟฟ้าและไอน้ําจําหน่ายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 

  จากการประชุม กพช. ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้ความเห็นชอบใน
หลักการและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) 
โดยมีกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้ เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผน  PDP2015 ณ  ปี  2579 
ประกอบด้วยการซ้ือไฟฟ้าพลังน้ําจากต่างประเทศร้อยละ 15 - 20 ถ่านหินสะอาดร้อยละ 20 - 25 พลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 15 - 20 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 30 - 40 และนิวเคลียร์ไม่เกินร้อยละ 5 ดังตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1  กรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผน PDP2015 

ประเภทเช้ือเพลิง ณ ปี 2557 
ประมาณร้อยละ 

ณ ปี 2569 
ประมาณร้อยละ 

ณ ปี 2579 
ประมาณร้อยละ 

ซ้ือไฟฟ้าพลังน้ําต่างประเทศ 7 10 - 15 15 – 20 
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด             
(รวมลิกไนต์) 

20 20 - 25 20 – 25 

พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังน้ํา) 8 10 - 20 15 – 20 
ก๊าซธรรมชาติ 64 45 - 50 30 – 40 
นิวเคลียร์ - - 0 – 5 
ดีเซล/น้ํามันเตา 1 - - 

 

5.4 การพิจารณาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
 จากแนวทางการจัดทําแผน PDP2015 ท่ีให้ความสําคัญกับความม่ันคงระบบไฟฟ้าของประเทศ 

เพ่ือให้มีความม่ันคงครอบคลุมท้ังระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจําหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี ทําให้
ต้องพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ และมีโอกาสเสี่ยง ท่ีจะเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นจึงได้พิจารณา
ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าใน 2 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 5.4.1 การพิจารณาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้  

 ความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ดังนั้นเพ่ือสนอง
ความต้องการไฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมข้ึนจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมจํานวน 3 โรง ในช่วงปี 2562 - 
2567 ดังนี ้

 

 - โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ 
 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เป็นโครงการเสริมสร้างความม่ันคงของระบบผลิต

ไฟฟ้าภาคใต้ตามท่ีระบุใน PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ผ่านการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ค.1 ค.2 และ ค.3 แล้ว (รายงาน EIA ท่าเทียบเรือ และรายงาน EHIA 
โรงไฟฟ้า) โดยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ มีกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 800 เมกะวัตต์ และมีวันกําหนดเริ่มต้น
ซ้ือขายไฟฟ้า (SCOD) ในเดือนธันวาคม 2562 

 - โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
 ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 64 ซ่ึงค่อนข้างสูง

อาจจะก่อให้เกิดความไม่ม่ันคงด้านพลังงาน ท่ีจะต้องพ่ึงพิงเชื้อเพลิงชนิดเดียวเป็นหลัก เพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
ความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
(Clean Coal Technology) ในภาพรวมจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ และเพ่ือสนองนโยบาย
ดังกล่าว กฟผ. จึงได้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 
2x1,000 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดกําลังผลิตสุทธิเครื่องละประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ 
จํานวน 2 เครื่อง กําหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องท่ี 1 และเครื่องท่ี 2 มีวันกําหนดเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า 
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(SCOD) ในปี 2564 และปี 2567 ตามลําดับ ท้ังนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนฯ ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) และ 
(ค.2) แล้ว และจะรับฟังความคิดเห็นฯ ค.3 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 

5.4.2 การพิจารณาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคกลาง และกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 จากการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณสูงคิดเป็นร้อยละ 30 ปัจจุบัน
ต้องพ่ึงพาการส่งไฟฟ้าจากภาคอ่ืนๆ ทําให้มีความเสี่ยงด้านความม่ังคง ประกอบกับโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจะ
หมดอายุลง มีผลให้กําลังผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีลดลง ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและเป็น
ศูนย์กลางของประเทศ และมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ี จึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าท่ีจะหมดอายุ เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟ้าให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงปี 2562 - 2568 ดังนี้ 

      - พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
 เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในบริเวณเขตนครหลวง โซนตะวันออกและโซนตะวันตก มี

เสถียรภาพจึงจําเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน เครื่องท่ี 1-5 ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 
เมกะวัตต์ มีวันกําหนดเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า (SCOD) ในเดือนเมษายน 2562 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน 
ชุดท่ี 1-2 ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ มีวันกําหนดเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า (SCOD) ในเดือน
มกราคม 2565 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ํามันดีเซลเป็น
เชื้อเพลิงสํารอง ท้ังนี้ โครงการได้ผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนฯ (ค.1 ค.2 และ ค.3) แล้ว 

  - พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง 
 เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในบริเวณเขตนครหลวง โซนตะวันออก มีเสถียรภาพจึงจําเป็นต้องมี

โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องท่ี 1-2 ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสํารอง มีวันกําหนดเริ่มต้นซ้ือขาย
ไฟฟ้า (SCOD) ในเดือนเมษายน 2562 ท้ังนี้ โครงการได้ผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนฯ (ค.1 ค.2 
และ ค.3) แล้ว 

  - พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าวังน้อย 
 เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในบริเวณเขตนครหลวง ตอนบน มีเสถียรภาพจึงจําเป็นต้องมี

โรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทน ชุดท่ี 1-2 ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ มีวันกําหนดเริ่มต้นซ้ือขาย
ไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2566 และโรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทน ชุดท่ี 3 ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ 
มีวันกําหนดเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2568 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงหลัก และน้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสํารอง 
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5.5 บทบาทภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า 
 แผน PDP2015 ได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

(IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) รวมถึงการรับซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ท่ีมีข้อผูกพัน (Commit) และได้
ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้วในช่วงปี 2558 - 2568 แบ่งได้ดังนี้ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) ในช่วงปี 2558 – 
2567 ท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. แล้วจํานวน 7 โครงการ รวมกําลังผลิตไฟฟ้า 8,070 
เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.2 : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ช่วงปี 2558 - 2567 

โครงการ 
กําลังผลิต
ไฟฟ้า 

ตามสัญญา 
(เมกะวัตต์)

จ่ายไฟฟ้า      
เข้าระบบ 

(ปี) 

บริษัท กัลฟ์เจพียูที จํากัด ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 1,600 2558 
ทดแทนโรงไฟฟ้าขนอม ชุดท่ี 1 930 2559 
บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด เครื่องท่ี 1 – 4 540 2559 - 2560 
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จํากัด ชุดท่ี 1 1,250 2564 
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จํากัด ชุดท่ี 2 1,250 2565 
บริษัท กัลฟ์ พีดี จํากัด ชุดท่ี 1 1,250 2566 
บริษัท กัลฟ์ พีดี จํากัด ชุดท่ี 2 1,250 2567 

รวม 8,070  
 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ในช่วงปี  2558 – 2568 
กําหนดให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP จํานวน 97 โครงการ รวมกําลังผลิตไฟฟ้า 5,922 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 
(1) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) จํานวน 41 โครงการ รวมกําลังผลิต
ไฟฟ้า 3,660 เมกะวัตต์ (2) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ต่ออายุ
สัญญา จํานวน 25 โครงการ รวมกําลังผลิตไฟฟ้า 424 เมกะวัตต์ (3) พลังงานหมุนเวียน จํานวน 31 โครงการ 
รวมกําลังผลิตไฟฟ้า 1,838 เมกะวัตต์ 

 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer : SPP) ในช่วงปี 2558 – 
2579 กําหนดให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP (ตามแผน AEDP) กําลังผลิตไฟฟ้ารวม 9,735.6 เมกะวัตต์ 
แบ่งเป็น (1) พลังงานหมุนเวียน รวมกําลังผลิตไฟฟ้า 9,701 เมกะวัตต์ (2) ระบบการผลิตพลังงานความร้อน
และไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) รวมกําลังผลิตไฟฟ้า 34.6 เมกะวัตต์ 
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โครงการซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ในช่วงปี 2558 – 2562 มีโครงการฯท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
(PPA) กับ กฟผ. จํานวน 4 โครงการ รวมกําลังผลิตไฟฟ้า 3,316 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.3 : โครงการรับซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ช่วงปี 2558 - 2562 

โครงการ 
กําลังผลิตไฟฟ้า

ตามสัญญา 
(เมกะวัตต์)

จ่ายไฟฟ้า    
เข้าระบบ 

(ปี) 

หงสาลิกไนต์ เครื่องท่ี 1 – 3 3x491 2558 - 2559 

พลังน้ําเข่ือนไซยะบุรี 1,220 2562 
พลังน้ําเข่ือนเซเปียน-เซน้ําน้อย 354 2562 
พลังน้ําเข่ือนน้ําเง๊ียบ 1 269 2562 

รวม 3,316  
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5.6 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) 

 จากแนวทางในการจัดทําแผนฯ ข้างต้น แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 
2579 (PDP2015) สรุปได้โดยสังเขปเป็นดังนี้ เม่ือสิ้นแผนฯ ในปลายปี 2579 จะมีกําลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 
70,335 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยกําลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ 
กําลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 57,459 เมกะวัตต์ มีการปลดกําลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายุในช่วงปี 
2558 - 2579 จํานวน 24,736 เมกะวัตต์  

กําลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558 - 2579 
- กําลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2557 37,612  เมกะวัตต์ 
- กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 57,459  เมกะวัตต์ 
- กําลังผลิตไฟฟ้าท่ีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579 -24,736  เมกะวัตต์ 
- รวมกําลังผลิตไฟฟ้าท้ังสิ้น ณ สิ้นปี 2579 70,335  เมกะวัตต์ 

 
กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2558 - 2579 
กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 เท่ากับ 57,459 เมกะวัตต์ แยกตามประเภท

โรงไฟฟ้า ดังนี้ 
  

 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 21,648 เมกะวัตต์ 
 - ในประเทศ 12,105 เมกะวัตต์ 
 - ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 9,543 เมกะวัตต์ 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ 2,101 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชั่น 4,119 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 17,478 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 12,113 เมกะวัตต์ 

 - โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 7,390 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2,000 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 1,250 เมกะวัตต์ 
 - ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 1,473 เมกะวัตต์ 

รวม  57,459 เมกะวัตต์ 
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กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2569 
โครงการโรงไฟฟ้าตามแผนฯช่วงนี้ (10 ปีแรก) ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีมีภาระผูกพันตามสัญญาฯ 

และเป็นโครงการเพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดเสี่ยงและมีความสําคัญ โดยกําลังผลิต
ไฟฟ้าใหม่รวม 36,804 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดดังนี้ 

  
 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 10,644 เมกะวัตต์ 
 - ในประเทศ 8,101 เมกะวัตต์ 
 - ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 2,543 เมกะวัตต์ 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ 1,300 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 4,119 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 14,878 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 5,863 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 4,390 เมกะวัตต์ 
 - ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 1,473 เมกะวัตต์ 

รวม  36,804 เมกะวัตต์ 
 

กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2570 - 2579 
โครงการท่ีบรรจุในแผนฯช่วงนี้ (10 ปีหลัง) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ และรับซ้ือไฟฟ้า

จากต่างประเทศ เพ่ือสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า และทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายุ โดยมีกําลังผลิต
ไฟฟ้าใหม่เพ่ิมข้ึน 20,655 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดดังนี้ 

  
 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 11,004 เมกะวัตต์ 
 - ในประเทศ 4,004 เมกะวัตต์ 
 - ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 7,000 เมกะวัตต์ 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ 801 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (2x1300) 2,600 เมกะวัตต์ 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 6,250 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้าถ่านหิน (3x1000) 3,000 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (2x1000) 2,000 เมกะวัตต์ 
 - โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส (5x250) 1,250 เมกะวัตต์ 

รวม  20,655 เมกะวัตต์ 
รายละเอียดแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) 

รายชื่อโรงไฟฟ้าท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงปี 2558 - 2579 ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 5.4 
 

 



ตารางท่ี  5.4
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย พ.ศ. 2558"2579

ความต(องการไฟฟ�า ชนิด กําลังผลิตไฟฟ�า กําลังผลิตไฟฟ�า
ป+ สูงสุดของประเทศ 1/ เช้ือเพลิง ตามสัญญา 2/ สํารองตํ่าสุด 3/

(เมกะวัตต	) (เมกะวัตต	) (ร�อยละ)
2557  27,633  กําลังผลิตไฟฟ�า ถึง ธันวาคม 2557  37,612 16.6
2558  29,051 ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็กมาก 2,377 MW ! 24.7

ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก 988 MW !
กัลฟ$ เจพี ยูที ชุดที่ 1!2 (มิ.ย.,ธ.ค.) 2x800 MW ก2าซฯ
เข่ือนแควน�อย เครื่องที่ 1!2  2x15 MW พลังนํ้า
แสงอาทิตย	ทับสะแก 5 MW แสงอาทิตย	
เข่ือนขุนด>านปราการชล 10 MW พลังนํ้า
เข่ือนป@าสักชลสิทธ์ิ 6.7 MW พลังนํ้า
เข่ือนแม>กลอง เครื่องที่ 1!2 2x6 MW พลังนํ้า
หงสา เครื่องที่ 1!2   (มิ.ย.!พ.ย.) 2x491 MW ลิกไนต	  43,623

2559  30,218 ปลด ขนอม เครื่องที่ 2  (มิ.ย.) !70.2 MW ก2าซฯ/นํ้ามัน 35.2
ปลด ขนอม ชุดที่ 1  (ก.ค.) !678 MW ก2าซฯ
ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็กมาก 271 MW !
ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก 1,240 MW !
พระนครเหนือ ชุดที่ 2  (ม.ค.) 848.3 MW ก2าซฯ
ทดแทน ขนอม ชุดที่ 1 (ก.ค.) 930 MW ก2าซฯ
เนช่ันแนล เพาเวอร	 ซัพพลาย เครื่องที่ 1!2  (พ.ย.) 270 MW ถ>านหิน
เข่ือนบางลาง (ปรับปรุง)  12 MW พลังนํ้า
แสงอาทิตย	เข่ือนสิรินธร 0.3 MW แสงอาทิตย	
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	
หงสา เครื่องที่ 3   (มี.ค.) 491 MW ลิกไนต	  46,947

2560  31,385 ปลด บางปะกง ชุดที่ 3  (ม.ค.) !314 MW ก2าซฯ 33.9
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก  !180 MW !
ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็กมาก 283 MW !
ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก 1,929 MW !
เนช่ันแนล เพาเวอร	 ซัพพลาย เครื่องที่ 3!4  (มี.ค.) 270 MW ถ>านหิน
เข่ือนกิ่วคอหมา 5.5 MW พลังนํ้า
ลําตะคอง ระยะที่ 2 24.0 MW พลังลม  48,965

2561  32,429 ปลด บางปะกง ชุดที่ 4  (ม.ค.) !314 MW ก2าซฯ 33.8
ปลด แม>เมาะ เครื่องที่ 4!7  (พ.ย.) !560 MW ลิกไนต	
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก  !42 MW !
ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็กมาก 288 MW !
ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก 733 MW !
ลําตะคอง (สูบกลับ) เครื่องที่ 3!4   (ก.พ.) 2x250 MW พลังนํ้า
แม>เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 4!7  (พ.ย.) 600 MW ลิกไนต	
เข่ือนคลองตรอน 2.5 MW พลังนํ้า
พลังนํ้าท�ายเข่ือนจุฬาภรณ	 1.3 MW พลังนํ้า
ชีวมวล กฟผ. 4 MW ชีวมวล
ก2าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 5 MW พืชพลังงาน
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	
แสงอาทิตย	 แม>เมาะ 1 MW แสงอาทิตย	
แสงอาทิตย	 โรงไฟฟ�ากระบี่ 2 MW แสงอาทิตย	  50,196

โครงการโรงไฟฟ�า 4/
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ตารางท่ี  5.4 (ตอ)
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579

ความต+องการไฟฟ�า ชนิด กําลังผลิตไฟฟ�า กําลังผลิตไฟฟ�า
ป. สูงสุดของประเทศ 1/ เช้ือเพลิง ตามสัญญา 2/ สํารองตํ่าสุด 3/

(เมกะวัตต
) (เมกะวัตต
) (รอยละ)
2562  33,635 ปลด วังนอย ชุดที่ 1-2  (ม.ค.) -1,224 MW ก#าซฯ 36.6

ปลด ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็ก  -185 MW -
ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็กมาก 330 MW -
ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็ก 532 MW -
บางปะกง ทดแทนเครื่องที่ 1-2 (เม.ย.) 1,300 MW ก#าซฯ
พระนครใต ทดแทนเครื่องที่ 1-5 (เม.ย.) 1,300 MW ก#าซฯ
ถ8านหินกระบ่ี เครื่องที่ 1 (ธ.ค.) 800 MW ถ8านหิน
แสงอาทิตย
 อ8างเก็บน้ําหวยเป>ด 2 MW แสงอาทิตย

พลังน้ําบานจันเดย
 18 MW พลังน้ํา
หญาเนเปAยร
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 4 MW พืชพลังงาน
พลังงานลม จังหวัดภูเก็ต 4 MW พลังลม
สปป.ลาว (เซเปAยน) (ก.พ.) 354 MW พลังน้ํา
สปป.ลาว (น้ําเง๊ียบ 1) (ก.ค.) 269 MW พลังน้ํา
สปป.ลาว (ไซยะบุรี)  (ต.ค.) 1,220 MW พลังน้ํา  54,921

2563  34,808 ปลด พระนครใต ชุดที่ 1  (ม.ค.) -316 MW ก#าซฯ 36.3
ปลด ไตรเอนเนอย่ี จํากัด  (มิ.ย) -700 MW ก#าซฯ
ปลด ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็ก  -242 MW -
ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็กมาก 358 MW -
ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็ก 72 MW -
เขื่อนผาจุก 14 MW พลังน้ํา
แสงอาทิตย
เขื่อนน้ําพุง 2 MW แสงอาทิตย

ก#าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 5 MW พืชพลังงาน
แสงอาทิตย
 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย

แสงอาทิตย
อ8างเก็บน้ําหวยทราย 2 MW แสงอาทิตย

แสงอาทิตย
 สถานีไฟฟ,ามุกดาหาร 2 10 MW แสงอาทิตย

พลังงานลม กฟผ. 5 MW พลังลม  54,141

2564  35,775 ปลด ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็ก -213 MW - 35.1
ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็กมาก 280 MW -
ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็ก 228 MW -
กัลฟH เอสอาร
ซี ชุดที่ 1 (มี.ค.-ต.ค.) 1,250 MW ก#าซฯ
ถ8านหินเทพา เครื่องที่ 1 1,000 MW ถ8านหิน
พลังน้ําทายเขื่อนลําตะคอง 1.5 MW พลังน้ํา
แสงอาทิตย
 สถานีไฟฟ,าชัยภูมิ 2 10 MW แสงอาทิตย

แสงอาทิตย
 เขื่อนสิรินธร 2 MW แสงอาทิตย

พลังงานลม กฟผ. 2 MW พลังลม  56,701

2565  36,776 ปลด แม8เมาะ เครื่องที่ 8-9  (ม.ค.) -540 MW ลิกไนต
 37.1
ปลด พระนครใต ชุดที่ 2  (ม.ค.) -562 MW ก#าซฯ
ปลด ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็ก  -150 MW -
ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็กมาก 277 MW -
ผูผลิตไฟฟ,าเอกชนรายเล็ก 30 MW -
กัลฟH เอสอาร
ซี ชุดที่ 2 (มี.ค.-ต.ค.) 1,250 MW ก#าซฯ
แม8เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 8-9 450 MW ลิกไนต

พระนครใต ทดแทนชุดที่ 1-2 1,300 MW ก#าซฯ
เขื่อนลําปาว 1 MW พลังน้ํา
ฝายยโสธร-พนมไพร 4 MW พลังน้ํา
แสงอาทิตย
 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย

แสงอาทิตย
 โรงไฟฟ,าน้ําพอง 2 MW แสงอาทิตย

แสงอาทิตย
เขื่อนสิรินธร 10 MW แสงอาทิตย

พลังงานลม กฟผ. 5 MW พลังลม  58,788

โครงการโรงไฟฟ�า 4/
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ตารางท่ี  5.4 (ตอ)
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579

ความต+องการไฟฟ�า ชนิด กําลังผลิตไฟฟ�า กําลังผลิตไฟฟ�า
ป. สูงสุดของประเทศ 1/ เช้ือเพลิง ตามสัญญา 2/ สํารองตํ่าสุด 3/

(เมกะวัตต	) (เมกะวัตต	) (ร�อยละ)
2566  37,740 ปลด วังน�อย ชุดที่ 3  (ม.ค.) -686 MW ก"าซฯ 37.4

ปลด อีสเทริ์น เพาเวอร	 แอนด	 อิเล็คตริค  (มี.ค.) -350 MW ก"าซฯ
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็ก  -41 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็กมาก 208 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็ก 8 MW -
กัลฟ6 พีดี ชุดที่ 1 (มี.ค.-ต.ค.) 1,250 MW ก"าซฯ
วังน�อย ทดแทนชุดที่ 1-2 1,300 MW ก"าซฯ
เข่ือนปราณบุรี 1.5 MW พลังนํ้า
ฝายมหาสารคาม 3 MW พลังนํ้า
แสงอาทิตย	 สถานีไฟฟ2าบุรีรัมย	 2 MW แสงอาทิตย	
พลังงานลมเขายายเที่ยงใต� 50 MW พลังลม  60,533

2567  38,750    ปลด ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็ก  -680 MW - 39.4
ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็กมาก 420 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็ก 126 MW -
กัลฟ6 พีดี ชุดที่ 2 (มี.ค.-ต.ค.) 1,250 MW ก"าซฯ
ถBานหินเทพา เครื่องที่ 2 1,000 MW ถBานหิน
ฝายพญาแมน 2 MW พลังนํ้า
ฝายธาตุน�อย 2 MW พลังนํ้า
ก"าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 5 MW พืชพลังงาน
เข่ือนลําตะเพิน 1.2 MW พลังนํ้า
แสงอาทิตย	 สถานีไฟฟ2าทBาตะโก 2 MW แสงอาทิตย	  62,661

2568  39,752 ปลด แมBเมาะ เครื่องที่ 10-13  (ม.ค.) -1,080 MW ลิกไนต	 36.1
ปลด นํ้าพอง ชุดที่ 1-2  (ม.ค.) -650 MW ก"าซฯ
ปลด โกลบอล เพาเวอร	 ซินเนอร	ย่ี  (ส.ค.) -700 MW ก"าซฯ
ปลด ผลิตไฟฟ2าราชบุรี เครื่องที่ 1-2  (ต.ค.) -1,440 MW ก"าซฯ/นํ้ามัน
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็ก -236 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็กมาก 490 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็ก 36 MW -
วังน�อย ทดแทนชุดที่ 3 1,300 MW ก"าซฯ
ฝายชนบท 1.5 MW พลังนํ้า
แสงอาทิตย	 เข่ือนอุบลรัตน	 2 MW แสงอาทิตย	
ฝายบางปะกง 2 MW พลังนํ้า
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	
แสงอาทิตย	 เข่ือนนํ้าพุง 2 MW แสงอาทิตย	
พลังงานลม กฟผ. 5 MW พลังลม  60,403

2569  40,791 ปลด ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็ก  -5 MW - 30.4
ผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายเล็กมาก 333 MW -
จุฬาภรณ	 (สูบกลับ) เครื่องที่ 1-2 2x400 MW พลังนํ้า
เข่ือนทับเสลา 1.5 MW พลังนํ้า
ก"าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 5 MW พืชพลังงาน
เข่ือนคลองสียัด 1.5 MW พลังนํ้า
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	
พลังงานลมอBาวไผB 10 MW พลังลม
ซื้อไฟฟ2าตBางประเทศ 700 MW พลังนํ้า  62,260

โครงการโรงไฟฟ�า 4/
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ตารางที่  5.4 (ตอ)
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579

ความต+องการไฟฟ�า ชน ิด ก ําลังผลิตไฟฟ�า ก ําลังผลิตไฟฟ�า
ป . สูงสุดของประเทศ 1/ เชื้อเพลิง ตามสัญญา 2/ สํารองต่ําสุด 3/

(เมกะวัตต	) (เมกะวัตต	) (ร �อยละ)
2570  41,693 ปลด บางปะกง เครื่องที่ 3  (ม.ค.) -576 MW ก#าซฯ/น้ํามันเตา 24.6

ปลด ผลิตไฟฟ.าราชบุร ี ชุดที่ 1-2  (เม.ย.) -1,360 MW ก#าซฯ
ปลด ผลิตไฟฟ.าราชบุร ี ชุดที่ 3  (ต.ค.) -681 MW ก#าซฯ
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็ก  -7 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 303 MW -
ฝายหัวนา 1 MW พลังน้ํา
พลังงานลม กฟผ. 5 MW พลังลม
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  60,645

2571  42,681 ปลด บางปะกง เครื่องที่ 4  (ม.ค.) -576 MW ก#าซฯ/น้ํามันเตา 20.5
ปลด โกลว	 ไอพีพี   (ก.พ.) -713 MW ก#าซฯ
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็ก  -103 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 295 MW -
ศรีนครินทร	 (สูบกลับ) เครื่องที่ 1-3 3x267 MW พลังน้ํา
ฝายลําโดมใหญ; 2 MW พลังน้ํา
ก#าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 5 MW พืชพลังงาน
ฝายกมลาไสย 1 MW พลังน้ํา
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	
พลังงานลม จังหวัดสมุทรสาคร 30 MW พลังลม
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  61,097

2572  43,489 ปลด สปป.ลาว (ห�วยเฮาะ)  (ก.ย.) -126 MW พลังน้ํา 19.7
ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 313 MW -
เข่ือนห�วยโสมง 1 MW พลังน้ํา
แสงอาทิตย	 สถานีไฟฟ.ากําแพงเพชร 3 MW แสงอาทิตย	
พลังงานลม กฟผ. 5 MW พลังลม
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  61,993

2573  44,424 ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 313 MW - 18.4
เข่ือนแม;ขาน 16 MW พลังน้ํา
ก#าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 5 MW พืชพลังงาน
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	

ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  63,037
2574  45,438 ปลด ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็ก -40 MW - 17.3

ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 349 MW -
เข่ือนคลองหลวง 1 MW พลังน้ํา
พลังงานลม กฟผ. 5 MW พลังลม
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  64,052

2575  46,296 ปลด  บีแอลซีพี เพาเวอร	 เครื่องที่ 1 (ม.ค.) -673 MW ถ;านหิน 15.0
ปลด  บีแอลซีพี เพาเวอร	 เครื่องที่ 2 (ก.พ.) -673 MW ถ;านหิน
ปลด กัลฟJเพาเวอร	เจนเนอเรช่ัน ชุดที่ 1  (พ.ค.) -734 MW ก#าซฯ
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็ก -9 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 356 MW -
บางปะกง ทดแทนชุดที่ 3-4 1,300 MW ก#าซฯ
เข่ือนแม;วงศ	 12 MW พลังน้ํา
ก#าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 5 MW พืชพลังงาน
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  64,345

โครงการโรงไฟฟ�า 4/
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ตารางที่  5.4 (ตอ)
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579

ความต+องการไฟฟ�า ชน ิด ก ําลังผลิตไฟฟ�า ก ําลังผลิตไฟฟ�า
ป . สูงสุดของประเทศ 1/ เชื้อเพลิง ตามสัญญา 2/ สํารองต่ําสุด 3/

(เมกะวัตต	) (เมกะวัตต	) (ร �อยละ)
2576  47,025 ปลด กัลฟJเพาเวอร	เจนเนอเรช่ัน ชุดที่ 2  (ก.พ.) -734 MW ก#าซฯ 15.0

ปลด ราชบุร ีเพาเวอร	 ชุดที่ 1  (ก.พ.) -700 MW ก#าซฯ
ปลด ราชบุร ีเพาเวอร	 ชุดที่ 2  (พ.ค.) -700 MW ก#าซฯ
ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 371 MW -
บางปะกง ทดแทนเครื่องที่ 3-4 1,300 MW ก#าซฯ
ถ;านหิน เครื่องที่ 4 1,000 MW ถ;านหิน
พลังงานลม กฟผ. 10 MW พลังลม
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  65,592

2577  47,854 ปลด กระบี่ เครื่องที่ 1  (ม.ค.) -315 MW น้ํามันเตา 15.0
ปลด จะนะ ชุดที่ 1  (ม.ค.) -710 MW ก#าซฯ
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็ก -21 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 453 MW -
กังหันแก#ส เครื่องที่ 1 250 MW ดีเซล
ถ;านหิน เครื่องที่ 5 (ภาคใต�) 1,000 MW ถ;านหิน
ก#าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 5 MW พืชพลังงาน
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  66,965

2578  48,713 ปลด พระนครใต� ชุดที่ 3  (ม.ค.) -710 MW ก#าซฯ 15.3
ปลด บางปะกง ชุดที่ 5  (ม.ค.) -710 MW ก#าซฯ
ปลด สปป.ลาว (น้ําเทิน 2)  (มี.ค.) -948 MW พลังน้ํา
ปลด ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็ก  -90 MW -
ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 489 MW -
กังหันแก#ส เครื่องที่ 2-4 750 MW ดีเซล
ถ;านหิน เครื่องที่ 6 1,000 MW ถ;านหิน
นิวเคลียร	 เครื่องที่ 1 1,000 MW ยูเรเนียม
พลังงานลม กฟผ. 10 MW พลังลม
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  68,456

2579  49,655 ปลด พระนครเหนือ ชุดที่ 1  (ม.ค.) -670 MW ก#าซฯ 15.3
ผู�ผลิตไฟฟ.าเอกชนรายเล็กมาก 580 MW -
กังหันแก#ส เครื่องที่ 5 250 MW ดีเซล
นิวเคลียร	 เครื่องที่ 2 1,000 MW ยูเรเนียม
ก#าซชีวภาพจากพืชพลังงาน กฟผ. 10 MW พืชพลังงาน
แสงอาทิตย	 กฟผ. 10 MW แสงอาทิตย	
ซ้ือไฟฟ.าต;างประเทศ 700 MW พลังน้ํา  70,335

กําลังผลิตไฟฟ.าถึง ธันวาคม 2557 37,612 เมกะวัตต	
รวมกําลังผลิตที่เพิ่มขึ้น ในช;วงปM 2558-2579 57,459 เมกะวัตต	
โรงไฟฟ.าที่ปลดออกจากระบบ ในช;วงปM 2558-2579 -24,736 เมกะวัตต	
รวมก ําลังผลิตไฟฟ�าสุทธิ ณ ส้ินป. 2579 70,335 เมกะวัตต >

หมายเหตุ 1/ ความต�องการไฟฟ.าสูงสุดของประเทศเกิดขึ้นในช;วงเดือน มี.ค. - พ.ค. เวลา 14:00 - 15:00 น. ของทุกปM
2/ กําลังผลิตไฟฟ.าตามสัญญา ณ สิ้นปM
3/ กําลังผลิตไฟฟ.าสํารองตํ่าสุด ณ เดือนที่มีความต�องการไฟฟ.าสูงสุด
4/ กําลังผลิตไฟฟ.าของโรงไฟฟ.าใหม;สามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีในอนาคตที่เหมาะสม

โครงการโรงไฟฟ�า 4/
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5.7 กําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ 
 

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีเป้าหมายจะใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 
2579 (AEDP) เพ่ือทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2579 สําหรับในส่วนของภาค
การผลิตไฟฟ้า แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับนี้ ได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ตามกรอบรวมท้ังประเทศ จํานวนรวมท้ังสิ้น 19,634.4 เมกะวัตต์ โดยกําลังผลิตดังกล่าวเป็นกําลังผลิตติดต้ัง 
เม่ือนํามาจัดทําแผนฯ จะใช้เป็นกําลังผลิตตามสัญญาเท่ากับ 17,678.9 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยกําลังผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญาในระบบปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 จํานวน 5,872.1 เมกะวัตต์ หักออกด้วยกําลังผลิตท่ี
หมดอายุสัญญาจํานวน 298.1 เมกะวัตต์ เป็นกําลังผลิตไฟฟ้าใหม่จํานวน 12,104.9 เมกะวัตต์ กําลังผลิต
ไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียนในช่วงปี 2558 - 2569 เท่ากับ 8,101.2 เมกะวัตต์ และช่วงปี 2570 - 2579 
เท่ากับ 4,003.7 เมกะวัตต์ สรุปกําลังผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงได้ดังนี้ 

 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ในช่วงปี 2558 - 2569 

- พลังงานแสงอาทิตย์ 3,292.5 เมกะวัตต์ 
- พลังลม 1,643.7   เมกะวัตต์ 
- พลังน้ํา 191.0   เมกะวัตต์ 
- ชีวมวล 2,122.6  เมกะวัตต์ 
- ก๊าซชีวภาพ 199.1   เมกะวัตต์ 
- ขยะ 373.2   เมกะวัตต์ 
- พืชพลังงาน 279.1   เมกะวัตต์ 

รวม 8,101.2 เมกะวัตต์ 
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ในช่วงปี 2570 - 2579 

- พลังงานแสงอาทิตย์ 1,077.6  เมกะวัตต์ 
- พลังลม 910.2  เมกะวัตต์ 
- พลังน้ํา 86.9 เมกะวัตต์ 
- ชีวมวล 1,363.9 เมกะวัตต์ 
- ก๊าซชีวภาพ 108.2 เมกะวัตต์ 
- ขยะ 56.0  เมกะวัตต์ 
- พืชพลังงาน 400.9 เมกะวัตต์ 

รวม   4,003.7 เมกะวัตต์ 
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5.8 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลิง 

 ตามนโยบายการกระจายเชื้อเพลิง ลดความเสี่ยงการพ่ึงพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 
ในการจัดทําแผน PDP2015 จึงมีแนวทางให้ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมสัดส่วนการผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน และถ่านหิน ซ่ึงจะมีผลให้ ณ ปี 2579 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง แบ่งเป็น 
การรับซ้ือไฟฟ้าพลังน้ําต่างประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 15 ถ่านหินและลิกไนต์ร้อยละ 23 พลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ 20 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 37 และนิวเคลียร์ร้อยละ 5 ดังตารางท่ี 5.5 

 
ตารางท่ี 5.5 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิง หน่วย : ร้อยละ 

ปี 

ประเภทโรงไฟฟ้า 

ซ้ือไฟฟ้า
พลังน้ํา

ต่างประเทศ 

ถ่านหิน/
ลิกไนต์ 

พลังงาน
หมุนเวียน 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

นิวเคลียร์ อ่ืนๆ 1/  

2558 6 20 9 64 - 0.8 
2559 6 24 11 59 - 0.5 
2560 6 22 13 59 - 0.2 
2561 6 21 15 58 - 0.2 
2562 9 21 16 54 - 0.2 
2563 9 24 17 50 - 0.1 
2564 8 27 18 47 - 0.1 
2565 8 26 18 48 - 0.1 
2566 8 26 18 48 - 0.1 
2567 8 27 18 47 - 0.1 
2568 8 23 18 51 - 0.1 
2569 8 23 18 51 - 0.1 
2570 10 22 18 50 - 0.1 
2571 11 22 19 48 - 0.1 
2572 12 21 19 48 - 0.1 
2573 12 21 19 48 - 0.1 
2574 13 20 19 48 - 0.1 
2575 14 17 19 50 - 0.1 
2576 15 19 19 47 - 0.1 
2577 16 21 20 43 - 0.1 
2578 15 23 20 39 3 0.1 
2579 15 23 20 37 5 0.1 

หมายเหตุ : 1/ รวม สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย น้ํามันเตา และดีเซล 
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5.9 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการผลิตไฟฟ้า 

ในปี 2556 ภาคการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.506 kgCO2/kWh เพ่ือเป็นการสนองนโยบายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน จึง
กําหนดให้แผนฯ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าในปี 2573 ตํ่ากว่าแผนฯ เดิม 
(PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม 

ในแผน PDP2015 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้า มีค่าตํ่า
กว่าแผนฯ เดิม เป็นผลจากนโยบายพลังงานของประเทศท่ีให้ความสําคัญในการกระจายสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้า และมีการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
ซ่ึงจะไปทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยในปี 2573 มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.342 kgCO2/kWh ตํ่ากว่าแผนฯ เดิม ท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.385 kgCO2/kWh ลดลง 0.043 kgCO2/kWh และ
ช่วงปลายแผน ในปี 2579 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.319 
kgCO2/kWh 

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายปี (พันตัน) ในแผน PDP2015 จะมีการปล่อย
น้อยกว่าแผนเดิมเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าใน PDP2015 มีค่าน้อยกว่า โดยในปี 2573 
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าประมาณ 99,822 พันตัน ตํ่ากว่าแผนฯ เดิมท่ีมีการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 133,539 พันตัน ลดลง 33,717 พันตัน และช่วงปลายแผน ในปี 
2579 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 104,075 พันตัน 

การคํานวณ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะใช้วิธีการคํานวณโดยอ้างอิงตามหลักการสากล
คือ “IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” 

ตารางท่ี 5.6 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย  (หน่วย : kgCO2/kWh) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 /kWh 2564 2569 2573 2579 
PDP2010 Rev.3 0.407 0.403 0.385 - 
PDP2015 0.399 0.370 0.342 0.319 

 
 

ตารางท่ี 5.7 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายปี  (หน่วย : พันตัน) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 รายปี 2564 2569 2573 2579 

PDP2010 Rev.3 103,982 122,885 133,539 - 

PDP2015 93,689 98,950 99,822 104,075 
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6 แผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า 

โครงการ/แผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะดําเนินการ
ในช่วงเวลาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ประกอบด้วย
โครงการต่างๆ ดังนี้ 

6.1 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 

6.1.1 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 3 
 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 เป็นโครงการท่ีดําเนินการต่อ
เนื่องมาจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 2 ประกอบด้วยการ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ เพ่ือเป็นจุดจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สําหรับรองรับ
ความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน การขยาย/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งเดิม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแรงดัน
ในการจ่ายไฟฟ้าจากระบบ 230 กิโลโวลต์ (kV) เป็น 500 กิโลโวลต์ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการ
จ่ายไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้มากข้ึน รองรับกรณีเกิดปัญหาข้อขัดข้องของท่อก๊าซธรรมชาติ
จากประเทศเมียนมาร์ โดยระบบไฟฟ้าจะมีความม่ันคงและความเชื่อถือได้สูงข้ึน ช่วยสนับสนุนการขยาย
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ออกไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้มีกําหนดแล้วเสร็จ
ประมาณปี 2559 – 2561 

6.1.2 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะต่างๆ 
 เป็นโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีจะดําเนินการต่อ
จากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 3 เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าใน
พ้ืนท่ีนี้ยังเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้  กฟผ. คาดว่าจะนําเทคโนโลยีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 
(Underground Cable) หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน (Underground Substation) มาใช้ในโครงการฯ 
ระยะถัดไปเพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนได้อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
ทําให้การหาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ หรือการดําเนินการปรับปรุง/ขยายแนวเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเก่ามีความยากลําบาก และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน แต่เทคโนโลยีดังกล่าวจะต้องใช้เวลา
ดําเนินการค่อนข้างนานและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านด้วย โดยจะมีระยะเวลาดําเนินการในแต่ละ
ระยะดังนี้ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 4 2562 - 2568 
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 5 2569 - 2575 
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 6 2576 – 2582 

 
6.1.3 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะท่ี 12 

 ได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
เป็นโครงการขยาย/ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในเขตภูมิภาคเพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวประเทศ 
(ยกเว้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงดําเนินการในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ
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ปริมณฑล ระยะต่างๆ)  และรักษาระดับความม่ันคงเชื่อถือได้ของการจ่ายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการดําเนินการ
ต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะท่ี 11 (Transmission System Expansion Project 
No.11, TS.11) นอกจากนั้น ยังช่วยสนับสนุนการขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA) ไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้มีกําหนดแล้วเสร็จในปี 2559 - 2563 

 6.1.4 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะต่าง ๆ 
 เป็นโครงการขยาย/ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในเขตภูมิภาคเพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้า
ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวประเทศ (ยกเว้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงดําเนินการในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะต่างๆ) และเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า
ระยะท่ี 12 (TS.12)  เป็นระยะๆ ตามความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้า
ของ PEA อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาระดับความม่ันคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการของโครงการระยะต่าง ๆ ดังนี้ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะท่ี 13 2562 - 2568 
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะท่ี 14 2569 - 2575 
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะท่ี 15 2576 - 2582 

 6.1.5 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 เป็นโครงการขยาย/ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับด้านไฟฟ้าต่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ัวประเทศ ซ่ึงจะดําเนินการเป็นระยะๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ รวมท้ังให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
อ่ืนๆ ของ กฟผ. ด้วย โดยพ้ืนท่ีเป้าหมายเบ้ืองต้นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ระยะแรก ประกอบด้วย พ้ืนท่ีอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พ้ืนท่ีอําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ้ืนท่ีอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และ
พ้ืนท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

6.2 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า 

 6.2.1 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบ 
    ไฟฟ้า 

  เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกของ 
กฟผ. เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าให้การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความต่อเนื่องและเพียงพอต่อความ
ต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังสามารถรองรับโรงไฟฟ้าได้เพ่ิมข้ึน ขอบเขตของงานประกอบด้วยงาน
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่ง 500 กิโลโวลต์ และ 230 กิโลโวลต์ เพ่ิมเติม โดยมีกําหนดแล้วเสร็จ
เป็น 2 ระยะ คือ ปี 2560 และ ปี 2562 โครงการนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 
2556 
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6.2.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพ่ือเสริมความ 
   ม่ันคงระบบไฟฟ้า 

  เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. บริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพ่ือ
เสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า โดยการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ พร้อมท้ังปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 
230 กิโลโวลต์ เพ่ิมเติม ครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีภาคใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าให้มีความสามารถส่งกําลังไฟฟ้าจากภาคตะวันตก/ภาคกลาง ไปยัง
ภาคใต้ได้เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวของ
ภาคใต้ของไทยรวมท้ังแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพ้ืนท่ีภาคใต้ได้ โดยมีกําหนดแล้วเสร็จของโครงการเป็น 2 
ระยะ คือประมาณปี 2562 และปี 2565 โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2557  

 6.2.3 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
 ตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางของประเทศในระยะยาว และเพ่ิมศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตามนโยบายภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid, APG) และรองรับการซ้ือไฟฟ้าจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ประกอบด้วยงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ และ 230 กิโลโวลต์ เพ่ิมเติม ซ่ึงจะเป็น
การพัฒนาก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าหลัก Main Grid เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของระบบไฟฟ้า มีกําหนดแล้ว
เสร็จเป็น 3 ระยะ คือปี 2562 ปี 2564 และ ปี 2566 

 6.2.4 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือเสริมความม่ันคง 
  ระบบไฟฟ้า 

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าหลัก Main Grid ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์  
และ 230 กิโลโวลต์ บริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือให้สามารถส่งพลังไฟฟ้าไปยังบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 
และลําพูน ได้เพ่ิมข้ึน รวมท้ังเพ่ือเสริมความม่ันคงของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน
ในระยะยาว เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในภาคเหนือ
ตอนบนจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากในอนาคต โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคเหนือ โดยมีกําหนดแล้วเสร็จเป็น 2 ระยะ คือ ปี 2562 และ ปี 2564 

 6.2.5 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 
 เป็นโครงการท่ีดําเนินการต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค
ตะวันตกและภาคใต้เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า โดยการก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ พร้อมท้ัง
ปรับปรุงระบบส่ง 230 กิโลโวลต์ เพ่ิมเติมจากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปจนถึงบริเวณจังหวัดสงขลา 
เพ่ือให้ครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีภาคใต้ในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบส่งไฟฟ้ามีความ
ม่ันคงในการส่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวของภาคใต้ของไทยรวมท้ังแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพ้ืนท่ีภาคใต้ได้ 
รวมท้ังเพ่ือให้มีความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
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ในพ้ืนท่ีภาคใต้ และรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid, APG) ระยะเวลาดําเนิน
โครงการปี 2559 - 2566 

6.2.6 โครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 

 เป็นโครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต้ทะเลไปยังอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของการส่งกําลังไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณอําเภอ 
เกาะสมุย และบริเวณใกล้เคียงอย่างมีความม่ันคงและเชื่อถือได้ โดยการก่อสร้างสายเคเบ้ิลใต้ทะเล 
(Submarine Cable) ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์ เพ่ิมเติมจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ฝั่ง
แผ่นดินใหญ่ ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเกาะสมุย (เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ของ กฟผ.) เนื่องจากใน
ปัจจุบันสายเคเบ้ิลใต้ทะเลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ท่ีส่งกําลังไฟฟ้าไปยังเกาะสมุยเป็นสายเคเบ้ิลใต้
ทะเลท่ีระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 33 กิโลโวลต์ และมีขีดจํากัดในการส่งกําลังไฟฟ้าได้อีกประมาณ 
4-5 ปีเท่านั้น โครงการนี้มีกําหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2564 

 6.2.7 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือเสริมความม่ันคง 
  ระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 2 

 เป็นโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าหลัก (Main Grid) ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์  
และ 230 กิโลโวลต์ ท่ีดําเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน 
เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า โดยในระยะท่ี 2 นี้ จะดําเนินการเสริมความม่ันคงของระบบส่งไฟฟ้าท่ี
จ่ายกําลังไฟฟ้าไปยังบริเวณจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เพ่ือรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องบริเวณจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายในระยะยาว รวมท้ังเพ่ือรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อาเซียน (ASEAN Power Grid, APG) และรองรับการซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการในช่วงปี 2567 – 2572  

6.3 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

6.3.1 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  
 ระยะท่ี 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

 เป็นโครงการปรับปรุง/เปลี่ยนทดแทน หรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ระบบส่งไฟฟ้าและอาคาร
ควบคุมต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่ีมีอายุการใช้งานมานานเพ่ือให้อุปกรณ์ระบบส่งไฟฟ้าดังกล่าวมีความ
พร้อมจ่าย ความเชื่อถือได้และความม่ันคงระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ 
จํานวน 15 สถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) และงานปรับปรุงระบบส่งเบ็ดเตล็ด โครงการนี้ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2554 และมีกําหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2560 

6.3.2 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  
 ระยะท่ี 1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

 เป็นโครงการปรับปรุงและขยายสายส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานมานาน 
เพ่ือลดปัญหาความสูญเสียท่ีเกิดจากไฟฟ้าดับเนื่องจากสายส่งไฟฟ้าเกิดชํารุดหรือเสียหายจากสภาพอายุ
การใช้งานมานาน เพ่ิมความสามารถของสายส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมระดับค่าความม่ันคงเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้าและดัชนีสมรรถนะระบบส่ง
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ไฟฟ้า ซ่ึงประกอบด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ จํานวน 15 แนวสาย และงานปรับปรุงและขยายระบบส่ง
ไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 และมีกําหนดแล้ว
เสร็จประมาณปี 2562 

 6.3.3 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 2 
  เป็นโครงการท่ีดําเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ี
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 1 ซ่ึงในระยะท่ี 2 นี้ จะปรับปรุงและขยายท้ังในส่วนสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไปในคราวเดียวกัน ขอบเขตของงานประกอบด้วย งานปรับปรุงและขยายสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงจํานวน 19 สถานี งานปรับปรุงและขยายสายส่งจํานวน 11 แนวสาย และงานปรับปรุงและ
ขยายระบบส่งไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2556 และมี
กําหนดแล้วเสร็จเบ้ืองต้นประมาณปี 2563 

6.3.4 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  
 ระยะต่าง ๆ 

 เป็นโครงการท่ีดําเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ี
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 2 โดยจะดําเนินการเป็นระยะๆ เนื่องจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ท่ีมีอายุการใช้งานมานานและมีความเสื่อมสภาพยังมีอีกจํานวนมาก ซ่ึงจะเป็น
สาเหตุให้เกิดไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าดับ และความม่ันคงเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้าลดลง โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการของโครงการระยะต่างๆ ดังนี้ 
 ระยะเวลาดําเนินการ 
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 3 2560 - 2564 
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 4 2565 - 2569 

 
6.4 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า 

6.4.1 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์  
 เป็นโครงการเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนท่ีใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรก ในประเทศ สปป.ลาว  มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดกําลัง
ผลิตติดต้ัง 3 x 626 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้ประเทศไทยประมาณ 1,473 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่ง 500 กิโล
โวลต์ จากโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ ผ่านชายแดนไทย/สปป.ลาว (จังหวัดน่าน)  มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
500/230/115 กิโลโวลต์ น่าน แล้วเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลักท่ีสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2553 และมีกําหนดแล้วเสร็จในปี 2558 

 6.4.2 โครงการระบบส่งเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP 2007) 
 เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) จํานวน 4 ราย ตามประกาศผลการ
คัดเลือกรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของกระทรวงพลังงาน เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2550  ซ่ึง
เป็นไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP2007) ท่ีได้รับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือเดือนมิถุนายน 2550 
โครงการฯ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2552 ประกอบด้วยโครงการย่อยจํานวน 4 
โครงการดังนี้ 

1) งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท 
เก็คโค่วัน จํากัด (Gheco – one) ดําเนินการแล้วเสร็จและนําเข้าใช้งานเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2556 

2) งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จํากัด ดําเนินการแล้วเสร็จและนําเข้าใช้งานเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 

3) งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จํากัด มีกําหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 

4) งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท 
เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด (National Power Supply) ยังไม่เริ่มดําเนินการ 

6.4.3 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  
 ระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าปี พ.ศ.2553 

 เป็นโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ระบบ Cogeneration ปริมาณ 3,500 เมกะวัตต์ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือเสริมความม่ันคงของระบบผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียพลังไฟฟ้าใน
ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจําหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 –  
สีค้ิว 2 พร้อมปรับปรุงสายส่งท่ีเก่ียวข้อง รวมความยาวสายส่งไฟฟ้า 507.85 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี งานติดต้ังหม้อแปลงเพ่ิมเติม 2,900 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) และ
งานปรับปรุงระบบส่งเบ็ดเตล็ด โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 และมี
กําหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2560 

6.4.4 โครงการระบบส่งเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนน้ํางึม 3 และ น้ําเทิน 1  
 เป็นโครงการเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนน้ํางึม 3 และ 
น้ําเทิน 1 และ/หรือโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนน้ําเง๊ียบ 1 และโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนไซยะบุรี เป็นต้น 
โครงการระบบส่งไฟฟ้าดังกล่าวประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ น้ําพอง 2 – ชัยภูมิ 2 – 
ท่าตะโก และเชื่อมต่อกับสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บ้านนาบง (สปป.ลาว) – อุดรธานี 3 – น้ําพอง 2 (ซ่ึง
ปัจจุบันจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบ 230 กิโลโวลต์ ) รวมเป็นสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บ้านนาบง – อุดรธานี 3 – 
ชัยภูมิ 2 – ท่าตะโก รวมท้ังก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ ชัยภูมิ 2 – ชัยภูมิ รวมความยาวสายส่ง 1,492 
วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี งานติดต้ังหม้อแปลงเพ่ิมเติม 4,000 เมกะ
โวลต์แอมแปร์ โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 และมีกําหนดแล้ว
เสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2560 
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6.4.5 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ  
 เพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว 

 เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนเซเปียน-เซน้ําน้อย ซ่ึงมีกําลังผลิตติดต้ัง 3x130 เมกะวัตต์ และเพ่ือรองรับกําลังผลิต
เพ่ิมเติมจากโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพบริเวณภาคใต้ของ สปป.ลาว ด้วย โดยขอบเขตของงาน
ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จากชายแดนไทย/สปป.ลาว (บริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี) มาท่ี สฟ.อุบลราชธานี 3 (เป็น สฟ. แห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร แต่ระยะแรก
จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบ 230 กิโลโวลต์ และงานปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้อง รวมการก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าท้ังหมด (เฉพาะในฝั่งไทย) ความยาวประมาณ 440 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง
แห่งใหม่ 1 สถานี งานติดต้ังหม้อแปลงเพ่ิม 400 เมกะโวลต์แอมแปร์ โครงการนี้ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556 และมีกําหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2561 

6.4.6 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแก่น  
 เพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว 

 เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนไซยะบุรี ปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีชายแดนไทย/สปป.ลาว ประมาณ 1,220 เมกะ
วัตต์ ซ่ึงมีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าครบทุกหน่วยในเดือนตุลาคม 2562 โดยก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จํานวน 2 วงจร จากชายแดนไทย/สปป.ลาว (บริเวณจังหวัดเลย) มาท่ี สฟ.ท่าลี่ (เป็น 
สฟ. แห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ วงจรคู่ จาก สฟ.ท่าลี่ ไป
ยัง สฟ.ขอนแก่น 4 (เป็น สฟ.แห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 225 กิโลเมตร รวมการก่อสร้างสายส่งท้ังหมด 
(เฉพาะในฝั่งไทย) ความยาวประมาณ 460 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 สถานี 
งานติดต้ังหม้อแปลงเพ่ิม 1,000 เมกะโวลต์แอมแปร์ โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2555 โดยมีกําหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2561 

6.4.7 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  
 ระยะท่ี 3 (IPP 2012) 

 เป็นโครงการระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือเชื่อมโยงโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(Independent Power Producer, IPP) ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 
2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) ซ่ึงมีวันกําหนดเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า (Scheduled Commercial 
Operation Date, SCOD) อยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2569 

 6.4.8 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าใหม่ภายในประเทศ 
 เป็นโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าใหม่ภายในประเทศท้ังโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังน้ํา หรือโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ี
จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีกําลัง
ผลิตไฟฟ้าและกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเพียงพอ และทําให้ระบบไฟฟ้ามีความม่ันคงและเชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
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6.4.9 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 เป็นโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าท่ีมีศักยภาพในประเทศเพ่ือน
บ้าน เช่น สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย เพ่ือลดการพ่ึงพาการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า และเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) ใน
อนาคต 

6.5 โครงการเช่ือมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ 

เป็นโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในลักษณะระบบต่อระบบ (Grid to Grid) 
ระหว่างประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้านในจุดเชื่อมโยงท่ีมีอยู่แล้ว และจุดเชื่อมโยงท่ีคาดว่าจะก่อสร้าง
หรือขยายเพ่ิมเติมในอนาคต เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: 
APG) และเพ่ือความมีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้ของพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบัน กฟผ. มีแผนระบบส่งไฟฟ้า
เชื่อมต่อจุดใหม่ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุไหงโก-ลก ของ กฟผ. กับสถานีไฟฟ้าแรงสูง Rantau Panjang 
ของบริษัท Tenaga Nasional Berhad จํากัด (TNB) โดยจะเริ่มก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 132 
กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุไหงโก-ลก ของ กฟผ. ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง Rantau Panjang ของ 
TNB ระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร เม่ือบรรลุข้อตกลง Interconnection Agreement ระหว่าง 
กฟผ. และ TNB แล้ว 

6.6 โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) 
ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ได้

วางนโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยในภาพรวม เพ่ือให้ภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังจากภาครัฐคือ กฟผ. กฟน. และ PEA และภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และผู้ใช้ไฟฟ้า ซ่ึงต่างก็มีบทบาทในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ซ่ึงมีงบประมาณในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของตนเองได้กําหนดทิศทาง
แผนการพัฒนาและการลงทุนท่ีสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ ในปัจจุบันและ
อนาคตอันใกล้ การผลิตไฟฟ้าท่ีจะมาจากพลังงานหมุนเวียนจะเริ่มเข้ามาสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. มากข้ึน 
ซ่ึงโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดเกิดจากแรงผลักดันจากนโยบายรัฐบาล แรงผลักดันของการเริ่ม
ดําเนินงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดจากท่ัวโลก และการมุ่งสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมาก
ข้ึนในปัจจุบัน โดยแรงขับเคลื่อนดังกล่าวจะทําให้มีความม่ันคงในระบบไฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน รองรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากข้ึน รวมท้ังสามารถลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้มากข้ึน กระทรวงพลังงาน (พน.) จึงได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558 – 
2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574) และระยะยาว (พ.ศ. 2575 – 
2579) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีม่ันคงและเพียงพอ การผลิตและส่งท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมท้ัง มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน มีดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาความเช่ือถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า 
(Power Reliability and Quality) 

  การพิจารณาคุณลักษณะด้านความเชื่อถือได้และคุณภาพกําลังไฟฟ้าเป็นประเด็นท่ีการ
ไฟฟ้าท้ังสามของประเทศไทยให้ความสําคัญ และการไฟฟ้าท่ัวโลกยอมรับในการใช้ประกอบการประเมิน
ระบบไฟฟ้า ประเด็นยุทธศาสตร์นี้เป็นการพิจารณาทางด้านเทคนิคซ่ึงครอบคลุมท้ัง ความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า (Reliability and Quality) โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
จะต้องทําให้มีระบบไฟฟ้ามีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าท่ีเพียงพอ มีความต่อเนื่องของพลังงานไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้ และไม่มีปัญหาคุณภาพของแรงดันและกระแสไฟฟ้าท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ใน
ระบบไฟฟ้าได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านความย่ังยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงาน 
(Energy Sustainability and Efficiency) 

  การพิจารณาคุณลักษณะด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงาน
เป็นประเด็นท่ีหลายประเทศท่ัวโลกให้ความสนใจ เนื่องจากความต้องการในการหาแหล่งพลังงานแหล่งใหม่
เพ่ือทดแทนการใช้พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีมีอยู่อย่างจํากัดและการบริหารจัดการการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการช่วยลดความต้องการใช้เชื้อเพลิงลง และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบันด้วย โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะต้องช่วย
ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยลดต้นทุน บรรเทาปัญหาการจัดหาแหล่ง
เชื้อเพลิง และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ จะต้องรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย
พลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการทํางานและการให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ 
(Utility Operation and Service) 

  การพิจารณาคุณลักษณะด้านการทํางานและการบริการของการไฟฟ้ามีความจําเป็นท่ี
จะต้องทําการประเมินควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ของระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด  
เนื่องจากการใช้งานระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดสามารถสื่อเป็นนัยสําคัญได้ว่า การทํางานของท้ังระบบไฟฟ้า
และกิจการไฟฟ้าต้องพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน ดังนั้นจึงต้องมีดัชนีวัดผลมารองรับคุณลักษณะด้านนี้ โดยการ
พัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะต้องช่วยให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าฯ ท้ังทางด้านเทคนิคและการ
ให้บริการ มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยํามากข้ึน ซ่ึงจะลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ ลง 
และส่งผลต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีดีข้ึนโดยตรง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการกําหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ในระบบ 
(Integration and Interoperability) 

  การพิจารณาคุณลักษณะด้านการผสมผสานและความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็น
ประเด็นสําคัญท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ เป็นจํานวนมาก อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีการรับส่งข้อมูลต่อกัน
ตลอดเวลา การรวมทุกอุปกรณ์ในระบบเข้าด้วยกันเพ่ือรองรับการใช้มาตรฐานควบคุมท่ีมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันจําเป็นท่ีจะต้องมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ นอกจากมุมมองประโยชน์ใน
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การรวมอุปกรณ์ในระบบเข้าด้วยกันแล้วยังมีประเด็นอ่ืนท่ีต้องพิจารณาจากคุณลักษณะด้านนี้ด้วย เช่น การ
เชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบต้องมีความง่าย การผลิตไฟฟ้าจากภาคผู้ใช้ไฟฟ้าต้องสามารถส่งเข้าสู่
ระบบได้ทันที และระยะเวลาในการเชื่อมต่อระหว่างระบบไฟฟ้าจะต้องสั้นลง เป็นต้น โดยการพัฒนาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดจะต้องช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสามารถทํางานประสานกันได้มากข้ึนโดยอาศัย
เทคโนโลยีของ ICT ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
(Economic and Industrial Competitiveness) 

  การพิจารณาคุณลักษณะด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมมีความจําเป็นจะต้องนํามาพิจารณา เนื่องจากการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดมี
ผลกระทบโดยตรงต่อท้ังภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมท้ังในด้านของการลงทุนในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
อัตราการจ้างแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบสมาร์ท (Smart Appliances) และพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เป็นต้น การ
พัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดโดยการพ่ึงพาการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวจะเป็น
การพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนและส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริดซ่ึงยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีประเทศไทยสามารถสร้างองค์ความรู้และสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีตามประเทศอ่ืนได้ทันจึงจําเป็นท่ีจะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างบุคลากร และการส่งเสริม
อุตสาหกรรมภายในประเทศด้วย โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดควรมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการ
เติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไปพร้อมๆ กัน 
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ตารางท่ี 6.1 
รายช่ือโครงการ/แผนงานระบบส่งไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 

PDP2015 
 

ช่ือโครงการ  กําหนดแล้วเสร็จ 

โครงการ/แผนงาน ท่ี กฟผ. ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างก่อสร้าง   

1. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 3  2559 - 2561 
2. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะท่ี 12  2559 - 2563 
3. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพ่ือเสริมความ

ม่ันคงระบบไฟฟ้า 
 2560 / 2562 

4. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพ่ือเสริม
ความม่ันคงระบบไฟฟ้า 

 2562 / 2565 

5. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะท่ี 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

 2560 

6. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะท่ี 1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

 2562 

7. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะท่ี 2 

 2563 

8. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
ลิกไนต์ 

 2558 

9. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่         
(IPP 2007) 

 2556 - 2563 

10. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าปี พ.ศ.2553 

 2560 

11. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนน้ํางึม 3 
และ น้ําเทิน 1 

 2560 

12. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และ
อํานาจเจริญ เพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว 

 2561 

13. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และ
ขอนแก่น เพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว 

 2561 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ) 
รายช่ือโครงการ/แผนงานระบบส่งไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 

PDP2015 
 

ช่ือโครงการ  กําหนดแล้วเสร็จ 

โครงการ/แผนงาน ท่ี กฟผ. มีแผนศึกษาเพ่ือขออนุมัติ   

1. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมความม่ันคง
ระบบไฟฟ้า 

 2562 / 2564 / 
2566 

2. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือเสริมความ
ม่ันคงระบบไฟฟ้า 

 2562 / 2564 

3. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 4  2562 - 2568 
4. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 5  2569 - 2575 
5. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 6  2576 - 2582 
6. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะท่ี 13  2562 - 2568 
7. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะท่ี 14  2569 - 2575 
8. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะท่ี 15  2576 - 2582 
9. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  2563 - 2579 
10. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบ

ไฟฟ้า 
 2563 / 2566 

11. โครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอําเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 

 2564 

12. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือเสริมความ
ม่ันคงระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 2 

 2567 - 2572 

13. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะท่ี 3 

 2560 - 2564 

14. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะท่ี 4 

 2565 - 2569 

15. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ ระยะท่ี 3 (IPP 2012) 

 2564 - 2569 

16. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าใหม่ภายในประเทศ  2561 - 2579 
17. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน  2568 - 2579 
18. โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ  2562 - 2579 
19. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด  2558 - 2579 
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ภาคผนวก 1 

เปรียบเทียบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป�
กําลังผลิตไฟฟ�า

สํารองตํ่าสุด
กําลังผลิตไฟฟ�า

สํารองตํ่าสุด

(ร�อยละ)/ (ร�อยละ)/

กําลังผลิตไฟฟ�า
ตามสัญญา

กําลังผลิตไฟฟ�า
ตามสัญญา

(เมกะวัตต�) (เมกะวัตต�) (เมกะวัตต�) (เมกะวัตต�)
2558 30,231 พลังงานหมุนเวียน 751 16.4% 29,051 พลังงานหมุนเวียน 2,979 24.7%

โคเจนเนอเรชั่น 557 โคเจนเนอเรชั่น 449
พระนครเหนือ ชุดท่ี 2  (ต.ค.) 900
บ.กัลฟ+ เจพี ยูที ชุดท่ี 1-2  (มิ.ย.- ธ.ค.) 2x800 บ.กัลฟ+ เจพี ยูที ชุดท่ี 1-2  (มิ.ย.- ธ.ค.) 2x800
สปป. ลาว หงสา เครื่องท่ี 1-2  (มิ.ย., พ.ย.) 2x491 43,157 สปป. ลาว หงสา เครื่องท่ี 1-2  (มิ.ย., พ.ย.) 2x491 43,623

2559 31,809 พลังงานหมุนเวียน 989 24.3% 30,218 พลังงานหมุนเวียน 723 35.2%
โคเจนเนอเรชั่น 471 โคเจนเนอเรชั่น 810

พระนครเหนือ ชุดท่ี 2  (ม.ค.) 848
สปป. ลาว หงสา เครื่องท่ี 3  (มี.ค.) 491 สปป. ลาว หงสา เครื่องท่ี 3  (มี.ค.) 491
โรงไฟฟ6าภาคใต� ทดแทน รฟ.ขนอม (ก.ค.) 900 รฟ.ขนอม ทดแทนชุดท่ี 1 (ก.ค.) 2x465
บ.เนชั่นแนลเพาเวอร�ฯ เครื่องท่ี 1-2  (พ.ย.) 2x135 45,530 บ.เนชั่นแนลเพาเวอร�ฯ เครื่องท่ี 1-2  (พ.ย.) 2x135 46,947

2560 33,264 พลังงานหมุนเวียน 535 21.4% 31,385 พลังงานหมุนเวียน 1,102 33.9%
โคเจนเนอเรชั่น 900 โคเจนเนอเรชั่น 1,139
บ.เนชั่นแนลเพาเวอร�ฯ เครื่องท่ี 3-4  (มี.ค.) 2x135 บ.เนชั่นแนลเพาเวอร�ฯ เครื่องท่ี 3-4  (มี.ค.) 2x135
ลําตะคอง (สูบกลับ) เครื่องท่ี 3-4  (มิ.ย.) 500 47,240 48,965

2561 34,593 พลังงานหมุนเวียน 390 19.6% 32,429 พลังงานหมุนเวียน 314 33.8%
โคเจนเนอเรชั่น 721 โคเจนเนอเรชั่น 733

ลําตะคอง (สูบกลับ) เครื่องท่ี 3-4  (ก.พ.) 500
รฟ.แม>เมาะ ทดแทนเครื่องท่ี 4-7 (600 MW) รฟ.แม>เมาะ ทดแทนเครื่องท่ี 4-7  (พ.ย.) 600
สปป. ลาว นํ้าเงี้ยบ 1  (ม.ค.) 269
สปป. ลาว เซเปCยน  (ส.ค.) 390 48,329 50,196

2562 35,869 พลังงานหมุนเวียน 496 18.7% 33,635 พลังงานหมุนเวียน 403 36.6%
โคเจนเนอเรชั่น 725 โคเจนเนอเรชั่น 487

รฟ.บางปะกง ทดแทนเครื่องท่ี 1-2 1,300
รฟ.พระนครใต� ทดแทนเครื่องท่ี 1-5 1,300

รฟ.ถ>านหิน_กฟผ. เครื่องท่ี 1 (มิ.ย.) 800 รฟ.ถ>านหินกระบ่ี (ธ.ค.) 800
สปป. ลาว เซเปCยน  (ก.พ.) 354
สปป. ลาว นํ้าเงี้ยบ 1  (ก.ค.) 269

สปป. ลาว ไซยะบุรี  (ต.ค.) 1,220 51,386 สปป. ลาว ไซยะบุรี  (ต.ค.) 1,220 54,921
2563 37,326 พลังงานหมุนเวียน 442 18.1% 34,808 พลังงานหมุนเวียน 406 36.3%

โคเจนเนอเรชั่น 90 50,389 โคเจนเนอเรชั่น 72 54,141

2564 38,726 พลังงานหมุนเวียน 442 17.8% 35,775 พลังงานหมุนเวียน 296 35.1%
โคเจนเนอเรชั่น 181 โคเจนเนอเรชั่น 228
IPP ชุดท่ี 1 (กIาซธรรมชาติ) 900 บ.กัลฟ+ เอสอาร�ซี ชุดท่ี 1 (มี.ค.,ต.ค.) 1,250
รฟ.บางปะกง (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 1 900 รฟ.ถ>านหินเทพา เครื่องท่ี 1 1,000
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 1) 300 52,912 56,701

2565 40,134 พลังงานหมุนเวียน 289 16.9% 36,776 พลังงานหมุนเวียน 309 37.1%
โคเจนเนอเรชั่น 185 โคเจนเนอเรชั่น 30
IPP ชุดท่ี 2 (กIาซธรรมชาติ) 900 บ.กัลฟ+ เอสอาร�ซี ชุดท่ี 2 (มี.ค.,ต.ค.) 1,250
รฟ.บางปะกง (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 2 900 รฟ.พระนครใต� ทดแทนชุดท่ี 1-2 1,300
รฟ.ถ>านหิน_กฟผ. เครื่องท่ี 2 800 รฟ.แม>เมาะ ทดแทนเครื่องท่ี 8-9 450
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 2) 300 56,135 58,788

2566 41,567 พลังงานหมุนเวียน 280 16.4% 37,740 พลังงานหมุนเวียน 264 37.4%
โคเจนเนอเรชั่น 180 โคเจนเนอเรชั่น 8
IPP ชุดท่ี 3 (กIาซธรรมชาติ) 900 บ.กัลฟ+ พีดี ชุดท่ี 1 (มี.ค.,ต.ค.) 1,250
รฟ.พระนครใต� (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 1-2 2x900 รฟ.วังน�อย ทดแทนชุดท่ี 1-2 1,300
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 3) 300 56,732 60,533

2567 43,049 พลังงานหมุนเวียน 275 16.3% 38,750 พลังงานหมุนเวียน 432 39.4%
โคเจนเนอเรชั่น 181 โคเจนเนอเรชั่น 126
IPP ชุดท่ี 4 (กIาซธรรมชาติ) 900 บ.กัลฟ+ พีดี ชุดท่ี 2 (มี.ค.,ต.ค.) 1,250
รฟ.พระนครใต� (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 3 900 รฟ.ถ>านหินเทพา เครื่องท่ี 2 1,000
รฟ.บางปะกง (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 3 900
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 4) 300 59,509 62,661

2568 44,521 พลังงานหมุนเวียน 260 16.5% 39,752 พลังงานหมุนเวียน 512 36.1%
โคเจนเนอเรชั่น 185 โคเจนเนอเรชั่น 36
รฟ.ถ>านหิน_กฟผ. เครื่องท่ี 3 800
IPP ชุดท่ี 5 (กIาซธรรมชาติ) 900 รฟ.วังน�อย ทดแทนชุดท่ี 3 1,300
รฟ.บางปะกง (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 4 900
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 5) 300 60,477 60,403

เปรียบเทียบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย

โรงไฟฟ�า

PDP2010 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 PDP2015
ความต:องการ
ไฟฟ�าสูงสุด
ของประเทศ

ความต:องการ
ไฟฟ�าสูงสุด
ของประเทศ

โรงไฟฟ�า

ผ 1-1



ป�
กําลังผลิตไฟฟ�า

สํารองตํ่าสุด
กําลังผลิตไฟฟ�า

สํารองตํ่าสุด

(ร�อยละ)/ (ร�อยละ)/

กําลังผลิตไฟฟ�า
ตามสัญญา

กําลังผลิตไฟฟ�า
ตามสัญญา

(เมกะวัตต�) (เมกะวัตต�) (เมกะวัตต�) (เมกะวัตต�)

เปรียบเทียบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย

โรงไฟฟ�า

PDP2010 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 PDP2015
ความต:องการ
ไฟฟ�าสูงสุด
ของประเทศ

ความต:องการ
ไฟฟ�าสูงสุด
ของประเทศ

โรงไฟฟ�า

2569 46,003 พลังงานหมุนเวียน 254 16.5% 40,791 พลังงานหมุนเวียน 361 30.4%
โคเจนเนอเรชั่น 180
IPP ชุดท่ี 6 (กIาซธรรมชาติ) 900
ร.ฟ.นิวเคลียร�_กฟผ. เครื่องท่ี 1 1,000
รฟ.บางปะกง (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 5 900 จุฬาภรณ� (สูบกลับ) เครื่องท่ี 1-2 800
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 6) 300 64,007 ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 62,260

2570 47,545 พลังงานหมุนเวียน 315 16.2% 41,693 พลังงานหมุนเวียน 309 24.6%
โคเจนเนอเรชั่น 181
ร.ฟ.นิวเคลียร�_กฟผ. เครื่องท่ี 2 1,000
รฟ.วังน�อย (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 1 900
รฟ.บางปะกง (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 6 900
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 7) 300 64,979 ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 60,645

2571 49,115 พลังงานหมุนเวียน 270 16.4% 42,681 พลังงานหมุนเวียน 343 20.5%
โคเจนเนอเรชั่น 5
รฟ.ถ>านหิน_กฟผ. เครื่องท่ี 4 800
รฟ.วังน�อย (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 2-3 2x900
รฟ.กังหันแกIส เครื่องท่ี 1 250 ศรีนครินทร� (สูบกลับ) เครื่องท่ี 1-3 801
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 8) 300 67,012 ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 61,097

2572 50,624 พลังงานหมุนเวียน 266 16.4% 43,489 พลังงานหมุนเวียน 322 19.7%
รฟ.พระนครใต� (ทดแทนท่ีเดิม) ชุดท่ี 4 900
รฟ.กIาซธรรมชาติ_กฟผ. 900
รฟ.กังหันแกIส เครื่องท่ี 2 250
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 9) 300 69,358 ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 61,993

2573 52,256 พลังงานหมุนเวียน 294 16.2% 44,424 พลังงานหมุนเวียน 344 18.4%
โคเจนเนอเรชั่น 1
รฟ.กIาซธรรมชาติ_กฟผ. 900
รฟ.กังหันแกIส เครื่องท่ี 3 250
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ (ส>วนเพ่ิม # 10) 300 70,686 ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 63,037

2574 45,438 พลังงานหมุนเวียน 355 17.3%
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 64,052

2575 46,296 พลังงานหมุนเวียน 383 15.0%
รฟ.บางปะกง ทดแทนชุดท่ี 3-4 1,300
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 64,345

2576 47,025 พลังงานหมุนเวียน 381 15.0%
รฟ.บางปะกง ทดแทนเครื่องท่ี 3-4 1,300
รฟ.ถ>านหิน เครื่องท่ี 4 1,000
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 65,592

2577 47,854 พลังงานหมุนเวียน 468 15.0%
รฟ.กังหันแกIส เครื่องท่ี 1 250
รฟ.ถ>านหิน เครื่องท่ี 5 (ภาคใต�) 1,000
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 66,965

2578 48,713 พลังงานหมุนเวียน 499 15.3%
รฟ.กังหันแกIส เครื่องท่ี 2-4 750
รฟ.ถ>านหิน เครื่องท่ี 6 1,000
ร.ฟ.นิวเคลียร�_กฟผ. เครื่องท่ี 1 1,000
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 68,456

2579 49,655 พลังงานหมุนเวียน 600 15.3%
รฟ.กังหันแกIส เครื่องท่ี 5 250
ร.ฟ.นิวเคลียร�_กฟผ. เครื่องท่ี 2 1,000
ซื้อไฟฟ6าต>างประเทศ 700 70,335

 กําลังผลิตตามสัญญาถึง ธันวาคม 2554 32,395 เมกะวัตต�  กําลังผลิตตามสัญญาถึง ธันวาคม 2557 37,612 เมกะวัตต�
 รวมกําลังผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 55,130 เมกะวัตต�  รวมกําลังผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 57,459 เมกะวัตต�
 โรงไฟฟ6าท่ีปลดออกจากระบบ -16,839 เมกะวัตต�  โรงไฟฟ6าท่ีปลดออกจากระบบ -24,736 เมกะวัตต�
 รวมกําลังผลิตทั้งสิ้นถึงป� 2573 70,686 เมกะวัตต>  รวมกําลังผลิตทั้งสิ้นถึงป� 2579 70,335 เมกะวัตต>
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ภาคผนวก 2 

กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําลังผลิตตามสัญญาของโรงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
(ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2557)

โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 316.0  

ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 562.0  
ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 710.0  

บางปะกง เครื่องที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ/น้ํามันเตา 576.0  
เครื่องที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ/น้ํามันเตา 576.0  

บางปะกง ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 314.0  
ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 314.0  
ชุดที่ 5 ก๊าซธรรมชาติ 710.0  

แม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ลิกไนต์ 560.0  
เครื่องที่ 8-13 ลิกไนต์ 1,620.0  

กระบ่ี เครื่องที่ 1 น้ํามันเตา 315.0  
น้ําพอง ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 325.0  

ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 325.0  
วังน้อย ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 612.0  

ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 612.0  
ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 686.0  
ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 750.0  

จะนะ ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 710.0  
ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 766.0  

พระนครเหนือ 1 ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 670.0  
รวม 12,029.0  

โรงไฟฟ้าดีเซล
แม่ฮ่องสอน ดีเซล 4.4  

รวม 4.4  
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

เขื่อนภูมิพล พลังน้ํา 779.2  
เขื่อนสิริกิติ์ พลังน้ํา 500.0  
เขื่อนสิรินธร พลังน้ํา 36.0  
เขื่อนจุฬาภรณ์ พลังน้ํา 40.0  
เขื่อนอุบลรัตน์ พลังน้ํา 25.2  
เขื่อนศรีนครินทร์ พลังน้ํา 720.0  
เขื่อนวชิราลงกรณ พลังน้ํา 300.0  
เขื่อนท่าทุ่งนา พลังน้ํา 39.0  
เขื่อนแก่งกระจาน พลังน้ํา 19.0  
เขื่อนบางลาง พลังน้ํา 72.0  
เขื่อนรัชชประภา พลังน้ํา 240.0  
เขื่อนปากมูล พลังน้ํา 136.0  
เขื่อนลําตะคอง ชลภาวัฒนา พลังน้ํา 500.0  

พลังน้ํา 37.8  
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ความร้อนใต้พิภพ 0.300
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ 1.6    
โรงไฟฟ้ากังหันลม ลม 2.69   

รวม 3,448.7  

15,482.1  รวมกําลังผลิตของ กฟผ.

โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนขนาดเล็ก (กําลังการผลิตติดต้ัง <10 MW)

โรงไฟฟ้า เช้ือเพลิง
กําลังผลิต
ตามสัญญา
(เมกะวัตต์)

ผ 2-1



กําลังผลิตตามสัญญาของโรงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า (ต่อ)
(ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2557)

โรงไฟฟ้าจากการซื้อ
โรงไฟฟ้า  

ขนอม เครื่องที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ/น้ํามันเตา 70.2  
 ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 678.0  
ราชบุรี เครื่องที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ/น้ํามันเตา 720.0  

เครื่องที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ/น้ํามันเตา 720.0  
 ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 685.0  

ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 675.0  
ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 681.0  

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด เครื่องที่ 1 ถ่านหินบีทูมินัส 673.3  
 เครื่องที่ 2 ถ่านหินบีทูมินัส 673.3  
บริษัท เก็คโค่-วัน จํากัด เครื่องที่ 1 ถ่านหินบีทูมินัส 660.0  
บริษัทไตรเอนเนอย่ี จํากัด ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 700.0  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 700.0  
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 356.5  
 ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 356.5  
บริษัทอีสเทริ์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริค จํากัด ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 350.0  
บริษัทกัลฟ์ เพาเวอร์ เจอร์เนอเรช่ัน จํากัด ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 734.0  

ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 734.0  
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 700.0  

ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 700.0  
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จํากัด ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 800.0  

ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 800.0  
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ถ่านหิน 369.5  
 น้ํามันเตา 4.5  
 ก๊าซธรรมชาติ 2,927.0  

 3,301.0  
16,467.7  

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
โรงไฟฟ้าพลังน้ําเทิน-หินบุน พลังน้ํา 434.0  
โรงไฟฟ้าพลังน้ําห้วยเฮาะ พลังน้ํา 126.0  
โรงไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเทิน 2 พลังน้ํา 948.0  
โรงไฟฟ้าพลังน้ําน้ํางึม 2 พลังน้ํา 596.6  
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ชีวมวล 313.6  

อ่ืนๆ
สายส่งเช่ือมโยงไทย-มาเลเซีย - 300.0  

19,185.9  

34,668.0  

รวมกําลังผลิตจากการรับซื้อ

รวมกําลังผลิตตามสัญญาท้ังหมด

รวม
รวม

โรงไฟฟ้า เช้ือเพลิง
กําลังผลิต
ตามสัญญา
(เมกะวัตต์)

ผ 2-2



รายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm
(  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  )

กําลังผลิต
ท่ี บริษัท ประเภทเช้ือเพลิง ตามสัญญา

( เมกะวัตต์ )

1. บริษัท  โกลว์ พลังงาน จํากัด  (มหาชน)  (โครงการ 1)  ก๊าซธรรมชาติ 90
2. บริษัท  โกลว์ พลังงาน จํากัด  (มหาชน)  (โครงการ 2)  ก๊าซธรรมชาติ 90
3. บริษัท  ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) ถ่านหิน 10
4. บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  (มหาชน) (โครงการ 1) ก๊าซธรรมชาติ 32
5. บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด  (โครงการ 1)  ก๊าซธรรมชาติ 55
6. บริษัท  ไทยออยล์  เพาเวอร์  จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 41
7. กรมการพลังงานทหาร นํ้ามันเตา 5
8. บริษัท  กัลฟ์  โคเจนเนอเรช่ัน  จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
9. บริษัท  อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1  จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
10. บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด  (โครงการ 2)  ก๊าซธรรมชาติ 55
11. บริษัท  บางกอก  โคเจนเนอเรช่ัน  จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
12. บริษัท  เนช่ันแนล  เพาเวอร์  ซัพพลาย  จํากัด (มหาชน) (โครงการ 1) ถ่านหิน,  เศษไม้ 90
13. บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด  (โครงการ 1)  ก๊าซธรรมชาติ 60
14. บริษัท  สหโคเจน  (ชลบุรี)  จํากัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ 90
15. บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด  (โครงการ 2)  ก๊าซธรรมชาติ 60
16. บริษัท  โรจนะเพาเวอร์  จํากัด  (โครงการ 1) ก๊าซธรรมชาติ 90
17. บริษัท  เนช่ันแนล  เพาเวอร์  ซัพพลาย  จํากัด (มหาชน) (โครงการ 2) ถ่านหิน,  เศษไม้ 90
18. บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
19. บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด   (โครงการ 1)  ถ่านหิน 90
20. บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด   (โครงการ 2)  ถ่านหิน 90
21. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด   (โครงการ 1)  ก๊าซธรรมชาติ 90
22. บริษัท  หนองแค  โคเจนเนอเรช่ัน  จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
23. บริษัท  บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 60
24. บริษัท  อมตะ  บี.กริม เพาเวอร์ 2 จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
25. บริษัท  เอ็กโก  โคเจนเนอเรช่ัน  จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 60
26. บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (โครงการ 1) ก๊าซธรรมชาติ 90
27. บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) (โครงการ 3) ก๊าซธรรมชาติ 74
28. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
29. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โครงการ 2) ก๊าซธรรมชาติ 90
30. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
31. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
32. บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
33. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
34. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
35. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
36. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด  ก๊าซธรรมชาติ 90
37. บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
38. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
39. บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากัด (โครงการ 2) ก๊าซธรรมชาติ 90
40. บริษัท นวนครการไฟฟ้า จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
41. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 90
42. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โครงการ 1) ก๊าซธรรมชาติ 90

กําลังผลิตรวม 3,301

SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration
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รายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm
(  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  )

กําลังผลิต
ท่ี บริษัท ประเภทเช้ือเพลิง ตามสัญญา

( เมกะวัตต์ )

1. บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3  จํากัด แกลบ,  เศษไม้ 41

2. บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2  จํากัด แกลบ,  เศษไม้ 8

3. บริษัท  ไบโอ-แมส เพาเวอร์  จํากัด แกลบ 5

4. บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จํากัด แกลบ 8.8
5. บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด เปลือกไม้ เศษไม้ และ

Black Liquor
50

6. บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด Black Liquor 25
7. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จํากัด  (โครงการ 1) ชานอ้อย เปลือกไม้ แกลบ 27
8. บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จํากัด  (โครงการ 1) ชานอ้อย เปลือกไม้ แกลบ 29

9. บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จํากัด แกลบ 20

10. บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด  แกลบ และชีวมวลอ่ืนๆ 6.5

11. บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จํากัด เศษไม้ยางพารา 20.2

12. บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด  (โครงการ 1) กากอ้อย และชีวมวลอ่ืนๆ 20

13. บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จํากัด แกลบ 8

14. บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด  ทะลายปาล์ม ใยปาล์ม กะลาปาล์ม 8.8
15. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จํากัด (โครงการ 2) กากอ้อย 10.8
16. บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จํากัด (โครงการ 2) กากอ้อย 10

17. บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จํากัด แกลบ เศษไม้ และเปลือกไม้สับ 15.5

กําลังผลิตรวม 313.6

SPP ประเภทสัญญา Firm Renewable
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รายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Non-Firm
(  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  )

ปริมาณพลังไฟฟ้า
ที่ บริษัท ประเภทเชื้อเพลิง ตามสัญญา

( เมกะวัตต์ )

SPP ประเภทสัญญา Non-Firm ระบบ Cogeneration

1. บริษัท  ไออาร์พีซี  จํากัด  (มหาชน) (โครงการ 1)
ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน

นํ้ามันเตา
45

2. บริษัท  ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตร้ี จํากัด  (มหาชน) ถ่านหิน 8
3. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด ก๊าซธรรมชาติ 65

4. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (โครงการ 1) ก๊าซธรรมชาติ 60

5. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (โครงการ 2) ก๊าซธรรมชาติ 40

6. บริษัท  โรจนะเพาเวอร์  จํากัด (โครงการ 4) ก๊าซธรรมชาติ 70

กําลังผลิตรวม 288

SPP ประเภทสัญญา Non-Firm Renewable

1. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จํากัด กากอ้อย 8
2. บริษัท  นํ้าตาลรีไฟน์ชัยมงคล  จํากัด กากอ้อย 7
3. บริษัท นํ้าตาลสระบุรี จํากัด  กากอ้อย 8
4. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จํากัด กากอ้อย 8
5. บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จํากัด กากอ้อย 30
6. บริษัท นํ้าตาลกุมภวาปี จํากัด กากอ้อย 6
7. บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) Waste Gas 12
8. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้ 1.723

จากการผลิตนํ้ามันดิบ

9. บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (โครงการ 2) กากอ้อย 30

10. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พลังนํ้า 12.2

11. บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด พลังงานแสงอาทิตย์ 55

12. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จํากัด  (โครงการ 3) ชานอ้อยและแกลบ 25

13. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) พลังงานแสงอาทิตย์ 30

14. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด พลังงานลม 90

15. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธ์ุ) จํากัด กากอ้อย 28

16. บริษัท เค.อาร์.ทู. จํากัด พลังงานลม 90

17. บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด กากอ้อย 60

18. บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จํากัด พลังงานแสงอาทิตย์ 90

19. บริษัท อีเอส พลังงาน จํากัด กากอ้อย 20

20. บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอย่ี จํากัด กากอ้อย 16

กําลังผลิตรวม 626.923

กําลังผลิตรวมท้ังหมด 914.923
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ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
โรงไฟฟ้าของ พพ. และ PEA
(  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  )

ปริมาณพลังไฟฟ้า
ที่ ประเภทเชื้อเพลิง ตามสัญญา

( เมกะวัตต์ )

1. Cogeneration 25
2. ดีเซล 22
3. พลังงานหมุนเวียน 1,983

ชีวมวล 705
ก๊าซชีวภาพ 188
แสงอาทิตย์ 973
ขยะ 43
พลังงานลม 11
พลังนํ้า 58
กาก/เศษวัสดุเหลือใช้ 5

กําลังผลิตรวมท้ังหมด 2,029
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ภาคผนวก 3 

แผนท่ีระบบไฟฟ้า 
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ภาคผนวก 4 

ระบบส่งไฟฟ้าในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานีไฟฟ้าแรงสูง พิกัดหม้อแปลงและสายส่งในระบบ กฟผ.
(สิ้นสุด เดือนธันวาคม 2557)

ขนาดแรงดันไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง ความยาวสายส่ง
(กิโลโวลต์) จํานวน 

(แห่ง)
ขนาดหม้อแปลง

(MVA)
(วงจร-กิโลเมตร)

เขตนครหลวง
500 3 8,050.00            459.054                  
230 12 17,000.00          838.556                  
115 - -                   -                        
รวม 15 25,050.00         1,297.610              

ภาคกลาง
500 5 7,000.00            2,243.562               
230 25 17,793.34          4,256.207               
115 42 5,311.00            2,818.168               
69 - -                   19.000                   
รวม 72 30,104.34         9,336.937              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
500 1 2,000.00            320.793                  
230 13 5,800.00            2,365.532               
115 37 3,918.00            5,940.131               
รวม 51 11,718.00         8,626.456              

ภาคใต้
300 (HVDC) - 388.02              23.066                   

230 14 6,866.70            3,401.405               
132 - 133.40              8.705                     
115 18 2,429.00            2,050.194               
รวม 32 9,817.12           5,483.370              

ภาคเหนือ
500 2 3,799.99            1,143.757               
230 7 5,000.00            3,743.424               
115 34 2,971.99            2,895.438               
รวม 43 11,771.98         7,782.619              

รวมทุกภูมิภาค
500 11 20,849.99          4,167.166               
230 71 52,460.04          14,605.124              
132 - 133.40              8.705                     
115 131 14,629.99          13,703.931              
69 - -                   19.000                   

300 (HVDC) - 388.02              23.066                   
รวม 213 88,461.44         32,526.992            
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ภาคผนวก 5 

ประมาณการกําลังผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการกําลังผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดโรงไฟฟ้า
PDP2015 

โรงไฟฟ้า ปี
โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิง เจ้าของ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

เมกะวัตต์ 3,406 3,418 3,418 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 4,718 4,718 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 
% 7.8 7.3 7.0 7.8 7.1 7.2 6.9 6.7 6.5 6.3 6.5 7.6 7.8 9.0 8.9 8.8 8.6 8.4 8.4 8.2 8.1 7.8 

เมกะวัตต์ 2,105 2,105 2,105 2,105 3,948 3,948 3,948 3,948 3,948 3,948 3,948 3,948 3,948 3,948 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 2,874 2,874 
% 4.8 4.5 4.3 4.2 7.2 7.3 7.0 6.7 6.5 6.3 6.5 6.3 6.5 6.5 6.2 6.1 6.0 5.8 5.8 5.7 4.2 4.1 

เมกะวัตต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     700 1,400 2,100 2,800 3,500 4,200 4,900 5,600 6,300 7,000 7,700 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.1 2.3 3.4 4.5 5.6 6.6 7.5 8.5 9.4 10.2 10.9 

เมกะวัตต์ 5,511 5,523 5,523 6,023 7,866 7,866 7,866 7,866 7,866 7,866 7,866 9,366 10,066 11,567 12,141 12,841 13,541 14,241 14,941 15,641 15,393 16,093 
% 12.6 11.8 11.3 12.0 14.3 14.5 13.9 13.4 13.0 12.6 13.0 15.0 16.6 18.9 19.6 20.4 21.1 21.8 22.8 23.4 22.5 22.9 

เมกะวัตต์ 106 116 146 172 200 248 263 295 352 364 386 414 420 468 477 508 514 541 551 566 576 596 
% 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

เมกะวัตต์ 336 336 336 336 336 328 328 328 328 278 222 217 210 107 107 107 67 58 58 38 38 38 
% 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

เมกะวัตต์ 1,173 1,603 2,398 2,398 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 
% 2.7 3.4 4.9 4.8 4.4 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 

เมกะวัตต์ 4,330 4,601 4,879 5,167 5,497 5,855 6,135 6,412 6,620 7,039 7,529 7,862 8,165 8,460 8,773 9,086 9,435 9,791 10,162 10,615 11,104 11,684 
% 9.9 9.8 10.0 10.3 10.0 10.8 10.8 10.9 10.9 11.2 12.5 12.6 13.5 13.8 14.2 14.4 14.7 15.2 15.5 15.9 16.2 16.6 

เมกะวัตต์ 5,945 6,656 7,758 8,072 8,475 8,873 9,169 9,478 9,742 10,124 10,580 10,936 11,238 11,478 11,801 12,144 12,459 12,833 13,215 13,662 14,161 14,760 
% 13.6 14.2 15.8 16.1 15.4 16.4 16.2 16.1 16.1 16.2 17.5 17.6 18.5 18.8 19.0 19.3 19.5 19.9 20.1 20.4 20.7 21.0 

เมกะวัตต์ 8,382 9,230 8,916 8,602 9,978 9,662 9,662 10,400 11,014 11,014 11,664 11,664 11,664 11,664 11,664 11,664 11,664 12,964 14,264 13,554 12,134 11,464 
% 19.2 19.7 18.2 17.1 18.2 17.8 17.0 17.7 18.2 17.6 19.3 18.7 19.2 19.1 18.8 18.5 18.2 20.1 21.7 20.2 17.7 16.3 

เมกะวัตต์ 11,250 11,502 11,502 11,502 11,502 10,802 12,052 13,302 14,202 15,452 14,752 14,752 12,711 11,998 11,998 11,998 11,998 11,264 9,130 9,130 9,130 9,130 
% 25.8 24.5 23.5 22.9 20.9 20.0 21.3 22.6 23.5 24.7 24.4 23.7 21.0 19.6 19.4 19.0 18.7 17.5 13.9 13.6 13.3 13.0 

เมกะวัตต์ 19,632 20,732 20,418 20,104 21,480 20,464 21,714 23,702 25,216 26,466 26,416 26,416 24,375 23,662 23,662 23,662 23,662 24,228 23,394 22,684 21,264 20,594 
% 45.0 44.2 41.7 40.1 39.1 37.8 38.3 40.3 41.7 42.2 43.7 42.4 40.2 38.7 38.2 37.5 36.9 37.7 35.7 33.9 31.1 29.3 

เมกะวัตต์ 3,287 4,097 5,051 5,749 6,055 5,893 5,908 5,788 5,755 5,467 5,395 5,395 5,395 5,395 5,395 5,395 5,395 5,395 5,395 5,395 5,305 5,305 
% 7.5 8.7 10.3 11.5 11.0 10.9 10.4 9.8 9.5 8.7 8.9 8.7 8.9 8.8 8.7 8.6 8.4 8.4 8.2 8.1 7.7 7.5 

เมกะวัตต์ 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
% 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

เมกะวัตต์ 54 54 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ถ่านหิน เมกะวัตต์ 370 370 370 363 363 363 363 363 363 147 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
% 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

เมกะวัตต์ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

น้ํามันเตา เมกะวัตต์ 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เมกะวัตต์ 4,063 4,873 5,832 6,524 6,826 6,664 6,679 6,559 6,526 6,022 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,788 5,788 
% 9.3 10.4 11.9 13.0 12.4 12.3 11.8 11.2 10.8 9.6 9.7 9.4 9.7 9.6 9.5 9.3 9.2 9.1 9.0 8.8 8.5 8.2 

เมกะวัตต์ 2,180 2,180 2,180 2,220 2,220 2,220 2,220 2,130 2,130 2,130 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 
% 5.0 4.6 4.5 4.4 4.0 4.1 3.9 3.6 3.5 3.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 

เมกะวัตต์ 982 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 
% 2.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 

ถ่านหิน เมกะวัตต์ -     -     -     -     800 800 1,800 1,800 1,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 
% -     -     -     -     1.5 1.5 3.2 3.1 3.0 4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 

เมกะวัตต์ 2,007 2,277 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 2,547 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
% 4.6 4.8 5.2 5.1 4.6 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 4.2 4.1 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 

เมกะวัตต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,000 2,000 3,000 3,000 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.5 3.0 4.4 4.3 

เมกะวัตต์ 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 576 -     -     -     -     -     -     -     -     -     
% 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.9 1.9 0.9 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

เมกะวัตต์ 1,510 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
% 3.5 3.1 2.9 2.9 2.6 2.7 2.5 2.4 2.4 2.3 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

น้ํามันเตา เมกะวัตต์ 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 -     -     -     
% 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -     -     -     

นิวเคลียร์ เมกะวัตต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,000 2,000 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.5 2.8 

เมกะวัตต์ 8,146 8,837 9,107 9,147 9,947 9,947 10,947 10,857 10,857 11,857 9,337 9,337 8,761 8,185 8,185 8,185 8,185 6,838 7,838 8,523 10,523 11,523 
% 18.7 18.8 18.6 18.2 18.1 18.4 19.3 18.5 17.9 18.9 15.5 15.0 14.4 13.4 13.2 13.0 12.8 10.6 11.9 12.7 15.4 16.4 

เมกะวัตต์ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เมกะวัตต์ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เมกะวัตต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     250 1,000 1,250 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.4 1.5 1.8 

เมกะวัตต์ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 276 1,026 1,276 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 1.8 

เมกะวัตต์ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
% 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 

รวมทั้งสิ้น เมกะวัตต์ 43,623 46,947 48,965 50,196 54,921 54,141 56,701 58,788 60,533 62,661 60,403 62,260 60,645 61,097 61,993 63,037 64,052 64,345 65,592 66,965 68,456 70,335 

-  VSPP/พพ./PEA

หน่วย

พลังน้ําขนาดใหญ่ -  กฟผ. 

-  สปป. ลาว

-  รับซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ

รวม

พลังงานหมุนเวียน -  กฟผ.

-  SPP Firm

-  SPP Non-firm

- SPP Non-firm

รวม

พลังความร้อนร่วม ก๊าซ -  กฟผ.

-  IPP

รวม

โคเจนเนอเรชั่น ก๊าซ - SPP Firm

-  VSPP/พพ./PEA

- SPP Firm

- SPP Non-firm

- SPP Firm

รวม

พลังความร้อน ลิกไนต์ -  กฟผ.

-  สปป. ลาว

-  กฟผ.

-  กฟผ.

-  IPP

-  โรงไฟฟ้าใหม่

ก๊าซ/
น้ํามันเตา

-  กฟผ.

-  IPP

-  โรงไฟฟ้าใหม่

รวม

สายส่งเชื่อมโยง - ไทย - มาเลเซีย

- กฟผ.

รวม

กังหันแก๊ส ดีเซล -  กฟผ.

-  VSPP/พพ./PEA

ผ 5-1



 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

ประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟ้า                              

แยกตามประเภทเชื้อเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงไฟฟ้า ปี
เชื้อเพลิง เจ้าของ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

ล้านหน่วย 3,794 5,702 5,671 5,741 5,677 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 6,496 6,496 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 
% 2.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 

ล้านหน่วย 11,976 12,279 12,339 12,758 19,699 19,825 19,825 19,825 19,825 19,825 19,825 19,825 19,825 19,825 19,616 19,211 19,211 19,211 19,211 19,211 14,410 13,575 
% 6.3 6.2 6.0 6.0 8.9 8.7 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.3 7.1 6.9 6.6 6.4 6.3 6.2 6.1 4.5 4.2 

ล้านหน่วย -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2,729 6,229 9,729 13,229 16,728 20,228 23,728 27,228 30,728 34,227 36,957 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.0 2.3 3.5 4.6 5.7 6.8 7.8 8.8 9.8 10.7 11.3 

ล้านหน่วย 15,770 17,981 18,010 18,498 25,376 25,761 25,761 25,761 25,761 25,761 25,761 29,051 32,550 36,518 39,808 42,903 46,403 49,903 53,403 56,903 55,602 57,496 
% 8.3 9.1 8.8 8.7 11.5 11.3 11.0 10.7 10.4 10.1 9.9 10.9 11.9 13.0 13.9 14.7 15.6 16.4 17.3 18.1 17.4 17.6 

ล้านหน่วย 48,165 48,064 47,196 50,355 42,984 40,445 40,909 50,097 51,912 52,896 51,069 52,335 51,548 56,358 45,282 46,277 47,259 56,421 58,642 52,372 46,495 42,963 
% 25.3 24.3 22.9 23.7 19.5 17.7 17.4 20.8 21.0 20.8 19.6 19.6 18.9 20.1 15.9 15.9 15.8 18.6 19.0 16.7 14.5 13.2 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 1,005 987 995 1,062 813 767 779 947 979 994 938 962 947 1,016 820 839 856 1,019 1,062 948 842 776 

ล้านหน่วย 51,969 41,871 41,673 35,512 32,996 29,289 25,918 22,713 26,995 25,603 42,828 44,044 45,300 41,078 53,018 53,679 54,542 56,142 46,481 45,218 40,755 38,793 
% 27.3 21.2 20.3 16.7 15.0 12.8 11.0 9.4 10.9 10.1 16.4 16.5 16.6 14.7 18.6 18.4 18.3 18.5 15.0 14.4 12.7 11.9 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 1,054 847 865 715 668 550 487 427 505 477 790 811 835 754 970 982 997 1,023 840 817 736 700 

ล้านหน่วย 20,838 24,660 32,066 36,807 40,598 41,740 41,317 41,172 40,397 38,924 38,195 37,817 37,817 37,817 37,817 37,817 37,817 37,817 37,817 37,817 37,764 37,186 
% 11.0 12.5 15.6 17.3 18.4 18.3 17.6 17.1 16.3 15.3 14.6 14.1 13.8 13.5 13.3 13.0 12.7 12.4 12.2 12.0 11.8 11.4 

ล้านหน่วย 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 
% 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

ล้านหน่วย 96 114 127 127 127 139 139 139 139 139 151 151 151 151 151 164 164 164 164 164 176 176 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ล้านหน่วย 122,180 115,820 122,174 123,914 117,818 112,646 109,316 115,155 120,476 118,595 133,277 135,381 135,849 136,437 137,302 138,970 140,815 151,577 144,138 136,604 126,224 120,152 
% 64.2 58.5 59.4 58.3 53.4 49.4 46.6 47.7 48.6 46.6 51.1 50.6 49.7 48.7 48.1 47.7 47.2 49.9 46.6 43.4 39.4 36.8 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2,539 2,398 2,586 2,606 2,393 2,252 2,191 2,297 2,389 2,344 2,586 2,623 2,631 2,620 2,640 2,670 2,704 2,892 2,751 2,614 2,427 2,311 
ล้านหน่วย 589 677 125 260 307 -     -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 1 1 -     -     -     

% 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 -     -     -     -     -     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -     -     -     
ล้านลิตร 169 199 37 76 90 -     -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 0 0 -     -     -     

ล้านหน่วย 295 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
% 0.2 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

ล้านลิตร 78 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
ล้านหน่วย 32 31 32 32 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ล้านหน่วย 915 708 157 292 324 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 

% 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ล้านลิตร 254 205 44 83 94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

ล้านหน่วย 413 57 43 59 57 17 22 19 19 25 19 19 19 19 19 19 19 19 24 30 35 35 
% 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านลิตร 84 13 10 13 16 4 6 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6 7 8 8 
ล้านหน่วย -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0 1 1 

% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.0 0.0 0.0 
ล้านลิตร -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0 0 0 

ล้านหน่วย 413 57 43 59 57 17 22 19 19 25 19 19 19 19 19 19 19 19 24 30 36 36 
% 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านลิตร 84 13 10 13 16 4 6 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6 7 8 8 
ล้านหน่วย 16,001 16,745 17,080 17,677 16,532 17,275 17,320 16,543 16,505 16,574 8,025 8,023 8,025 8,049 8,025 8,025 8,025 8,049 8,025 8,025 8,025 8,049 

% 8.4 8.5 8.3 8.3 7.5 7.6 7.4 6.9 6.7 6.5 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 
ล้านตัน 16 16 16 17 15 15 15 13 13 13 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

ล้านหน่วย 4,182 11,087 10,947 10,393 10,954 11,261 11,243 11,258 11,237 11,282 11,256 11,257 11,258 11,292 11,258 11,258 11,258 11,292 11,258 11,258 11,258 11,292 
% 2.2 5.6 5.3 4.9 5.0 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 

ล้านตัน 5 13 13 13 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

ล้านหน่วย 20,183 27,832 28,027 28,070 27,486 28,537 28,563 27,801 27,741 27,855 19,281 19,280 19,283 19,341 19,284 19,284 19,284 19,341 19,284 19,284 19,284 19,341 
% 10.6 14.1 13.6 13.2 12.5 12.5 12.2 11.5 11.2 11.0 7.4 7.2 7.1 6.9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 6.1 6.0 5.9 

ล้านตัน 21 29 30 29 28 23 23 21 21 21 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
ล้านหน่วย -     -     -     -     1,168 6,008 13,715 13,735 13,698 21,443 21,384 21,395 21,394 21,464 21,401 21,401 21,401 21,464 21,401 21,401 21,401 21,464 

% -     -     -     -     0.5 2.6 5.8 5.7 5.5 8.4 8.2 8.0 7.8 7.7 7.5 7.3 7.2 7.1 6.9 6.8 6.7 6.6 
 ล้านตัน -     -     -     -     0 2 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

ล้านหน่วย 15,816 16,418 15,049 13,548 15,658 18,598 19,140 19,284 19,211 19,371 19,372 19,417 19,423 19,511 19,456 19,458 19,464 9,245 9,172 9,172 9,172 9,199 
% 8.3 8.3 7.3 6.4 7.1 8.1 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 

ล้านตัน 6 6 6 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 
ล้านหน่วย 2,260 2,675 2,173 2,143 2,143 2,544 2,537 2,537 2,537 1,696 645 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

% 1.2 1.4 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
ล้านหน่วย 212 212 212 212 212 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 

% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
ล้านหน่วย -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     7,643 15,286 22,929 22,998 

% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2.5 4.9 7.2 7.1 
ล้านตัน -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     3 6 9 9 

ล้านหน่วย 18,287 19,305 17,433 15,903 19,181 27,335 35,579 35,742 35,631 42,696 41,587 41,516 41,522 41,679 41,561 41,563 41,569 31,413 38,920 46,563 54,206 54,365 
% 9.6 9.8 8.5 7.5 8.7 12.0 15.2 14.8 14.4 16.8 15.9 15.5 15.2 14.9 14.6 14.3 13.9 10.3 12.6 14.8 16.9 16.7 

ล้านตัน 7 7 7 6 7 10 13 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 12 15 18 21 21 
ล้านหน่วย 172 221 228 309 346 767 905 923 978 1,075 1,128 1,168 1,227 1,238 1,333 1,414 1,505 1,542 1,604 1,615 1,659 1,673 

% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ล้านหน่วย 2,516 2,532 2,512 2,512 2,525 2,315 2,296 2,296 2,296 2,068 1,784 1,543 1,478 1,209 752 752 576 445 409 378 263 263 

% 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
ล้านหน่วย 2,104 2,606 3,108 4,209 4,209 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 5,945 

% 1.1 1.3 1.5 2.0 1.9 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 
ล้านหน่วย 7,614 10,697 13,825 18,618 23,041 24,778 26,130 27,494 28,686 30,177 31,846 33,590 35,430 37,415 39,243 40,532 41,979 43,533 45,157 47,005 48,734 50,618 

% 4.0 5.4 6.7 8.8 10.4 10.9 11.1 11.4 11.6 11.9 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 13.9 14.1 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 
ล้านหน่วย 12,405 16,056 19,674 25,648 30,121 33,805 35,276 36,658 37,905 39,266 40,703 42,246 44,080 45,807 47,273 48,643 50,006 51,465 53,115 54,944 56,601 58,499 

% 6.5 8.1 9.6 12.1 13.7 14.8 15.0 15.2 15.3 15.4 15.6 15.8 16.1 16.4 16.6 16.7 16.8 16.9 17.2 17.5 17.7 17.9 
สายส่งเชื่อมโยง - ไทย - มาเลเซีย ล้านหน่วย 131 132 131 131 140 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ล้านหน่วย -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     8,024 16,094 

% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2.5 4.9 
ตัน -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     16 32 

รวมทั้งสิ้น ล้านหน่วย 190,285 197,891 205,649 212,515 220,503 228,238 234,654 241,273 247,671 254,334 260,764 267,629 273,440 279,939 285,384 291,519 298,234 303,856 309,021 314,465 320,114 326,119 

นิวเคลียร์ - กฟผ.

- โรงไฟฟ้าใหม่

รวม

พลังงานหมุนเวียน -  กฟผ.

-  SPP Firm

-  SPP Non-firm

-  VSPP/ พพ./ PEA

รวม

- SPP Non-firm

รวม

ลิกไนต์ -  กฟผ.

- สปป. ลาว

รวม

ถ่านหินนําเข้า -  กฟผ.

-  IPP

- SPP Firm

-  SPP Firm

รวม

ดีเซล -  กฟผ. / เอกชน

-  โรงไฟฟ้าใหม่

-  IPP

-  รับซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ

รวม

ก๊าซธรรมชาติ / LNG -  กฟผ.

-  IPP

-  SPP Firm

-  SPP Non-firm

-  VSPP/ พพ./ PEA

รวม

น้ํามันเตา -  กฟผ.

-  สปป. ลาว

ประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
PDP2015

หน่วย

พลังน้ําขนาดใหญ่ -  กฟผ.

ผ 6-1



 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ผ 7-1

 เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการผลิตไฟฟ้า 
 

ปี 
PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 PDP2015 

รายปี 
(kgCO2/kWh) 

รายปี 
 (พันตัน) 

รายปี 
(kgCO2/kWh) 

รายปี 
(พันตัน) 

2558 0.448 90,016 0.457 86,998 
2559 0.430 90,514 0.428 84,787 
2560 0.429 94,183 0.422 86,874 
2561 0.413 94,023 0.407 86,555 
2562 0.416 98,290 0.377 83,111 
2563 0.412 101,424 0.383 87,337 
2564 0.407 103,982 0.399 93,689 
2565 0.410 108,750 0.393 94,714 
2566 0.413 113,321 0.390 96,495 
2567 0.406 115,575 0.401 101,907 
2568 0.407 119,959 0.377 98,281 
2569 0.403 122,885 0.370 98,950 
2570 0.391 123,203 0.363 99,128 
2571 0.395 128,430 0.354 99,062 
2572 0.391 131,185 0.348 99,352 
2573 0.385 133,539 0.342 99,822 
2574 - - 0.337 100,521 
2575 - - 0.312 94,657 
2576 - - 0.320 98,811 
2577 - - 0.327 102,975 
2578 - - 0.332 106,315 
2579 - - 0.319 104,075 

หมายเหตุ  : การคํานวนปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อ้างอิงมาตราฐาน “IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories” 



 

 

 

 

ภาคผนวก 8 

คําส่ังแต่งต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























